SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA WYBORU WYKONAWCOW NA
REMONTY W ZASOBACH SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWO - BUDOWLANEJ ,, JARY”

Zamawiajacy: Spoldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana JARY

02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 12

Przedmiot zaméwienia: Wymiana wewngtrznych linii zasilajacych (WLZ)
wraz z wymiang tablic gléwnych, instalacji elektrycznych czesci wspélnych
oraz o$wietlenia w budynku przy ul. Pieciolinii 2.

Termin realizacji — IV kwartat 2016 r. — I kwartat 2017 r.

[. Oferta winna zawieraé:

Spis wymaganych dokumentow zawiera zatacznik nr 1.

II. Warunki zlozenia oferty

1.

2.

Oferta winna by¢ sporzadzona na formularzach stanowigcych zatgczniki
do niniejszej specyfikacji z ewentualnym poszerzeniem przez oferenta.
Oferent sktada oferte w zamknictej kopercie oznaczonej nazwa (firma)
Oferenta, z podaniem nazwy postgpowania przetargowego wraz z
dopiskiem: ,nie otwieraé do dnia 08.12.2016 r.” zawierajace] dwie
oddzielne koperty:

a) jedna z kopert oznakowana »dokumenty formalne” i oznaczona nazwa
(firmg) Oferenta powinna zawiera¢ dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego,

b) druga z kopert oznakowana »oferta cenowa” 1 oznaczona nazwa
(firmg) Oferenta powinna zawieraé oferte cenowa.

Oferty nalezy sktada¢ do godz. 15" do dnia 07.12.2016 r. w zamknietej

kopercie w siedzibie SMB ,LJARY” przy ul. Surowieckiego 12,

Warszawa, pokdj 206, z zaznaczeniem na zewnatrz koperty ,,Wymiana

wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) wraz z wymiang tablic

glownych, instalacji elektrycznych czesci wspélnych oraz o$wietlenia

w budynku przy ul. Pigciolinii 2”.

Oferta ztozona po terminie nie bedzie rozpatrywana.

Skfadajacy oferte zostaje nia zwigzany do dnia zakonczenia postepowania

przetargowego.

Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej z oryginatami dokumentdw.

W przypadku dokumentow sktadanych w formie innej niz oryginat

wymagane jest poswiadczenie przez notariusza, radce prawnego,

adwokata lub osoby upowaznione do reprezentacji danego przedmiotu.

Zalgczenie nie poswiadczonych kopii dokumentu Zamawiajacy traktowaé

bedzie jako brak danego dokumentu.



i

8.

Oferent nie moze wycofaé oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w
treéci oferty po uptywie terminu skfadania ofert.

Informacje mozna uzyska¢ w siedzibie SMB ,,JARY” w pokoju 218A 1
101 tel. 22 644-99-81. Szczegdtowe informacje techniczne prosimy
sktada¢ droga mailowsa (andrzejkempinski@smbjary.waw.pl)) tel. 601-
278 - 677.

I11.Sposéb rozpatrywania ofert i kryteria oceny.

I

IV

Otwarcie ofert cenowych nastapi dnia 12.12.2016 r. o godz. 12% w
pokoju 209 (sala konferencyjna) w siedzibie SMB ,,JARY™ przy ul.
Surowieckiego 12.

Otwarcia ofert i wyboru oferenta dokona Komisja Przetargowa powotana
przez Zarzad Spotdzielni.

. Przetarg jest organizowany na podstawie “Regulamin udzielania

zamowien 1 przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot,

$wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz SMB ,,JARY”.

Oferta moze by¢ odrzucona przez Zamawiajacego jezeli oferent :

— nie zlozyl wymaganych o$wiadczen lub nie spelnit wymagan
specyfikacii,

— nie podpisal wlasnorecznie oferty,

— zamieécil w ofercie dane nie zgodne z prawda lub nieprawidtowe.

. Kryteria Oceny:
a. cena wykonania przedmiotu zaméwienia 60 %
b. wiarygodnosé firmy (do$wiadczenie, referencje) 10 %
c. gwarancja 20%
d. termin wykonania prac 10%
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium o wartosci 28 000,00 zi.

wplacone w formie pieni¢znej na konto SMB ,, JARY”.

Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wplaci¢ na konto PKO BP
S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427 (na przelewie
wypisaé ,, Wymiana wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) wraz z wymiang
tablic gtéwnych, instalacji elektrycznych czesci wspolnych oraz oswietlenia
w budynku przy ul. Pieciolinii 2”) w terminie sktadania ofert tj.: do dnia
07.12.2016 r. do godz. 15 (kserokopia przelewu musi by¢ dofaczona do
zawartosci oferty).

V. Warunki podpisania umowy.
|. Zamawiajacy zawrze umowe z oferentem wybranym przez Komisje

Przetargowa.

&



2. Umowa zawarta bedzie na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 6 do
specyfikacji przetargowej (wzor umowy).

3. Warunkiem przystapienia do realizacji jest posiadanie wszelkich aprobat i
certyfikatow na uzyte materiaty i technologie.

4. Nie zlozenie umowy do zawarcia przez wybranego Oferenta w
Wyznaczonym terminie i miejscu traktowane bedzie jako odstapienie od
zawarcia umowy i spowoduje przepadek wadium na rzecz
Zamawiajacego.

INFORMACJE DODATKOWE:

1,

Wybor wykonawcy organizowany jest na podstawie “Regulaminu udzielania
zamOwien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robot, $wiadczenie
ustug i zakup towaréw na rzecz SMB »~JARY”. SMB JARY przystuguje
prawo podjecia rokowan z wybranymi oferentami.

SMB JARY zastrzega sobie prawo do negocjowania wczesniejszych
terminow rozpoczecia obowigzywania umowy:.

SMB  JARY zastrzega sobie prawo, w  szczegllnie uzasadnionych
przypadkach, dokonania zmian w SIWZ do czasu uplywu terminu sktadania
ofert z réwnoczesnym powiadomieniem o zmianach wszystkich Oferentow,
ktorzy ztozyli oferty i informacja o odroczeniu terminu koncowego sktadania
ofert.

SMB JARY zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny. Oferentom nie przystuguje zadne roszczenie 2 tytutu
uniewaznienia przetargu.

Oferty sporzadzone nienalezycie lub sprzeczne z warunkami specyfikacji
zostang odrzucone bez ich rozpatrzenia.

Wykonawca ma prawo ztozenia tylko 1 oferty. Ztozenie wiegkszej liczby ofert
lub oferty wariantowej na wykonanie prac spowoduje odrzucenia wszystkich
ofert ztozonych przez danego wykonawce.

Oferentowi nie przystuguje zadne roszczenie tytutu odrzucenia lub nie
przyjecia jego oferty.

SMB JARY w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zastrzega sobie prawo
do wezwania oferenta do ztozenia wyjasnienia.

SMB JARY dopuszcza podziat zaméwienia,

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty.

Zalaczniki:
Spis dokumentéw wymaganych od wykonawcow bioragcych
udziat w przetargu. Zatacznik nr 1
Oferta. Zatgcznik nr 2
Oswiadczenie. Zalacznik nr 3

SRS

Potencjat kadrowy poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS. Zalacznik nr 4
Wykaz zrealizowanych prac wraz z ich wartoscig
(z ostatnich 3 lat) + referencje Zalacznik nr 5



6. Wzor umowy, Zatacznik nr 6

7. Zakres robot. Zalacznik nr 7
8. Wykaz czynnikéw na ewentualne roboty dodatkowe. Zalgcznik nr 8
9. Kserokopia wplaty za wadium. Zatacznik nr 9
10.Dokumenty potwierdzajace sytuacj¢ finansowa oferenta. Zatgcznik nr 10
11.Zaswiadczenie z banku oferenta. Zaltacznik nr 11

12.0swiadczenie do ,Regulamin udzielania zaméwien j przeprowadzania
przetargow na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
SMB ,,JARY”. Zatacznik nr 12

ANERO
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Zatacznik nr 1.

Spis dokumentéw wymaganych od wykonawcow bioracych
udzial w przetargu na wymian¢ wewngtrznych linii
zasilajacych (WLZ) wraz z wymiang tablic glownych,
instalacji elektrycznych cze$ci wspélnych oraz o$wietlenia w
budynku przy ul. Pigciolinii 2.

—

. Oferta wg zatacznika nr 2 do specyfikacji.

2. Wypis z rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej CEiDG potwierdzajace dopuszczenie oferenta do obrotu
prawnego, nie starszy niz 3 miesigce.

3. Aktualne zas$wiadczenie z Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych i Urzedu
Skarbowego o braku zalegtosci w opfatach. wystawione nie wczesnie] niz trzy
miesiace przed dniem ustalonym, jako dzien otwarcia ofert.

4. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu odszkodowan i

kar umownych wynikajacych z zawartej umowy na kwote 300 000,00 zt, wazne

do czasu zakonczenia prac.

Oswiadczenie wg zatgcznika nr 3 do specyfikacji.

6. Potencjal kadrowy wraz z kwalifikacjami zawodowymi wg zalacznika nr 4 do
specyfikacji poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS.

7. Wykaz prac zrealizowanych z ostatnich 3 lat wg zatacznika nr 5 do specyfikacji
+ referencje.

8. Akceptacja wzoru umowy zleceniodawcy — zatgeznik nr 6.

9. Zakres robot — zatgeznik nr 7.

10.Wykaz podstawowych skfadnikéw na ewentualne roboty dodatkowe —
zatacznik nr 8.

11.Kserokopia wplaty za wadium — zatacznik nr 9.

12.Dokumenty potwierdzajace uprawnienia techniczne Oferenta lub 0s6b przez
niego zatrudnionych, wynikajace z przepisow Prawa budowlanego.

13.Dokumenty  potwierdzajgce  sytuacj¢ finansows  skladajacego oferte
(sprawozdanie finansowe wraz z opinig biegtego, o ile podlega ono badaniu na
podstawie wihasciwych przepisow, opinia bankowa z banku prowadzgcego
podstawowy rachunek bankowy) — zatgcznik nr 10.

14.Zaswiadczenie z banku oferenta, ze na jego rachunku bankowym nie jest
prowadzone postepowanie zabezpieczajace lub egzekucyjne — zatacznik nr 11.

15.08wiadczenie do ,Regulaminu udzielania zamoéwien i przeprowadzania

przetargdw na wykonanie robdt, $wiadczenie ustug i zakup towarOw na rzecz

SMB ,,JARY” - zatgcznik nr 12.

wh



Zalacznik Nr 2

pieczeé oferenta

OFERTA
Nadawea
Nazwa Firmy T
Sisdziba
telefon ..o
NIP e
Regon ..o,
Odbiorca:

Spotdzielnia Mieszkaniowa - Budowlana SJARY”,  02-785 Warszawa,
ul. Surowieckiego 12.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczgce: Wymiana wewnetrznych linii
zasilajagcych (WLZ) wraz z wymiang tablic glownych, instalacji
elektrycznych czeSci wspélnych oraz oswietlenia w budynku przy
ul. Pigciolinii 2.

L. Oferujemy wykonanie prac na budynku zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu sprecyzowanego specyfikacja: ............ RPN w cenie netto:
2. Termin realizacji
— TOZPOCZECIC TODOL ..ovvveeiiveees
— zakonczenie robot ..............ccoccvvnn.nn..

Oswiadczamy, ze otrzymali$my konieczne informacje do przygotowania oferty.
W' razie wybrania mojej oferty zobowigzuje si¢ do podpisania umowy i
rozpoczecia prac w ustalonym terminie.

podpis osob upowaznionych
do reprezentowania firmy



Zalaeznik nr 3,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/y, ze:

1.

-
B3

4.

5,

6.

Zapoznatenv/lismy sie z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
1 ogloszeniu.

Akceptuje/jemy przedstawiony projekt umowy .

Dokonatem/lismy wizji lokalnej obiektow bedacego przedmiotem przetargu,
wraz z otoczeniem.

Zapoznatem/lismy sie z dokumentacjg techniczna na ktérg przedktadam/y
oferte.

Dokonatem/lismy analizy biorgc pod uwage wszelkie warunki realizacji
przedmiotu oferty.

Nie podlegam wykluczeniu Wwg ustawy o Zamodwienia Publiczne.

Firma, ktorej jestem/$émy whascicielem lub ktorg reprezentuje/my :

1.

2.

3.

Ma prawo brania udzialy w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia w
rozumieniu Ustawy z 29.01.2004r — Prawo zamowiehi publicznych.

Posiada niezbedng wiedze 1 doswiadczenie, potencjat ekonomiczny,
a takze pracownikow zdolnych do wykonania zamowienia.

Znajduje si¢ w dobrej sytuacji finansowej zapewniajace; wykonanie
zamowienia, w szczegdlnosci nie zalega z platnoscia wobec Urzedu
Skarbowego i ZUS

Podpis 0s6b upowaznionych do reprezentowania
firmy.



Zatacznik nr 4

Pieczeé oferenta.

Potencjal kadrowy poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS

Ogotem zatrudnionych $rednio w ciggu ostatniego roku

Do realizacji zamowienia skierujemy nastepujacych pracownikow:

Lt smsitstiansmmns crmssns s e 533 s e B osoba odpowiedzialna za realizacje

umowy i rozliczenia.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Podpis 0sob upowaznionych do
reprezentowania firmy,



Zatacznik nr 5.

Pieczeé oferenta.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC,
lub w toku realizacji
w okresie ostatnich 3 lat

Obiekt Ilos¢ Rok Wartoéé Rodzaj robét
realizacji robot

Podpis 0séb upowaznionych do
reprezentowania firmy.




PROJEKT UMOWY
Zatacznik nr 6

Umowa nrei..... /2016

W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego o udzielenie zamowienia w
trybie przetargu nieograniczonego w dniu ........ceceicenvennene 2016 r. pomiedzy:
Spéldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana JARY Warszawa ul. Surowieckiego 12
prowadzacg dziatalno$¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS 0000079817 w
Sadzie Rejonowym dla m St. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy, NIP: 5250011705
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1

2

.................... prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod firmg: ...................Z
SiedZiba. W . wwus eravs wus o przy ul. ... dziatajaca na podstawie wpisu do
ewidencji dziatalnosci gospodarcze] Urzedu ...............ocoooi. pod numerem
.................... J wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej* , NIP: ... o BBGON suws vos anns wrs as reprezentowanym
107 = . AP ,zam. ul.....o J/(dla dziatalno$ci gospodarczej).
lub

........................ Spétka ............coeevnnn..... prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza
pod firma: ........c..ooeenin 7 BISAZIbE W s wre covas o e przy ul. ...
dziatajagca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru
Przedsiebiorcow pod HUMSTEIMN  .vovcewmmon cmoan s v I s vss ve wesse s "
REGON i s e vss v g reprezentowanym przez:

.............................. ZAT: Wl 5053595 ssnenies grues segaenes yopeses
.............................. FRTEL WL, » coonrecsor mmeis £6ckih it Sy s e 5 (G118 OSOB prAwMyCh);

zwang dalej ,,Wykonaweg”, zostata zawarta umowa nastgpujgcej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : wymiana
wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) wraz z wymiang tablic gléwnych,
instalacji elektrycznych cze$ci wspélnych oraz oSwietlenia w budynku przy
ul. Pieciolinii 2.

2. Szczegdtowy zakres robét okresla ,,Opis przedmiotu zamdwienia” stanowiacy
zatgeznik nr 1 do Umowy.
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b —

. Wykonanie prac, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 musi by¢ zorganizowane w sposob

gwarantujacy ciagltosc¢ pracy.

§2

. Termin rozpoczecia prac ustala sig na dZiemn ........ooveoeiiiiiiiii e
. Rozpoczecie prac nastgpi poprzez wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji

przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 i 2, przez powolanego, przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru, okreslonego w § 7 wust. 1 umowy. Vs
wprowadzenia i dokonanych podczas niego uzgodnien strony sporzadzajg protokét.
Termin zakonczenia wszystkich robot ustala sig na dzien .......ccocevviviiiinnninnnn.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania z materialéw, wyrobow 1 urzadzen
wiasnych o odpowiedniej jakosci okreslonej przepisami.

. Wykonawca zatgczy rowniez do uzytych materialow $wiadectwa lub certyfikaty,

jesli taki wymog bedzie wynikat z okreslonych przepisow.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze powierzy¢ osobie
trzeciej wykonania jakichkolwiek robot wchodzgcych w zakres przedmiotu
Umowy.

§3

. Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie w

formie ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg: netto: ........... zt
(stownie:.......oooviviiiiiinnn. ztotych) + 23% podatek VAT zt brutto: ............ zt
(BHOWITEY. .. aisis sansass ztotych).

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty

zwiazane z prawidlowym i kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy
wynikajacej z przekonani i do$wiadczenia Wykonawcy oraz warunkow
okreslonych w SIWZ.

§ 4

Koncowy odbiér zostanie dokonany komisyjnie poprzez sporzadzenie protokotu
przy udziale przedstawicieli stron w ciagu 14 dni liczac od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu bedg

przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia - Zamawiajacy odmowi odbioru
do czasu usuniecia wad i wstrzyma zaplate wynagrodzenia do czasu usunigcia
wad lub usterek i ponownego sporzadzenia protokotu odbioru robot.

2) w przypadku wad nie nadajacych sig¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze:

a. odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
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b. odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania robot po raz drugi w ramach
uméwionego wynagrodzenia, zachowujgc przy tym prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opoznienia w trybie ustalonym
w §9 1 §10 niniejsze] Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty na okresy dla roszczen

wynikajacych z gwarancji, o ktérych mowa w ust. 4. Bieg okresu rekojmii za wady
rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robdt, a jego zakonczenie nie moze
nastapi¢ wczesniej niz po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego usuniecia
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na prace okreslone w ust.1 1 ust.2

§1 na okres.......... Do biegu okresu gwarancji stosuje si¢ odpowiednio zapis ust.3.

§5

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w

wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §3 tj.: kwote zh.
(stownie: ztotych ).

. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia tj. jego zwiekszenia, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowlazany
niezwlocznie uzupeni¢ zabezpieczenie o kwote stanowiacg roznice pomiedzy
zabezpieczeniem wptaconym a wysokoscig 5 % zmienionego wynagrodzenia netto.

. Zamawiajacy w przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania okre$lonego w ust. 1, ma prawo do wypowiedzenia
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku wskazanym w
ust. 1 i 2 do potrgcenia odpowiedniej kwoty z faktury wystawione] przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Po uptywie okresow wskazanych w §4 ust. 3 1 4, jednak nie wczesniej niz po

usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, zabezpieczenie
okreslone w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 14 dni na jego pisemny
wniosek.

§ 6

. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 3 zostanie, z zastrzezeniem zapisow § 4 ust. 2,

zaptacone przez Zamawiajacego na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koficowego robdt zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas

wykonywania robot.

. Termin ptatnosci faktury VAT ustala si¢ na 30 dni, liczac od daty doreczenia jej do

Zamawiajacego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, w tym protokotem
odbioru.

. Wszystkie faktury beda platne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy

podane na fakturze. Terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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§ 7

. Zamawiajacy powotluje inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowigzkow ze

strony Zamawiajacego W 0S0bI€ ieeiiiiiiiiiiiiiiiiian. uprawnienia budowlane
) T

. Zamawiajacy powoluje .veeeerenraaiincnaeas do kontaktow z Wykonawcg.

. Wykonawca powotuje kierownika robot w zakresie realizacji obowigzkow ze strony
Wykonawcy W 0SObIE  eceiiiiiiiiiiiiieninn uprawnienia  budowlane
FIEE e moesinse it woseme s 8558 B

§ 8

 Jezeli w toku realizacii robot wystapi konieczno$¢ wykonania zamowien

dodatkowych, ktérych warto$¢ nie przekroczy 20% zamdwienia podstawowego,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty objete tym zamoOwieniem na
dodatkowe zlecenie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki.

. Spisany przez strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres robot objetych

zamowieniem dodatkowym, stanowié bedzie podstawg do zawarcia nowej
umowy/aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za zamoéwienie dodatkowe okreslone zostanie na

podstawie Kkosztorysu szczegotowego sporzgdzonego przez Wykonawcee 1
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, ktory stanowi¢ bedzie integralng czgs¢
nowej umowy/aneksu do umowy.

. Roboty nie zgloszone w czasie sporzadzania oferty i nie ujete w ofercie, ktore sg

przedstawione w dokumentacji przetargowej lub zdaniem Wykonawcy powinny
by¢ ujete — nie beda traktowane jako zaméwienia dodatkowe.

. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalenia cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy, sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowiazywania umowy, aneksow oraz bedg stosowane do zamowien dodatkowych
i uzupeliajacych, ktére mogg wystapic w trakcie realizacji zaméOwienia
podstawowego.

§9

1. Jezeli zwloka w wykonaniu robot lub usunieciu wad przekroczy 14 dni

Zamawiajacy ma prawo - niezaleznie od naliczenia kar umownych - powierzy¢
wykonanie robét lub usunigcie wad osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, wynikajacych z
kodeksu cywilnego.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji umowy niezgodnie z

Prawem Budowlanym i sztuka budowlang - Zamawiajacy bedzie mial prawo
rozwiazaé niniejsza umowe w trybie natychmiastowym bez prawa Wykonawcey do
zglaszania roszczen odszkodowawczych i wynagrodzenia.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
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a) w razie zwloki w terminowym wykonaniu rob6t stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci 1% umownego wynagrodzenia netto za kazdy
dzien zwloki,

b) w razie zwloki w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmii w
wysokoéci 0,5% zatrzymanego zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt.
2 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad.

¢) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia netto.

2. Jezeli wartodé szkody przekracza wysokos¢ kar umownych zastrzezonych w
niniejszej Umowie, Zamawiajacemu przystuguje  prawo  dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych takze w innych niz wymienione w ust. 1 przypadkach nienalezytego
wykonania zobowiazania lub jego niewykonania.

§11

Do spraw nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 13
Ewentualne spory pomiedzy stronami rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 14

Wykonawca oswiadcza, ze dla potrzeb sporzadzenia oferty zapoznal si¢ z
dokumentacja przetargowa i warunkami realizacji, W stopniu wystarczajacym do jej
sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen, ktore moglyby mie¢ wptyw na
przebieg, termin i koszt realizacji przedmiotu umowy.

§ 15
Integralna czesciag Umowy jest zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia;
§ 16

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Z,amawiajq%r Wykonawca

)
'(:3(22 LEUHCsy | ‘..(.c{t,-c ~ G
/‘y@,‘ /_,r;/:f «5&%’( mo/ /Mu/

i____,__.—-—

/
—
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Zatacznik nr 7.

Zakres robot wymiany wewnetrznych linii zasilajacych
(WLZ) wraz z wymiana tablic glownych, instalacji
elektrycznych cz¢Sci wspélnych oraz o§wietlenia w budynku
przy ul. Pieciolinii 2.

ZaKres prac obejmuje:

L N =

()]

Wymiana gtéwnych (GLZ) i wewnetrznej linii zasilajacych (WLZ).

Wymiana rozdzielnicy RGM z ukladem dwustronnego zasilania (SZR).
Wymiana rozdzielnic pietrowych — licznikowych ZRP.

Wymiana instalacji odbiorczej do mieszkaii wraz 7 rozdzielnicami
mieszkaniowymi TM.

Wymiana instalacji czgsci wspélnej (administracyjnej) budynku.

- Wymiana  instalacji  ochrony przeciw-przepigciowej i potaczen

wyrownawczych.

Wymiana instalacji domofonowej i dzwonkowe;j.

Zabudowa i uporzadkowanie istniejacych tras przewodéw i kabli  oraz
pozostaty zakres prac okreslony zatgezonym przedmiarem robdt i ujety w
projekcie.

Podpis 0s6b upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Zalacznik nr 8

Piecze¢ oferenta,

Wykaz podstawowych czynnikéw
na ewentualne roboty dodatkowe:

I. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania (bezposrednia) Rg=....cccooenn.
2. ZyskdoR,KpiS %

3. Koszty zakupu i transportu (do M) oo %

4. Koszty posrednie %

O$wiadczam/my, ze podane wyzej dane sa na dzien i nie bedg podlegaty zmianie w
okresie .................... miesiecy.

.......................................

Podpis 0s6b upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Zatgcznik nr 12

Warszawa, dnig .......c.coeemovroev,

Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana LJary”
ul. Surowieckiego 12
02-785 Warszawa

OSWIADCZENIE
D30T PYZETAFELL oo ercvnsoptssssssssiiaisssinssessaesssresessm oseessse 55 0 s S5 s e
Ja/My* nizej podpisany/a/Ni/Ne™ ..........coecemsiooooeoeoeeeceeoeeeoeoeeee oo ,
prowadzacy/a* dziatalno$¢ gospodarcza pod FIMMG e z siedzibg
T p N Bscasrmpavensmnn » REGON..coovvvrciiiiviin, /
FEPreZeNTUIGCY/A™ oo ZSHEOZITTY sisiscomsmcsisiassiisininesenanesspmensasssensmespaomss

zarejestrowang  w  Krajowym Rejestrze  Sadowym prowadzonym przez Sgd Rejonowy
A8 s rensememonesesasrsmiios T Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod

oSwiadczam/y*, iz zapoznatem/am/lismy/tysmy* sie z Regulaminem udzielania zamdwien
i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robdt, swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz
Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej #Jary” (przyjetym Uchwata nr 62/2016 Rady Nadzorczej SMB
»Jary” zdnia 31.10.2016 r.) oraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia dotyczacy przetargu
na wymiang wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) wraz z wymiana tablic gtdwnych,
instalacji elektrycznych czesci wspolnych oraz oswietlenia w budynku przy ul. Pieciolinii 2.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam/y*, iz akceptuje/my* wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce
Z wzigcia udziatu w postepowaniu przetargowym.

...................................................

Podpis 0séb upowaznionych do
reprezentowania firmy.



KST v4 popr $lepy Pieciolinii 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- ‘ Opis llos¢ | Jedn. | Cena | Wartosé
ny miary zi zt
| (4 x 6)

1 | 2 3 4 5 6 7
'Remont i modernizacja instalacii elektrycznych czesci wspdinych budynku wielorodzinnego ul. PIECIOLINII 2, W-wa
I Demontaze

1 iKNNR-W 90202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg 2 szt 0.00 0.00

d.1,08

2/KNNR-W 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 6 szt 0.00 0.00

d.1/06

~ 3/KNNR-W 9 0202- Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg 26 |[szt. 0.00 0.00
. d.108 [rozdz.pietrowe]

4 KNNR-W 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 (demon- 12 szt 0.00 0.00

d.1,05 taz obudéw TT)

5|KNNR-W 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielezych o powierzchni do 0.5 m2 (tablice 77 szt 0.00 0.00

d.1]/05 mieszkaniowe TM i uzytkowe TU)

6|KNR-W 4-03 1113-|Demontaz rur o sr.do 100 mm stalowo-pancernych lub stalowych 8 |m 0.00 0.00
d.1107 czarnych skrecanych zlgczkami, ulozonych na uchwytach
7' KNR-W 4-03 1113-|Demontaz rur o r.do 75 mm stalowo-pancernych lub stalowych 40 |m 0.00 0.00
| d. 1@ - czarnych skrecanych zlgczkami, utozonych na uchwytach
8/ KNR-W 4-03 1113-| Demontaz rur o $r.do 29 mm stalowo-pancernych lub stalowych 90 |m 0.00 0.00
| d.1,03 czarnych skrecanych zigczkami, ulozonych na uchwytach
9/KNR-W 4-03 1105-|Demontaz konsalek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do 0.50 60 szt 0.00 0.00
~d.1/02 m na stropach z cegly lub betonu
10/KNR-W 4-03 1102-| Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych 90 szt 0.00 0.00
d.1|01 o0 ér.do 21 mm na stropach z wykuciem otwordw lub odkreceniem
s - podtoze ceglane lub betonowe
111KNR-W 4-03 1104-| Demontaz konsolek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do 0.50 10 |szt. 0.00 0.00
_d.1jo2 m na $cianach z cegly lub betonu
12|KNNR-W 9 0804- |Demontaz kabli wielozylowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych 24 Im 0.00 0.00
d.1{08 w budynkach i budowlach
13/ KNNR-W 9 0804- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 0,5-1,0 kg/m uktadanych 24  |m 0.00 0.00
_d.107 w budynkach i budowlach
14/ KNNR-W 9 0308- |Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych| 290 |m 0.00 0.00
d.1 "05 stalowych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekroj przewodow w
rurze
15|KNNR-W 9 0304- |Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt 7.5- 180 |m 0.00 0.00
| d.104 30 mm2 weigganych w rury instalacyjne
16/KNNR-W ¢ 0304- |Demontaz przewoddw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 380 |m 0.00 0.00
| d.103 7.5 mmz2 weigganych w rury instalacyjne
17/ KNNR-W 9 0301- |Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, plas-| 420 |m 0.00 0.00
| d.1/03 kich lub kabelkowych okraglych
18 KNNR-W 9 0401- |Demontaz nieuszczelnionego lgcznika podtynkowega, natynkowe-| 38+77+|szt. 0.00 0.00
d.1/07 go 20 =
e ) 135.00
19§KNNR-W 9 0404- Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych, 38 szt 0.00 0.00
d.1.06 natynkowych o ér. do 60 mm
20 KNNR-W 9 0404- [Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, 32 szt 0.00 0.00
~d.1]07 natynkowych o $r. ponad 60 mm
21/KNNR-W 9 0501- |Demontaz opraw oswielleniowych Zarowych 58  |szt. 0.00 0.00
d.1/05
22[KNNR-W 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z kloszem 30 szt 0.00 0.00
d.1]06
23|KNR 4-03 1132-10 |Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkdw i dzwon- 77 szt 0.00 0.00
d.1) kow
24/ KNR 4-03 1121-05 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 biegunowych ze 38 szt 0.00 0.00
[ d1 sciany dla pradu do 25 A
TS‘rKNFﬁ 4-03 1129-03 | Demontaz tablic licznikowych 83 |[szt. 0.00 0.00
d.1|
26/KNR 4-03 1131-01 |Demontaz przekaznikdw zmierzchowych 2 szt 0.00 0.00
d.1|analogia
27|KNNR-W 9 0101- [Demontaz urzgdzen samoczynnego zalgczania rezerwy typu SZR 1 kpl. 0.00 0.00
d.1|09 - uklad Socomec do przeniesienia do nowej rozdzielnicy RGM
analiza indywidual- |
na
28 KNNR-W 9 0205- |Wymiana licznikdw energi elektrycznej jednofazowych 79 |szt. 0.00 0.00
d.1/01
29/KNNR-W 9 0205- |Wymiana licznikow energii elektrycznej trojfazowych trzy syste- 3 szt 0.00 0.00
~ d.1j08 mowych
30/KNR-W 4-03 0903-| Odtgczenie/przetaczanie przewodow o przekroju zyt do 6 mm2 od 80  |kpl. 0.00 0.00
d.1/03 pierScieni fgczeniowych w puszkach odgateznych i odgateznikach
analiza indywidual- |n.t. i p.t. - dia utrzymania dziatania istniejacej instalacji wspéingj
Ina
31/KNNR-W 9 0302- 'Demontaz przewodéw teletechnicznych ze zdjeciem uchwytéw na | 430 |m 0.00 0.00
d.1/05 podiozu betonowym (takze czynnisci zwigzane z awaryjnym prze-
. |analogia __|tgczaniem przewodéw)
32 KNR 4-03 0911-02 |Wykonanie tymczasowej instalacji elekirycznej o tacznym przekro-| 260 |m 0.00 0.00
d.1lanaliza indywidual- |ju zy} powyzej 16 mmz2 - montaz (zapewnienie cigglosci zasilania)
na
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KST v4 popr $lepy Pieciolinii 2.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- | Opis

llos¢ | Jedn. | Cena | Wartosé
ny miary zt zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 74
33|KNR 4-03 0911-04 [Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o tacznym przekro-| 260 |m 0.00 0.00
d.1|analiza indywidual- ju zyt powyzej 16 mm2 - demontaz (zapewnienie cigglosci zasila-
na nia)
Razem dziat: Demontaze 0.00
2| Montaze
2.1i Glowne linie zasilajace: podstawowe i rezerwow, wyk. scianek dla pom. ruchu., rozdzielnica gléwna
| 'RGM/RA
34 cennik RWE STO- [Oplata za wylgczenie napigcia w zigezu/stagii, przygotowanie 2 szt 0.00] 0.00
d.2.1 ENI 'miejsca pracy dla obcych brygad oraz likwidacja miejsca pracy
\analiza indywidual- |wraz z ponownym zatgczeniem urzgdzen do sieci sprzedawcy w
na sieci nn
35|KNNR-W 3 0404- [Mechaniczne wykucie przej$¢ w piwnicach dla prowadzenia koryt 0.24/m3 br. 0.00 0.00
d.2.1|02 stalowych w konstrukcjach betonowych
lanalogia
36/ KNR-W 5-10 0315-|Montaz przepustéw rurowych w stropach i écianach z betonu o 4 |prze- 0.00 0.00
d.2.1/06 grubosci do 20 cm z mechanicznym przebijaniem otwordw - rura pust.
| 0 $rednicy zewnetrznej do 150 mm
37/KNNR 5 0406-01  |Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg wktadki WT-N 3 szt 0.00 0.00
d.2.1] wkfadka WT-NHZ2 200A
38/KNNR 5 0406-01  Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg wkiadki WT-N 100A 3 szt 0.00 0.00
d.2.1 wkiadka WT-NH 100A
39/KNNR 5 1102-02 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o 16 |kpl 0.00 0.00
d.2.1] masie do 1 kg - 2 mocowania
40/KNNR 5 1101-07 [Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 5 kg - do 4 moco- 16 |szt. 0.00 0.00
d.2.1 wan
wspornik fajkowy typ WFL200/E90
41/KNNR 5 1102-02  |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o 32 [kpl 0.00 0.00
d.2.1 masie do 1 kg - 2 mocowania
\pret gwintowany PGMS/E90
42/KNNR 5 1105-02 |Korytaka stalowe ogniccdporne ES0, szer. 200 mmprzykrecane 9 m 0.00 0.00
d.2.1|analogia przykrecane do gotowych otwordw (poziomy w piwnicach)
i korytko stalowe KGOL200H80 szer. 200mm (E90)
uchwyt Srubowy USS
43/KNNR 5 1102-02 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o 82  |kpl 0.00 0.00
d.21 \ masie do 1 kg - 2 mocowania
44}KNNR 5 1101-07 | Konstrukcje wsporcze ESO przykrecane o masie do 5 kg -do 4 82 szt 0.00 0.00
d.21) mocowan
| wspornik fajkowy typ WFL300
45|KNNR 51105-08 |Korytka o szerckogci 300 mm przykrecane do gotowych otwordw 60 |m 0.00 0.00
d.2.1| system ognioodporny ES0 (GLZ1 | GLZ2)
| korytko stalowe WFL300H6E0, szer. 300
46 KNNR 5 0715-01  |Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub] 24*4 =|m 0.00 0.00
a2 ‘ na estakadach z mocowaniem (zasil, Podstawowe) 96.00
| kabel ogrioodporny NHXH E90 1x120mm2
47 KNNR 5 0715-01  |Ukfadanie kaoli 0 masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| 244 =|m 0.00 0.00
d.2.1| na estakadach z mocowaniem (zasil. Rezerwowe) 96.00
| kabel ognicodporny NHXH ESO 1x120mmz2
48/KNR 5-10 0602-03 | Zarobienie na sucho kofca kabla Cu 1-zylowego o przekroju do 16 |szt. 0.00 0.00
d.2.1 ‘ 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolagji i powloce z tworzyw
| sztucznych
49/KNNR 2 0306-04 [Scianki z bloczkow YTONG o grubosci 12cm - wykonnaie pom. 0.58|m3 0.00 0.00
d.2.1] ruchu elektrycznego
50% KNNR 2 0801-05  [Tynki zwykle wewnetrzne Il| kategorii biegow klatek schodowych 6.2 |m2 0.00 0.00
d.2.1
51[KNNR 2 1401-05 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwu- 6.2 |/m2 0.00 0.00
di24 krotnie bez gruntowania
52/KNNR 2 1202-06 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, gr. 25 mm 2 |m2 0.00 0.00
d.2A
53/KNNR 2 1104-01  |Montaz oscieznic stalowych 1 szt. 0.00 0.00
d.21|
54 KNNR 2 1104-05  [Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych szklo- 1.8 |m2 0.00 0.00
d.2.1 nych
55|KNNR 5 1205-10 [Podtaczanie - przewod lub kabel Cu o przekroju Zyly do 120 mm2 16 |szt. 0.00 0.00
d.2.1]analogia
56 KNR 5-08 0817-05 [Uszczelnienie przejs¢ instalacji elektrycznej przez stropy i ciany 4 szt 0.00 0.00
d.2.1 analogia masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciggu tele-
| technicznego do E1120] Rob=1 ,0r-g/szt. przejscia
57 KNNR 5 0405-04  [Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z kon- 1 szt 0.00 0.00
d.2.1] strukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie ozn, RGM/
| RA z kompletnym wyposazeniem
| rozdzielnica gfdwna RGM/RA wg. EL-1, EL-3 | EL-4 wym.,
| 1950x1250x250mm
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KST v4 popr $lepy Pieciolinii 2.ath

KOSZTORYS OFERTOWY

|

Lp. | Podstawa wyce- Opis llos¢ | Jedn. Cena Wartosé
ny miary zt zt
‘ (4 x6)
1 2 3 4 5 6 7
58] Prace zwigzane z przeniesieniem istn. ukladu SZR (ATyS M 6e) 1 |kpl. 0.00 0.00
d.2.1 analiza indywidual- do nowoproj. rozdzielnicy gtéwnej RGM
na
59/KNNR 5 1207-03  |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie 8 |m 0.00 0.00
d.2.1]
60/KNNR 5 0205-04 Przewody kabelkowe o fgeznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfada- |42 = |m 0.00 0.00
d.2.1| ne p.t. w gotowych bruzdach w betonie 8.00
3 istn. przewdd NHXH FE180/E90 3x1,5mm2
61 KNNR 5 0205-04  [Wkucie istn. przewoddw ogniiodpornuych NHXH w tynk -ukfadane |32 = |m 0.00 0.00
d.2.1| p.t. w gotowych bruzdach w betonie 6.00
! istn. przewéd NHXH FE180/E90 3x1,5mm2
62i KNNR-W 3 0405- |Uzupefnienie bruzd w scianach betonowych 0.03/m3 0.00 0.00
d.2.1/02
63 KNNR-W 9 1101- |Uzupehnienie tynkéw kat.Il| zwyklych po robotach instalacyjnych - 8 'm 0.00 0.00
d.2.1/01 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
64| KNNR-W 3 0302- |Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z ceg- 0.2 |m3 0.00 0.00
d.2.1|02 |ty i betonéw lekkich bloczkami z betonu komérkowego 49x24x24
| cm
65/KNNR-W 3 1306- Reperagja, $cian i pilastraw zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 0.8 |m2 0.00 0.00
d.2.1|01
|kalk. wtasna |
SSiKNNR 51302-03 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-Zytowy 2 |odc. 0.00 0.00
d.2.1
67/KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego 2 |pomiar 0.00 0.00
d.2.1| napiecia [Préba zadzialania wytacznika PWP -p.poz]
68 KNR 5-08 0817-05 |Uszczelnienie przej$¢ instalacii elektrycznej przez stropy i sciany 4 szt 0.00 0.00
d.21 }analog'\a masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciggu tele-
| technicznego do EI120] Rob=1,0r-g/szt. przejscia
Razem dziat: Gtdwne linie zasilajace: podstawowe i rezerwow, wyk. $cianek dla pom. ruchu., rozdzielnica glowna 0.00
RGM/RA
2.2| [Montaz WLZ, szachtow pigtrowych ZRP, instalacja odbiorcza do lokali YDYzo 5x6mm2 + Dzwonki
69/KNNR-W 3 0404- |Mechaniczne wykucie przej$¢ w konstrukcjach zelbetowych 0.72|m3 br. 0.00 0.00
d.2.2/04
analogia
?OiKNNR 51102-02 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o | 296 kpl 0.00 0.00
d.2.2| masie do 1 kg - 2 mocowania
pret gwintowany PGMS
| tuleja rozporowa TRS M10
71 \KNNR 51101-04 Konstrukcje wsporcze WFL przykrecane o masie do 2 kg - 2 mo- | 296 szt 0.00 0.00
d.z2.2 cowania
| Ceownik wzmocniony CWP 40H22 1.5mm
72|[KNNR 5 1105-08 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrgcane do gotowych otwo- | 226 |m 0.00 0.00
d.2.2|analogia row
| korytko stalowe szer. 200 typ KCJ200H50 1mm
73 KNNR 5 0103-04  [Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie 202 |m 0.00 0.00
d.2.2 Rura RL47mm
74 KNNR 5 0201-06 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 wciaga- | 202*5 =|m 0.00 0.00
d.2.2 ne do rur 1010.00
przewdd LgY 35mm2 750V
75|KNNR 5 1203-05 |Podfaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 140 |[szt.zyt 0.00 0.00
d.2.2 mm2 pod zaciski lub bolce
76/KNNR 5 1207-03  [Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w betonie [dla przew. 92 |m 0.00 0.00
d.2.2 do mieszkan]
77/KNNR 5 1209- Przebijanie otwordw ér. 25 mm o diugosci do 20 cm w écianach z 77 |otw, 0.00 0.00
d.2.2/1001 betonu
78 KNNR 5 0209-06 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uklada- | 620 |m 0.00 0.00
d.2.2 ne w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubo-
| wych
! Przewdd YDYp 5x6mm2 750V
79/KNNR 5 0208-06 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada- | 114 |m 0.00 0.00
d,2.2‘analog\'a ne w szachtach ZRP na konstrukeji metalowej; mocowanie ptas-
\ kownika srubami
| Przewdd YDYp 5x6mm2 750V
80/ KNR-W 4-03 1201-|Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dla instalagji 308  |pkt. 0.00 0.00
d.2.2/03 |wtynkowych [oznaczanie przewodu ochr. neutralnego (PEN) w
‘anaiiza indywidual- | mieszkaniach]
na
81 KNNR-W 9 0201- [Tablice mieszkaniowe TM (8 mod) 77 szt 0.00 0.00
d.2.2 01 |rozdzielnice mieszkaniowe TM 8 mod kompletna wg EL-2
82/KNR 4-01 0706-05 |Wykonanie zapraw tynku w mieszkaniach do 0.25 m2 na scia- 77 szt 0.00 0.00
d.2.2|analogia nach [naprawa przy TM w lokalach]
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| ny ‘ miary zt zt
; | (4 x 6)
1 2 | 3 4 5 6 7
83|KNNR 5 0405-04 | Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z kon-| 26 |szL. 0.00 0.00
d'2'2i strukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie
* |rozdzielnia pigtrowa ZRP (4L) wym.2500x400x250 n/t kompletna
\wg EL-5
84 KNNR 2 1702-03 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | 114 m2 0.00 0.00
d.2.2lanalogia wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo-
wym [obudowy ciggéw poziomych na korytarzach)
| piyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm
85/KNR 4-01 1206-05 [Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych 114 |m2 0.00 0.00
d.2.2|analiza wlasna scian z dwukrotnym szpachlowaniem
BS!KNR 4-01 0708-05 [Wykon.tynkow zwyktych wewn kat.Ill z zaprawy cement. na oscie-| 112 m 0.00 0.00
d.2.2| Zach szer.do 25 em [wokd! rozdzielnic pietrowych]
87/KNR 4-01 1202-06 |Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze biatym sta- 108 |m2 0.00 0.00
d.2.2/analiza wiasna rych tynkéw wewn.
88/KNNR 5 1203-03 |Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylydo 6 mm2 | 924 [szt.zyl 0.00 0.00
d.2.2| pod zaciski lub bolce
89/KNNR-W 3 0405- Uzupeinienie bruzd w $cianach betonowych 0.22|m3 0.00 0.00
d.2.2/02
90 KNNR-W 9 1101~ |Uzupetnienie tynkow kat.IIl zwyklych po robotach instalacyjnych - 98 |m 0.00 0.00
d2.201 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
91/KNNR-W 9 1101-  [Uzupelnienie tynkéw kat. Il zwyktych po robotach instalacyjnych - 36 |m 0.00 0.00
d.2.2|03 'pasy pokrywajgce bruzdy o szer. 15-20 cm
92 KNNR-W 9 1101- [Uzupelnienie tynkow kat.Ill zwyktych po robotach instalacyjnych - 26 |m 0.00 0.00
d.2.2/04 pasy pokrywajace bruzdy o szer. 20-30 cm
93/KNR 4-01 0707-05 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. [ll na murach 40 m 0.00 0.00
d.2‘2| na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oéciezni-
| cami, opaskami, listwami i cokolikami podiogowymi [na klatce
| |schodowej]
94 KNNR 5 1301-02  [Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 77 |pomiar 0.00 0.00
d.2.2y napiecia
95 KNR-W 5-08 0902-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impe- 1 pomiar 0.00 0.00
dz2.201 dancji petli zwarciowej - pierwszy
96| KNR-W 5-08 0902-[Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impe- | 77+25 = pomiar 0.00 0.00
d.2.2|02 dancji petli zwarciowej - kazdy nastepny 102.00
97 KNR-W 4-01 0403-|Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubosci 5.0 mm 60 |m2 0.00 0.00
d.2.2‘01 $cian drewnianych [demontaz i montaz istniejgcych boazerii i sza-
‘analogia fek w mieszkaniach- bez materialu]
98 KNNR 5 0301-11  [Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na za-| 77 szt 0.00 0.00
d.2.2| prawie cementowe] lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordw w
| podtozu ceglanym [dzwonki]
99]KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm 77 szt 0.00 0.00
d22 [dzwonki]
100 KNNR 5 0308-02  Lacznik podtynkowy w puszce instalacyjnej jednobiegunowy - " 77+30 =|szt. 0.00 0.00
d.2.2 | DZWONEK" przy drzwiach wejsciowych oraz przy kratach. 107.00
101 IKNNR 51207-03  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie [dzwonki] 160+ |m 0.00 0.00
d.2.2| 130 =
290.00
102 KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw &r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach 77 |otw. 0.00 0.00
d.2.2/1001 lub stropach z betonu
103 KNNR 5 0204-05  |Przewody kabelkowe ptaskie o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | 290 |m 0.00 0.00
d.2.2| ukladane w tynku innym niz betonowy
' Przewdd YDYp 3x1,5mm2 750 V
104|KNNR-W 3 0405- [Uzupetnienie bruzd w $cianach betonowych 0.45/m3 0.00 0.00
d.2.2/02
105 KNNR-W 9 1101- [Uzupelnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - [ 280 [m 0.00 0.00
d.2.2/01 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
106 KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg [montaz gongu n/t 230V) 77 |szt. 0.00 0.00
dz.2
107/KNNR 5 1301-01  [Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 77 |pomiar 0.00 0.00
d.2.2| napiecia
Razem dzial: Montaz WLZ, szachtow pigtrowych ZRP, instalacja odbiorcza do lokal| YDYzZo 5x6mm2 + Dzwonki 0.00
2.3/ |KLATKI SCHODOWE: Instalacja administracyjne, o$wietlenia na klatkach schodowych
108 KNNR-W 3 0404- [Mechaniczne wykucie przej$¢ w konstrukcjach zelbetowych (RDT, 0.44/m3br. | 0.00 0.00
d.2.3/04 RD2, RPM)
lanalogia
109|KNNR 5 1208- | Przebijanie otworow r. 25 mm o dhugosci do 20 cm w &cianach 112 |otw. 0.00 0.00
d.2.3/1001 lub stropach z betonu
110|KNNR 5 1209- Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach 8 |otw. 0.00] 0.00
d.2.3 1002 lub stropach z betonu
111 KNNR 5 1207-03  |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie 1440 |m 0.00 0.00
d.2.3]
112 KNNR 5 1207-02 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw 120 |m 0.00] 0.00
d.2.3 'betonowych |
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113 KNNR 5 0103-01  |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie 230 |m 0.00 0.00
d.2.3 Rura RL20
114|KNNR 5 0103-02 |Rury winidurowe o &7.do 28 mm uktadane n.t. na betonie 152 |m 0.00 0.00
d.2.3 Rura RL2Z2mm
115|KNNR 5 0205-04 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uklada- |1 440 |m 0.00 0.00
d.2.3 ne p.t. w gotowych bruzdach w betonie
Przewdd YDYp 3x1,5mm2 750 V
116 KNNR 5 0205-01  |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uklada- | 120 |m 0.00 0.00
d.2.3| ‘ne P.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
| Przewdd YDYp 3x1,5mm2 750 V
117[KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weigga-| 92+60 =|m 0.00 0.00
d.2.3| ne do rur (gniazda w ZRP) 152.00
\ \Przewsd YDY?0 3x2,5mm2 750 V
118 KNNR 5 0501-01 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (MCR) LED 79 |kpl. 0.00 0.00
d.2.3| Oprawa *L3 LED Larissal2W 4000K dioda typ COB4 1900/im
| klosz poliwgglan -wandaloodporn y z mikrofalowym czujnikiem ru-
| chu MCR
119 KNNR 5 0501-01  Oprawy oswietleniowe zawieszane LED 13 |kpl. 0.00 0.00
d‘2.33 Oprawa *L4 REG: LED $ciemnialna Larissail2W 4000K dioda typ
| COB4 1900im klosz poliweglan -wandaloodporny
120 KNNR 5 0502-03 |Cprawa oswietleniowa awaryjna EW1 41 kpl. 0.00 0.00
d.2.3| Oprawa *EW1 ewakuacyjna nascienna LED 1 W strumien= 193Im,
P65, inwerterem 3h, Jednofunkcyjna (1F)
121/KNNR & 0502-01  |Oprawy oswielleniowe przykrecane - o$w. maszynowni 11 kpl. 0.00 0.00
d.2.3 Oprawa "L6 typ VESTA 3W 440im, 4000K, |P65
122|KNNR 5 0502-01  |Oprawy oswietleniowe przykrgcane - o$w. strychu 4 |kpl. 0.00 0.00
d.2.3 Oprawa *L2 $wietléwkowe hermetyczne 2x36W (statecznik EVG)
| P44
123|/KNNR 5 0301-12 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na za-| 70  |szt. 0.00 0.00
d.2.3| prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworow w
podiozu betonowym
124 KNNR 5 0301-03 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez 5 szt 0.00 0.00
d‘2.3! przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu be-
| tonowym
125/KNNR 5 0304-04 Cdgalezniki - puszki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 16 |szt. 0.00 0.00
d.2.3 wylotach przykrecane
126]KNNR 5 0302-06 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach 58 |szt. 0.00 0.00
d.2.3 [[puszkl taczeniowe ogw.]
127/KNNR 5 0302-01 | Puszkj instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm 12 |szt. 0.00 0.00
d.2.3 + analiza wlasna puszki izolacyjne podtynkowe PK 60 pojedyncze
128 KNNR 5 0306-02 |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-| 11 szt. 0.00 0.00
d.2.3 cyjnej
faczniki instalacyjne p/t jednobiegunowe (magazynki) 10A IP20
129/KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- 7 szt 0.00 0.00
d2.3 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i prze-
kroju przewoddw do 2.5 mm2
gniazda bryzgoszczelne na szyne 2-biegunowe 16A (w rozdz.
ZRP)
130/KNNR 5 0307-01  [kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe podswietla- 1 szt. 0.00 0.00
d.2.3 ne
131/KNNR 5 0103-02  |Rury winidurowe o r.do 28 mm ukiadane n.t. na betonie 52 |m 0.00 0.00
d.2.3 Rura RL28mm
132 KNNR 5 0103-03  [Rury winidurowe o ér.do 37 mm ukladane n.i. na betonie RD1, 52452 =\m 0.00 0.00
d2,3‘ RD2 104.00
| Rura RL37mm
133 KNNR 5 0203-03  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciaga- 52 |Im 0.00 0.00
d.2.3 ne do rur RPM
| Przewdd YDYzo 5x6mm2 750V
134|KNNR 50201-04 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane | 104*5=/m 0.00 0.00
d.2.3 do rur RD1 520.00
| przewody LgY10mm2
135 KNNR 5 1205-08  |Podlaczanie istn. rozdzielnic maszynowni RD1, RD2, RPM 3 szt 0.00 0.00
d.2.3 analogia
136 KNR-W 2-25 0629-|Montaz elementéw instalacji o$wietlenia zewnetrznego | wew- 1 szt 0.00 0.00
d.2.3/04 netrznego - przekaznik zmierzchowy sterujgcy oswielleniem
czujnik zmierzchowy
137|KNNR 9 0201-03  [Wymiana obudéw o powierzchni do 0.5 m2 - gniazdo "Azart" inter- 1 szt 0.00 0.00
d.2.3|+ analiza wlasna__ |net
138/KNNR-W 3 0405- [Uzupelnienie bruzd w $cianach betonowych 2.2 m3 0.00 0.00
d.2.3/02
139 KNNR-W 9 1101-  [Uzupelnienie tynkéw kat. 11| zwyklych po robotach instalacyjnych - |1 440 |m 0.00 0.00
d.2.3/01 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
140 KNNR-W 9 1101- [Uzupetnienie tynkow kat. [l zwyktych po robotach instalacyjnych - 60 |m 0.00 0.00
d.2.3/03 pasy pokrywajace bruzdy o szer. 15-20 cm

-5.
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1 | 2 3 4 5 6 7
141|KNR 4-01 0707-03 Wykon.tynku uzupetl.zwyk kat.Ill na murach na padiozu z cegiel 90 szt 0.00 0.00
d.2.3] {lub betonowym po obsadz. puszkach,wylacz,opraw.itp. oraz ha-
| kach,wspornikach itp. [na klatce]
142 KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami starych paséw tynkow wewnetrz- 138 |m2 0.00 0.00
d.2.3]analiza wlasna nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
143/ KNNR 5 1307-01 | Sprawdzenie, regulacja i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych, re- 79 |pomiar 0.00 0.00
d.2.3| gulacja czujek ruchu, automatéw zmierzchowych
144 KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego cbwodu elektrycznego niskiego 12 |pomiar 0.00 0.00
d.2.3 |napiecia
145 KNNR 5 1301-02  |Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego 4 |pomiar 0.00 0.00
d23 napiecia
146/ KNR-W 5-08 0902- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziata- 1 |pomiar 0.00 0.00
d.2.3/05 nia wylgeznika réznicowopradowego - pierwszy |
147 KNR-W 5-08 0902-| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziafa- 1 |pomiar 0.00 0.00
d.2.3/06 nia wylgcznika roznicowopragdowego - kazdy nastepny
148/ KNNR-W 9 121-02 |Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach 1 punkt 0.00 0.00
d2.3 |pomiarowych plaszczyzny robocze] [osw. podstawowe]- pomiar
|pierwszy
149 KNNR-W 9 121-02 |Pomiar natezenia oswietlenia wnelrz na wyznaczonych punktach | 120  [punkt 0.00 0.00
d.2.3 pomiarowych plaszczyzny roboczej [oéw. podstawowe]- kazdy na-
| 'stepny pomiar
150|KNNR—W 9121-02 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach 1 |punkt 0.00 0.00
d.2.3| pomiarowych plaszczyzny roboczej [osw. awaryjne}- pomiar pier-
| wszy
151 ‘KNNR-W 9 121-02 |Pomiar natezenia oéwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach | 120  |punkt 0.00 0.00
d.2.3 |pomiarowych ptaszczyzny roboczej [o$w. awaryjne]- kazdy na-
| |stepny pomiar
Razem dziat: KLATKI SCHODOWE: Instalacja administracyjne, o$wietlenia na klatkach schodowych 0.00
2.4 lInstalacja potaczen wyréwnawczych Piwnice
152]KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 20 cm w Scianach 3 |otw. 0.00 0.00
d.2.4/1003 lub stropach z betonu
153[KNNR 5 1209- Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w scianach 7 |otw. 0.00 0.00
d.2.4/1001 lub stropach z betonu
154/ KNNR 5 0602-02  |Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane 44 |m 0.00 0.00
d.2.4 \na wspornikach $ciennych na podiozu innym niz drewno na Wys,
‘ |4m -bednarka 25x4mm
155/KNNR 5 0611-05 [taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wy- 3 szt 0.00 0.00
d.2.4| réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub
konstrukeji zbrojenia
158[KNNR 5 0613-02  [Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o §r.do 100mm - tasma 7 szt 0.00 0.00
d.2.4! stalow uziemiajgca typ FI-60 do 120mm
157 KNNR 5 0103-02 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane nit. na betonie -rura 42 Im 0.00 0.00
d.2.4] RL22
158 KNNR 5 0201-05 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mmz2 wciggane 42 |m 0.00 0.00
d.2.4/ do rur -Lg¥ 16mm2
159/ KNNR 5 0103-02  |Rury winidurowe o $r.de 28 mm ukladane n.t. na betonie -rura 14 Im 0.00 0.00
d.2.4| RL28
160|KNNR & 0201-06 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane 14 |m 0.00 0.00
d.2.4 do rur- LgY25mm2
161/KNNR-W 9 0607- |Szyna wyréwnania potencjalow GSW [gléwna szyna wyrdwnaw- 1 |szt. 0.00 0.00
d.2.4/01 cza)
162 KNNR 5 1204-02  |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekro] zytdo 16| 14  |szt. 0.00| 0.00
d.2.4| mme
163‘KNNR-W 3 0403- |Reczna rozbidrka elementow betonowych [rozkucie posadzki dla 0.23|m3 bet. 0.00 0.00
d.2.4/01 uziomu]
164/ KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- 7.8 |m 0.00 0.00
d.2.4 cie kat.lll
165[KNNR-W 3 0405- [Uzupetienie konstrukeji betonowych i zelbetowych - pozostale 0.23/m3 0.00 0.00
d.2.4|02 elementy konstr.
166|KNNR 5 0612-06 |Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- 1 szt. 0.00 0.00
d.2.4 nawczych - potgczenie pret-ptaskownik
167|KNNR 5 0613-04  [Mostki bocznikujace na rurach o r.de 100 mm tgczone na obej- 1 szt. 0.00 0.00
d2.4 Imy
168 KNR 4-01 0707-03 |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.lll na murach na podiozu z cegiet 10 szt 0.00 0.00
d.2.4 lub betonowym po obsadz.puszkach,wylgcz,opraw.itp. oraz ha-
kach,wspornikach itp.
169 KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) 1 szt. 0.00| 0.00
d.2.4|
170/ KNNR 5 1304-02 |‘Badam'a i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) 13 |szt. 0.00 0.00
d.2.4
Razem dziat: Instalacja polaczen wyréwnawczych Piwnice 0.00
2.5 PIWNICA: Instalacje oswietlenia i gniazd
171/KNNR 5 1209- Przebijanie otworow $r. 40 mm o dlugosci do 20 cm w cianach i 8 [otw. 0.00] 0.00
d.2.5/1002 lub stropach z betonu '
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Lp. | Podstawa wyce- Opis llos¢ | Jedn. | Cena | Wartosé
ny miary zi zt
| (4 X 6)
1] 2 3 4 5 6 7
172|KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 20 cm w Scianach 14+13 =|otw. 0.00 0.00
d.2.5/1001 lub stropach z betonu 27.00
173/KNNR 5 0103-05  [Rury winidurowe o &r.do 20 mm ukladane nit. na podfozu innym 330 |m 0.00 0.00
d.2.5| niz beton
| rura RL18mm
174 KNNR 5 0103-01 |Rury winidurowe o 3r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie RL22 61 m 0.00 0.00
d.2.5| | Rura RL22mm
175/ KNNR 5 0301-03  [Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez 72 |szt. 0.00 0.00
d.2.5| przykrecenie do kotkow plastykowych csadzonych w podtozu be-
| tonowym
176/KNNR 5 0301-09 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez 8 szt 0.00 0.00
d.2.5 przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $le-
pych otworéw w podiozu betonowym
177|KNNR 5 0304-04  [Odgatezniki - puszki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 43 szt 0.00 0.00
d.2.5 wylotach przykrecane
178|KNNR 5 0307-01  [kgczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe podswietla- 28  |szt. 0.00 0.00
d.2.5] ne
| faczniki bryzgoszczeine wytgcznik 1-bieg, podswietlany n/t, IP44,
179 KNNR 5 0307-03 |tgczniki schodowe hermetyczne podswietlane 2 szt 0.00 0.00
d.2.5 faczniki schodowe podswietlane n/t 10A IP44
180 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weigga-| 340 |m 0.00 0.00
d.2.5 ne do rur
| Przewdd YDYZ0 3x1,5mm2 750
181|KNNR 5 0209-04 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uklada-| 48 |m 0.00 0.00
d.25 ne w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubo-
wych
Przewdd YDYp 3x1,5mm2 750 V
182 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga-| 14 |m 0.00 0.00
d.2.5 ne do rur
Przewdd YDYz0 4x1,5 mm2 750V
183/KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weigga-| 27 |m 0.00 0.00
d.2.5| ne do rur
| Przewdd YDYz0 3x2,5mm2 750 V
184 KNNR 5 0502-01 | Oprawy o$wielleniowe przykrecane (zwykle) 29 |kpl. 0.00 0.00
d.2.5] Oprawa *L1 typ LOTOS LED 8W 800im IP54
185/ KNNR 5 0511-06 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodpor- 4 |kpl. 0.00 0.00
d.2.5| ne w obudowie z tworzyw sztucznych
| Oprawa *L2 $wietléwkowe hermetyczne 2x36W (statecznik EVG)
1P44
186/KNNR 5 0511-06 Oprawy szczelna typ Hermetich LED 36W 4000K, 4750Im, IP65 4 |kpl 0.00 0.00
d.2.5 Oprawa "L2A szczelna typ Hermetic LED 36W 4000K, 4750im,
| P65
187 KNNR 5 0501-01 'Oprawy oswietleniowe zawieszane (MCR) LED 1 kpl. 0.00 0.00
d.25 Oprawa *L3 LED Larissa12W 4000K dioda typ COB4 1300lm
klosz poliwgglan -wandaloodporny z mikrofalowym czujnikiem ru-
| chu MCR
188/KNNR 5 0502-03 Oprawa o$wietleniowa awaryjna EW1 2 kpl 0.00 0.00
d.2.5 Oprawa *EW1 ewakuacyjna nascienna LED 1W strumieri= 193Im,
P65, inwerterem 3h, jednofunkcyjna ( 1F)
189|KNR 5-14 0509-01 [Montaz czujek ruchu 1 szt 0.00 0.00
d.25 czujka ruchu n/t IP44 10A, zasig 12m, kat detekcji 360st,
190 KNNR 5 0501-01 | Oprawy o$wielleniowe zawieszane (zwykie} LED zewnetrzna 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.5s |oprawy *L& naswietlacz LED 30W z czujnikiem ruchu 2000 Im,
4000K, IP85
191 KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- 3 szt 0.00 0.00
d.2.5| czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A | prze-
| 'kroju przewoddw do 2.5 mm2 - w pomieszczeniach uzytkowych
T92|[KNNR 5 0103-02  Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t, na betonie [RWC i [28+24 =[m 0.00 0.00
d.25 RH] 52.00
Rura RL28mm
193 KNNR 5 0203-07 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 weiaga- 52 |m 0.00 0.00
d.2.5| \ne w kanaly zamkniete
| przewody kabelkowe YDYzo 5x6mm2 750V
194/KNNR 5 1205-08 |Podigczanie istn, rozdzielnic Wezta CO i Hydroforni 2 szt 0.00 0.00
d.2.5/analogia
195|KNNR 3 0302-02  [Uzupelnienie cian oraz Zamurowanie otworéw w $cianach z ceg- 0.1 Im3 0.00 0.00
d.2.5]| lly na zaprawie cementowe;j
196 KNNR 5 1301-01  [Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 6 |pomiar 0.00 0.00
d:2:5 napiecia
1971KNNR 51301-02  |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 2 |pomiar 0.00 0.00
d.2.5 napiecia
198 KNR-W 5-08 0902- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziata- 1 pomiar 0.00 0.00
d.2.5/05 nia wylacznika réznicowopradowego - pierwszy
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199|KNR-W 5-08 0902- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziata- 1 pomiar 0.00 0.00
d.2.5/06 [nia wylgcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny
200/KNR 5-08 0817-05 |Uszczelnienie przej§é instalacji elektrycznej przez stropy i sciany 2 szt 0.00 0.00
d.2.5 analogia |masg ognioodporng E-120 Promastop Rob=1 ,0r-g/szt. przejécia
Razem dziat: PIWNICA: Instalacje oswietlenia | gniazd 0.00
2.6 [Instalacja teletechniczna
201 |KNNR-W 3 0404- |Mechaniczne wykucie przejsé w konstrukcjach zelbetowych 0.88|m3 br. 0.00 0.00
d.2.6/04
analogia
202/ KNNR 5 1209- Przebijanie otwordw $r. 60 mm o diugosci do 20 cm w &cianach 12 Jotw. 0.00 0.00
d.2.6/1003 lub stropach z betonu
203/KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 20 cm w Scianach 12 |otw. 0.00 0.00
d.2.6/1002 lub stropach z betonu
204 |KNNR 5 1209- Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugoci do 20 cm w scianach 32 |otw. 0.00 0.00
d.2.6/1001 lub stropach z betonu
205/KNR-W 5-10 0315- | Montaz przepustéw rurowych w stropach i scianach z betonu o 156  |prze- 0.00 0.00
d.2.6/04 grubosci do 20 ¢m z mechanicznym przebijaniem otwordw - rura pust.
0 $rednicy zewnetrznej do 40 mm [przebicia do lokali]
206|KNNR 5 1207-03  |Wykucie bruzd dla istn. przewoddw wtynkowych w betonie 180 'm 0.00 0.00
d.2.6
207|KNNR 5 0103-04  |Rury winidurowe o r.do 47 mm ukiadane n.t. na betonie [pionte- | 168 |m 0.00 0.00
d.2.6| |letechniczny]
Rura RL47mm
208/ KNNR 5 0103-03  |Rury winidurowe o ér.do 37 mm ukladane n.t. na betonie [pion te- 84 |m 0.00 0.00
dz2.6 letechniczny]
Aura RL37mm
209 KNNR 5 0103-02 |Rury winidurowe o &r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie [pion te- 84 |m 0.00 0.00
d.2.6| letechniczny]
| Rura RL28mm
210[KNNR 5 0103-01 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie [pionte- | 126 |m 0.00 0.00
d.2.6/ |letechniczny Domofon]
| Rura RL22mm
211/KNNR 5 0105-05 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane w ciagach wielokrot- 1620 |m 0.00 0.00
d.2.6| nych w konsolkach osadzonych na konstrukeji metalowej; moco-
‘wanie ptaskownika $rubami
|rura karbowana RKLG 22/18 z pilotem (320N)
212|KNNR 5 0302-05 |Montaz puszek teletechnicznych nit prostekatnych PP [puszki te- 77 szt 0.00 0.00
d.2.6 letechniczne PP przylaczeniowe |
puszki teletechniczne przytgczeniowe lokatorskie PP: typ wymiary
i 120x80x50mm
213'KNR 5-08 0207-02 Przewody UTP kat.5 4x2x0,5mm weiggane do rur [instalacja do- 126 |m 0.00 0.00
d26 mofonowa]
| przewody UTP 4x2x0,5 kat.5
214 /KNR 5-08 0207-02 |Przewody UTP kat.5 4x2x0,5mm wciggane do rur [instalacja tele- | 540 |m 0.00 0.00
d.2.6 {foniczna -od ZRP do puszek PP)
| przewody UTP 4x2x0,5 kat.5
215|KNNR 5 0203-01 |Przewcdy kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weigga-|1 160 |m 0.00 0.00
d.2.8| ne do rur |
| Przewdd koncentryezny typu RG 6 tri-shield; 75 ohm -TV kablowa
(TVK)
216/KNNR 5 0301-09  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez 77 |szt. 0.00 0.00
d.2.6 + analiza wlasna | przykrecenie do konsalek osadzonych w podiozu - wykonanie $le- |
pych otworéw w podiozu betonowym
217/KNNR 5 0303-10 |Drzwi rewizyjne o wym. 200x200x50mm nad drzwiami do miesz- 77 |szt. 0.00 0.00
d.2.6|+ analiza wiasna kan
| drzwiczki rewizyjne 200x200- zabudowa w plycie g’k nad drzwiami
| do lokalu
218%KNNR 50803-02 |Puszki z tworzywa sztucznego w szachtach [do domofonéw] 26 |szt. 0.00 0.00
d.2.6|
219/KNNR-W 9 1108- |Przelaczanie przewoddw domofonowych w nowych puszkach tele-| 77  |szt. 0.00 0.00
d.2.6/01 technicznych lokalowych
analogia
220‘KNNF‘\—W 9 0404- |Demontaz i montaz aparatow domofonowych przy podtgcznaiu 77 szt 0.00 0.00
d.2.6 02 nowych przewodéw UTP (bez M)
‘analogia
221/KNR AL-01 0306- |Uruchomienie systemu domofonowego na nowych przewodach 75 szt 0.00 0.00
d.2.6/04 |
analogia
222|KNR AL-01 0501- |Przeniesienie centrali domofonowych do rozdzielnic administracyj- 2 szt 0.00 0.00
d.2.6/01 nych
223|KNNR 5 0205-04 [Istniejace przewody teletechniczne uktadane p.t. w gotowych 180  |m 0.00 0.00
d.2.6 bruzdach w betonie
224/ KNNR-W 3 0405- |Uzupeinienie bruzd w $cianach betonowych 0.48/m3 0.00] 0.00
d.2.602 | | ]
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225/KNR-W 4-01 0705-|Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.Ill o szer, do 10 em na 180 'm 0.00 0.00
d.2.6/07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z
|przewodami elektrycznymi
228IKNF{ 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami starych pasow tynkow wewnetrz- 18 |m2 0.00 0.00
d.2.6 analiza wiasna nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
227 KNR 5-08 0817-05 |Uszczelnienie przejs¢ instalacii elektrycznej przez stropy i sciany 4 szt 0.00 0.00
d.2.5}analogia masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciggu tele-
1 technicznego do EI120] Rob=1,0r-g/szt. przej$cia
228|KNR 5-08 0817-05 |Uszczelnienie przej$¢ instalacii elektrycznej przez stropy i Sciany 26 |szt. 0.00 0.00
d.2.6|analogia masg ognioodporng EIB0 Promastop [zabezpieczenia ciggu tele-
technicznego do El 60] Rob=0,5r-g/szt. przejécia
Razem dzial: Instalacja teletechniczna 0.00
2.7 Dodatkowe pomiary pomontazowe, dodatkowe roboty budowlane, wywozenie gruzu, mycie
229 \Zatatwienie formalnosci w STOEN-ie zwigzanych z rozplombowa- 1 kpl 0.00 0.00
d.2.7 kalk. wiasna niem, wylgczeniem budynku ito - ujec poza wartosciami narzutow
230| Opfata za plomnowanie licznikéw - fakiura bedzie wystawiona 77 |kpl 0.00 0.00
d.2.?ikalk. wiasna przez RWE STOEN Operator bezposrednio na Wspélnote Miesz-
kaniowa
231/KNR-W 4-01 1216-| Zabezpieczenie folig podtég , schodow i drzwi 380 |m2 0.00 0.00
d.2.7/01
232|KNR 4-01 0323-05 |Zamurowanie przebi¢ w stropach i $cianch 106 szt 0.00 0.00
d.2.7 analogia
233 KNNR-W 3 1305- |Naprawa uzypefianie cokolikéw 5.2 |m2 0.00 0.00
d.2.7|01
234 Zabezbieczenie podtdg folig w lokalach, zabezpieczenie mebli itp. 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.7 kalk. wtasna
235/KNR AT-06 0101- | Reczny zatadunek gruzu - samochody lub przyczepy skrzyniowe; 8 |t 0.00 0.00
d.2.7/04 'kategoria fadunku IV
analiza indywidual- |
Ina
ESSIKNR-W 4-01 0109-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 11.8 {m3 0.00 0.00
d.2.7114 konstrukeji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ 1 km
237 KNR-W 4-01 0109-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 11.8 |m3 0.00 0.00
d.2.7/16 konstrukeji na kazdy nastgpny 1 km
| Krotnosé = 14
238/ KNNR-W 3 1014-  |Mycie w czasie robét | po robotach tynkarskich i malarskich posa- | 226 |m2 0.00 0.00
d.2.7,07 |dzek lastrykowych, cementowych, wyktadzin i ptytek
analogia
239|KNNR-W 3 1014- |Mycie po robotach malarskich drzwi 164  |m2 0.00 0.00
d.2.7|02 |
analogia
240 Formalnosci odbiorowe instalacji w "RWE Stoen Operator" 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.7/analiza indywidual-
na
241 kalk. wtasna z na- |Dokumnetacja powykonawcza 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.7|rzutami: jednostko-
lwa: |
Razem dzial: Dodatkowe pomiary pomontazowe, dodatkowe roboty budowlane, wywozenie gruzu, mycie 0.00
Razem dzial: Montaze 0.00

Stownie: zero i 00/100 z
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