SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA WYBORU WYKONAWCOW NA
REMONTY W ZASOBACH SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWO - BUDOWLANEJ ,, JARY”

Zamawiajacy: Spoldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana JARY
02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 12

Przedmiot zamowienia:  Remont instalacji elektrycznych z wymiana

rozdzielni glownych i przylacza oraz montaz przeciwpozarowych
wylacznikow pradu.

Termin realizacji — 1V kwartal 2016 r. — Il kwartat 2017 r.

[. Oferta winna zawieraé:
Spis wymaganych dokumentow zawiera zatgcznik nr 1.

II. Warunki zlozenia oferty

1. Oferta winna by¢ sporzadzona na formularzach stanowiacych zalaczniki
do niniejszej specyfikacji z ewentualnym poszerzeniem przez oferenta.

2. Oferent skiada oferte w zamknictej kopercie oznaczonej nazwa (firma)
Oferenta, z podaniem nazwy postepowania przetargowego wraz z
dopiskiem: ,nie otwiera¢ do dnia 08.12.2016 r.” zawierajacej dwie
oddzielne koperty:

a) jedna z kopert oznakowana ,,dokumenty formalne” i oznaczona nazwa
(firmg) Oferenta powinna zawiera¢ dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego,

b) druga z kopert oznakowana , ,oferta cenowa” i oznaczona nazwa
(firma) Oferenta powinna zawierac oferte cenowa.

3. Oferty nalezy sktada¢ do godz. 15" do dnia 07.12.2016 r. w zamknietej
kopercie w siedzibie SMB ,JARY” przy ul. Surowieckiego 12,
Warszawa, pokoj 206, z zaznaczeniem na zewnatrz koperty ,,Remont
instalacji elektrycznych z wymiang rozdzielni giéwnych i przylacza
oraz montaz przeciwpozarowych wylacznikow pradu”.

4. Oferta ztozona po terminie nie bedzie rozpatrywana.

5. Skiadajacy oferte zostaje nig zwigzany do dnia zakonficzenia postgpowania
przetargowego.

6. Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej z oryginatami dokumentow.
W przypadku dokumentow sktadanych w formie innej niz oryginal
wymagane jest poswiadczenie przez notariusza, radce prawnego,
adwokata lub osoby upowaznione do reprezentacji danego przedmiotu.
Zalaczenie nie po$wiadczonych kopii dokumentu Zamawiajacy traktowac
bedzie jako brak danego dokumentu.
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Oferent nie moze wycofaé oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w
tresci oferty po uptywie terminu sktadania ofert.

Informacje mozna uzyska¢ w siedzibie SMB JARY” w pokoju 218A 1
101 tel. 22 644-99-81. Szczegbdlowe informacje techniczne prosimy
sktada¢ droga mailowa (andrzej kempinski@smbjary.waw.pl)) tel. 601-
278 - 677.

[1I.Sposéb rozpatrywania ofert i kryteria oceny.
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Otwarcie ofert cenowych nastapi dnia 12.12.2016 r. o godz. 129 w
pokoju 209 (sala konferencyjna) w siedzibie SMB ,,JARY” przy
ul. Surowieckiego 12.

Otwarcia ofert 1 wyboru oferenta dokona Komisja Przetargowa powotana
przez Zarzad Spotdzielni.

. Przetarg jest organizowany na podstawie “Regulamin udzielania

zamOwien 1 przeprowadzania przetargow na wykonanie robot,

$wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz SMB ,, JARY™.

Oferta moze by¢ odrzucona przez Zamawiajacego jezeli oferent :

— pie zlozyl wymaganych o$wiadczen lub nie spelnit  wymagan
specyfikacji,

— nie podpisat wiasnorgcznie oferty,

_ zamie$cit w ofercie dane nie zgodne z prawda lub nieprawidtowe.

. Kryteria Oceny:
a. cena wykonania przedmiotu zaméwienia 60 %
b. wiarygodnos¢ firmy (doswiadczenie, referencje) 10 %
c. gwarancja 20%
d. termin wykonania prac 10%
Oferta musi byé¢ zabezpieczona wadium o wartosci 36 000,00 zi.

wplacone w formie pieni¢znej na konto SMB »JARY”.

Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wpfaci¢ na konto PKO BP S.A.
XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427 (na przelewie wypisac
_Remont instalacji elektrycznych z wymiang rozdzielni gtéwnych 1 przytgcza
oraz montaz przeciwpozarowych wytgcznikow pradu”) w terminie skfadania
ofert tj.: do dnia 07.12.2016 r. do godz. 15" (kserokopia przelewu musi by¢
dotaczona do zawartosci oferty).

V. Warunki podpisania umowy.

1.

Zamawiajacy zawrze umoweg z oferentem wybranym przez Komisje
Przetargowa.

2. Umowa zawarta bedzie na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 6 do
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specyfikacji przetargowej (wzor umowy).
Warunkiem przystapienia do realizacji jest posiadanie wszelkich aprobat i
certyfikatow na uzyte materiaty i technologie.

4. Nie zlozenie umowy do zawarcia przez wybranego Oferenta w

wyznaczonym terminie i miejscu traktowane bedzie jako odstapienie od



zawarcia umowy i spowoduje przepadek wadium na rzecz
Zamawiajacego.

INFORMACJE DODATKOWE;:

Wybér wykonawcey organizowany jest na podstawie “Regulaminu udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie
ustug i zakup towaréw na rzecz SMB ,JARY”. SMB JARY przystuguje
prawo podjecia rokowan z wybranymi oferentami.

SMB JARY zastrzega sobie prawo do negocjowania weczesdniejszych
terminow rozpoczecia obowiazywania Umowy.

SMB JARY zastrzega sobie prawo, w szczegOlnie uzasadnionych
przypadkach, dokonania zmian w SIWZ do czasu upltywu terminu sktadania
ofert z rownoczesnym powiadomieniem o zmianach wszystkich Oferentdw,
ktorzy ztozyli oferty i informacja o odroczeniu terminu koncowego sktadania
ofert.

SMB JARY zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny. Oferentom nie przyshiguje zadne roszczenie z tytulu
uniewaznienia przetargu.

Oferty sporzadzone nienalezycie lub sprzeczne z warunkami specyfikacji
zostang odrzucone bez ich rozpatrzenia.

Wykonawea ma prawo ztozenia tylko 1 oferty. Ztozenie wigkszej liczby ofert
lub oferty wariantowej na wykonanie prac spowoduje odrzucenia wszystkich
ofert ztozonych przez danego wykonawce.

Oferentowi nie przystuguje zadne roszczenie z tytutu odrzucenia lub nie
przyjecia jego oferty.

SMB JARY w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zastrzega sobie prawo
do wezwania oferenta do ztozenia wyjasnienia.

SMB JARY dopuszcza podzial zaméwienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

Zalaczniki:
1. Spis dokumentéw wymaganych od wykonawcéw bioracych

udziat w przetargu. Zalacznik nr 1
2. Oferta. Zalacznik nr 2
3. Oswiadczenie. Zatacznik nr 3
4. Potencjat kadrowy poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS. Zatacznik nr 4
5. Wykaz zrealizowanych prac wraz z ich wartoscig

(z ostatnich 3 lat) + referencje Zalacznik nr 5
6. Wzoér umowy. Zalacznik nr 6
7. Zakres robot. Zatgcznik nr 7
8. Wykaz czynnikéw na ewentualne roboty dodatkowe. Zatacznik nr 8
9. Kserokopia wptaty za wadium. Zatacznik nr 9
10.Dokumenty potwierdzajace sytuacje finansowg oferenta. Zataeznik nr 10

11.

Zaswiadczenie z banku oferenta. Zalacznik nr 11



12.0swiadczenie do ,Regulamin udzielania zamoéwiefi i przeprowadzania

przetargow na wykonanie robot, §wiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz
SMB ,,JARY™. Zaktacznik nr 12




Zatacznik nr 1.

Spis dokumentow wymaganych od wykonawcow bioracych
udzial w przetargu na remont instalacji elektrycznych z
wymiang rozdzielni gléwnych i przylgcza oraz montaz
przeciwpozarowych wylacznikow pradu.

—

. Oferta wg zatacznika nr 2 do specyfikacji.

2. Wypis z rejestru lub za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej CEiDG potwierdzajace dopuszczenie oferenta do obrotu
prawnego, nie starszy niz 3 miesigce.

3. Aktualne za$wiadczenie z Zakladu Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu
Skarbowego o braku zalegltosci w oplatach. wystawione nie wczesnie] niz trzy
miesigce przed dniem ustalonym, jako dzien otwarcia ofert.

4. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu odszkodowan i

kar umownych wynikajacych z zawartej umowy na kwotg 400 000,00 zt, wazne

do czasu zakonczenia prac.

Os$wiadczenie wg zatgcznika nr 3 do specyfikacii.

6. Potencjat kadrowy wraz z kwalifikacjami zawodowymi wg zatacznika nr 4 do
specyfikacji poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS.

7. Wykaz prac zrealizowanych z ostatnich 3 lat wg zatgcznika nr 5 do specyfikacji
+ referencje.

8. Akceptacja wzoru umowy zleceniodawcy — zatgcznik nr 6.

9. Zakres robét — zatacznik nr 7.

10.Wykaz podstawowych skladnikow na ewentualne roboty dodatkowe -—
zatacznik nr 8.

11.Kserokopia wptaty za wadium — zatacznik nr 9.

12.Dokumenty potwierdzajace uprawnienia techniczne Oferenta lub osob przez
niego zatrudnionych, wynikajace z przepisow Prawa budowlanego.

13.Dokumenty ~ potwierdzajace  sytuacje finansowa skiadajacego  oferte
(sprawozdanie finansowe wraz z opinig biegltego, o ile podlega ono badaniu na
podstawie whasciwych przepisow, opinia bankowa z banku prowadzacego
podstawowy rachunek bankowy) — za%qczmk nr 10.

14.Zaéwiadczenie z banku oferenta, ze na jego rachunku bankowym nie jest
prowadzone postepowanie zabezpieczajace lub egzekucyjne — zatacznik nr 11.

15.08wiadczenie do ,Regulaminu udzielania zamowief i przeprowadzania

przetargdw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towarOw na rzecz
SMB ,,JJARY” - zatgcznik nr 12.
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Zatacznik Nr 2

pieczec oferenta

OFERTA
Nadawea
Wazwa Firmyy vvenesine SRR BT AR
Siedziba
telefon oo
NIP oo
Regon ..o
Odbiorca:

Spotdzielnia Mieszkaniowa - Budowlana ,JARY”, 02-785 Warszawa,
ul. Surowieckiego 12.

W  odpowiedzi na =zapytanie ofertowe dotyczace: Remont instalacji
elektrycznych z wymiang rozdzielni gléwnych i przylacza oraz montaz
przeciwpozarowych wylgcznikow pradu.

1. Oferujemy wykonanie prac na budynku zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu sprecyzowanego specyfikacja:

— Dembowskiego 6 W CRHLE NBTH? cosen sousiiin aimamine s isiae.e
— Dembowskiego 7 W cenie N0 cosmvnnsnens SRR
— Dunikowskiego 4 Wgenie Wetlh: vsw e nmummassmsvsies s R
— Dunikowskiego 10 WCBIIR MEtt0: ovssssnmssnmmnans somms sossscassmis
— Dunikowskiego 12 WCRHIE Mettos sovecsssivissns swinsses sossssnaess
— Janowskiego 54 WCeHie NRt0! ssewssvsnsuenavonenine smmsasms
— Puszcezyka 5 wWocenie netto: sesnsmenianens ovsnnpmmessssss s
— Puszczyka 12 wogenie Dett: sowimssrsmevsinismmnearssnsys e
— Puszczyka 14 Wieenie Ret0; cuiwxsmsnorssimmensmesursenusiass
— Sosnowskiego 4 wgenie mettor scusvsus voswenns s smessasy s

2. Termin realizacji
= rozpocreels rabdh seamemmsasmnsns
—  zakohiezenie FODOL wuesomssms s

3. Proponowana gwarancja ...........ccceeeevvveererernnnn



Oswiadczamy, ze otrzymalismy konieczne informacje do przygotowania oferty.
W razie wybrania mojej oferty zobowigzuje si¢ do podpisania umowy i
rozpoczecia prac w ustalonym terminie.

podpis osob upowaznionych
do reprezentowania firmy



Zalgcznik nr 3.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/y, ze:

1.

2.
3.

4.

.

o,

Zapoznatem/liSmy si¢ z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
1 ogloszeniu.

Akceptuje/jemy przedstawiony projekt umowy .

Dokonatem/lismy wizji lokalne]j obiektéw bedacego przedmiotem przetargu,
wraz z otoczeniem.

Zapoznatem/lismy si¢ z dokumentacja techniczng na ktéra przedktadam/y
oferte.

Dokonatem/li$my analizy biorac pod uwage wszelkie warunki realizacji
przedmiotu oferty.

Nie podlegam wykluczeniu wg ustawy o Zamoéwienia Publiczne.

Firma, ktérej jestem/Smy wiascicielem lub ktora reprezentuje/my :

14

2

4.

Ma prawo brania udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w
rozumieniu Ustawy z 29.01.2004r — Prawo zaméwien publicznych.

Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny,
a takze pracownikéw zdolnych do wykonania zaméwienia.

Znajduje si¢ w dobrej sytuaciji finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia, w szczegélnosci nie zalega z ptatnoscia wobec Urzedu
Skarbowego i ZUS

Podpis 0s6b upowaznionych do reprezentowania
firmy.



Zalacznik nr 4

Pieczgc oferenta,

Potencjal kadrowy poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS

Ogodtem zatrudnionych srednio w ciggu ostatniego roku

Do realizacji zamowienia skierujemy nastepujgcych pracownikow:

L soiesriseisammmssmmmresmsnnammssenmmes sasogmessigscsim osoba odpowiedzialna za realizacje

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Podpis 0s6b upowaznionych do
reprezentowania firmy,



Zatacznik nr 5.

Piecze¢ oferenta,

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC,
lub w toku realizacji
w okresie ostatnich 3 lat

Obiekt Ilosé Rok Wartosé¢ Rodzaj robot
realizacji robot

Podpis os6b upowaznionych do
reprezentowania firmy.




PROJEKT UMOWY
Zalacznik nr 6

W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego o udzielenie zamdéwienia w
trybie przetargu nieograniczonego w dniu ...................__ 2016 r. pomiedzy:
Spétdzielnia Mieszkaniowo—Budowlang JARY Warszawa ul. Surowieckiego 12
prowadzaca dziatalno$é na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS 0000079817 w
Sadzie Rejonowym dla m St. Warszawy XIIT Wydziat Gospodarczy, NIP: 5250011705
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowana przez:

L.

2.

a:

.................... prowadzacym dziatalnogé gospodarczg pod firma: ...................»
siedzibg w ................ przy ul. ... dziatajaca na podstawie wpisu do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej Urzedu ...................... pod numerem
.................... J/ wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej* , NIP: .................. y REGON . oo covonss reprezentowanym
PEZRE L sonss 151 vmomonn wosovsrg 68 szam.uloo J/(dla dziatalnosci gospodarczej).
lub

........................ Spotka ... prowadzaca dzialalnosé gospodarczg
pod firma: ................. .. z siedziba w ............... PR Ol o om st oo e
dziatajaca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru  Sgdowego Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerem ... . ;
REGON................... reprezentowanym przez:

.............................. ZAIN. Uls 545 655 damnn earon s s sms 55 8 £am o
.............................. zam.ul. oo (dla 0s6b prawnych).

zwang dalej ,,Wykonawcea”, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : remont instalacji
elektrycznych z wymiang rozdzielni glownych i przylacza oraz montaz
przeciwpozarowych wylacznikéow pradu.

2. Szczegdtowy zakres robét okresla »Opis przedmiotu zamoéwienia” stanowigcy
zatacznik nr | do Umowy.

Strona 1/5
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- Wykonanie prac, o ktérych mowa w ust. | i 2 musi by¢ zorganizowane w sposéb

gwarantujacy ciaglos¢ pracy.

§2

. Termin rozpoczecia prac ustala $1@ Na dZIeN ..o

Rozpoczgcie prac nastapi poprzez wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 i 2, przez powotanego, przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. 7
wprowadzenia i dokonanych podczas niego uzgodnien strony sporzadzaja protokot.

- Termin zakonczenia wszystkich robét ustala sie Na dzien w.uvveeeeeee

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania z materialow, wyrobéw i urzadzen
wiasnych o odpowiedniej jakosci okreslonej przepisami.

- Wykonawca zalaczy réwniez do uzytych materiatéw $wiadectwa lub certyfikaty,

jesli taki wymég bedzie wynikat z okreslonych przepisow.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moge powierzy¢ osobie
trzeciej wykonania jakichkolwiek robgt wchodzacych w  zakres przedmiotu

Umowy.

§3

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie w

formie ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robét.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. | wyraza sie¢ kwotg: netto: ........... zt
(stownie:.......................... ztotych) + 8% podatek VAT zt brutto: ......... zt
(stownie:................. ztotych).

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z prawidlowym i kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy
wynikajacej z przekonani i doswiadczenia Wykonawey oraz  warunkéw
okreslonych w SIWZ.

§4

. Koncowy odbiér zostanie dokonany komisyjnie poprzez sporzadzenie protokotu

przy udziale przedstawicieli stron w ciggu 14 dni liczac od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda

przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajagcych si¢ do usuniecia - Zamawiajacy odmoéwi odbioru
do czasu usuniecia wad i wstrzyma zaptate wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad lub usterek i ponownego sporzgdzenia protokotu odbioru robét.

2) w przypadku wad nie nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a. odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
b. odstgpié od Umowy lub zada¢ wykonania robét po raz drugi w ramach
umowionego wynagrodzenia, zachowujac przy tym prawo domagania sie od
Strona 2/5
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Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opéznienia w trybie ustalonym
w §9 1 §10 niniejszej Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty na okresy dla roszczen
wynikajgcych z gwarancji, o ktorych mowa w ust. 4. Bieg okresu rekojmii za wady
rozpoczyna si¢ od daty odbioru konicowego robot, a jego zakonczenie nie moze
nastapic¢ wezesniej niz po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego usuniccia
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na prace okreslone w ust.1 i ust.2

§1 na okres.......... Do biegu okresu gwarancji stosuje si¢ odpowiednio zapis ust.3.

§5

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w

wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §3 tj.: kwote zl
(stownie: zotych ).

W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia tj. jego zwigkszenia, w trakcie
realizacji  przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawea jest  zobowigzany
niezwlocznie uzupetnié zabezpieczenie o kwote stanowigcg réznice pomiedzy
zabezpieczeniem wplaconym a wysokoscia 5 % zmienionego wynagrodzenia netto.

. Zamawiajagcy w przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania okreslonego w ust. 1, ma prawo do wypowiedzenia
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku wskazanym w
ust. 1 i 2 do potracenia odpowiedniej kwoty z faktury wystawionej przez
Wykonawee, na co Wykonawea wyraza zgode.

Po uplywie okresow wskazanych w §4 ust. 3 i 4, jednak nie wezeéniej niz po
usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, zabezpieczenie
okreslone w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcey w ciagu 14 dni na jego pisemny
wniosek.

§ 6

- Wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 3 zostanie, z zastrzezeniem zapisOw § 4 ust. 2,

zaptacone przez Zamawiajacego na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcee w oparciu o protokét odbioru koncowego robédt zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas
wykonywania robot.

Termin ptatnosci faktury VAT ustala si¢ na 30 dni, liczac od daty doregczenia jej do
Zamawiajacego wraz z wszelkimi Wymaganymi dokumentami, w tym protokotem
odbioru.

Wszystkie faktury beda ptatne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
podane na fakturze. Terminem zapfaty jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Strona 3/5



i

§ 7

. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowiazkéw ze

strony  Zamawiajgcego W 0SObie ....vevvuennreeennnnn..., uprawnienia budowlane
O

. Zamawiajacy powoluje v..evuueunevnnnnn... do kontaktéw z Wykonawca.

. Wykonawca powotuje kierownika robét w zakresie realizacji obowiazkéw ze strony
Wykonawey — w  osobie  veeeeeeriiiiiiiiii uprawnienia  budowlane
TU G4 e cmm s st i g S

§ 8

- Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwien

dodatkowych, ktérych wartogé nie przekroczy 20% zamowienia podstawowego,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty objete tym zamdwieniem na
dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki.

- Spisany przez strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robét objetych

zamowieniem dodatkowym, stanowié bedzie podstawa do zawarcia nowej
umowy/aneksu do umowy:,

. Wynagrodzenie Wykonawcy za zaméwienie dodatkowe okreslone zostanie na

podstawie kosztorysu szczegdlowego  sporzadzonego przez ~ Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, ktory stanowié bedzie integralng czesé
nowej umowy/aneksu do umowy.

. Roboty nie zgloszone w czasie sporzgdzania oferty i nie ujete w ofercie, ktdre sg

przedstawione w dokumentacji przetargowej lub zdaniem Wykonawey powinny
by¢ ujete — nie beda traktowane jako zamoéwienia dodatkowe.

. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalenia cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowiacej przedmiot umowy, sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowiazywania umowy, aneksow oraz bedg stosowane do zaméwien dodatkowych
I uzupelniajacych, ktore moga  wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia
podstawowego.

§9

. Jezeli zwloka w wykonaniu robét [ub usunigciu wad przekroczy 14 dni

Zamawiajacy ma prawo - niezaleznie od naliczenia kar umownych - powierzy¢
wykonanie robét lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, wynikajacych z
kodeksu cywilnego.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji umowy niezgodnie z

Prawem Budowlanym i sztukg budowlang - Zamawiajacy bedzie miat prawo
rozwigza¢ niniejsza umowe w trybie natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do
zglaszania roszczen odszkodowawczych i wynagrodzenia.

§ 10

- Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
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a) W razie zwloki w terminowym wykonaniu robgt stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci 1% umownego wynagrodzenia netto za kazdy
dzien zwloki,

b) w razie zwloki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmii w
wysokosci 0,5% zatrzymanego zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt.
2 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad.

¢) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia netto.

2. Jezeli warto$¢ szkody przekracza wysokos¢ kar umownych zastrzezonych w
niniejszej  Umowie, Zamawiajgcemu  przystuguje prawo  dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych takze w innych niz wymienione w ust. 1 przypadkach nienalezytego
wykonania zobowiazania lub jego niewykonania.

§11

Do spraw nie uregulowanych niniejszag umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 13
Ewentualne spory pomiedzy stronami rozstrzygac bedzie Sad whasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
§ 14

Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb sporzgdzenia oferty zapoznat sie¢ z
dokumentacjg przetargowa i warunkami realizacji, w stopniu wystarczajacym do jej
sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag 1 zastrzezen, ktre mogltyby mieé wplyw na
przebieg, termin i koszt realizacji przedmiotu umowy.

§ 15
Integralng czgscia Umowy jest zatgeznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia;

§ 16

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

ajac Wykonawca
é_ . é%éx
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Zataeznik nr 7.

Zakres robot remontu instalacji elektrycznych z wymiang
rozdzielni  glownych i  przylagcza oraz  montaz
przeciwpozarowych wylacznikow pradu.

Zakres prac obejmuje:

1. Wymiana tablic rozdzieleczych zestaw tablic ZTG zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2. Montaz wytacznikdw przeciwpozarowych.

3. Zabudowa i uporzadkowanie istniejacych tras przewoddéw i kabli oraz
pozostaty zakres prac okreslony zataczonym przedmiarem robot i ujety w
projekcie.

Podpis 0s6b upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Zalacznik nr §

Pieczeé oferenta.

Wykaz podstawowych czynnikéw
na ewentualne roboty dodatkowe:

I. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania (bezposrednia) Rg=............
2. Zysk doR,Kpis oo %

3. Koszty zakupu i transportu (do M) %

4. Koszty posrednie %

Oswiadczam/my, ze podane wyzej dane sg na dzien i nie beda podlegaty zmianie w
okresie .................... miesiecy.

.......................................

Podpis 0s6b upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Zatacznik nr 12

Warszawa, dnig ..o

NIP e

Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ary”

ul. Surowieckiego 12
02-785 Warszawa
OSWIADCZENIE

DOt Przetargu .......ccuvevvvvvvvvcivcvccveevceneeeennns oo
13/My* nize] POAPISANY/A/NI/NE™ ... ]
prowadzacy/a* dziatalnogé 80spodarcza pod firma v z siedziba
W e e S NIP e, s REGON...coooirieen, /
FEPrezentUjacy/a™ ..o ZSIRdZiDg v

zarejestrowang  w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy
Alan e, Wi Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod

oswiadczam/y*, iz zapoznatem/am/lismy/tySmy* sie z Regulaminem udzielania zamowien
I przeprowadzania przetargéw na wykonanie robdt, swiadczenie ustug i zakup towardéw na rzecz
Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (przyjetym Uchwatg nr 62/2016 Rady Nadzorczej SMB
»Jary” zdnia 31.10.2016 r.) oraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczacy przetargu
na remont instalacji elektrycznych z wymiana rozdzielni gtéwnych i przytacza oraz montaz
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.

W zwigzku z powyiszym oswiadczam/y*, iz akceptuje/my* wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce
z wzigcia udziatu w postepowaniu przetargowym,

...................................................

Podpis oséb upowaznionych do
reprezentowania firmy,
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Dembowskiego 6 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | m. | Poszcz Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dembowskiego 6
I Prace demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
| d.1|0201~06
[ 1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
- 2 KNNRO Demontaz przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
d.1/0303-05 wo
[ 1 290 m 280.00
[ RAZEM 290.00
L2 Linie zasilajgce i przewody instalacyjne
| 3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r. 110 mm m
. d.2/0113-02
analogia
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
4/ KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 50 mm ukiadane n.t. na betonie m
d.2{0103-04
69.00 m 69.00
RAZEM 69.00
5 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
d.2/0201-08
| 80.00 m 80.00
| RAZEM 80.00
6/|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 35 m
d.2|0202-03
analogia
276.00 m 276.00
RAZEM 276.00
7/ KNNR 5 Przewody izclowane jednozylowe - LgY 16 m
. d.2/0202-03
| analogia
| i 69 m 69.00
[ RAZEM 69.00
" B[KNNR5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 6 m
. d.2/0202-03
| lanalogia
| 20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
9 KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych {uchwyty konsolki haczyki) przez przykre- |szt.
d.2{0704-03 canie do gotowego podioza na $cianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
184 szt. 184.00
RAZEM 184.00
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
d.2/0206-04 podiozu innym niz betonowe - NHXH/EQO 3x1,5 mm2
| 55.00 m 55.00
| RAZEM 55.00
| 11 KNNR5 Podlgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | szt. zyt
- d.2/1203-05 lub bolce.
| 20 szt.zyt 20.00
| RAZEM 20.00
12/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 240 mm2 pod za-  |szt.zyt
d.2|1203-07 ciski lub bolce
8 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
b 3 Prace montazowe
13/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- |szt.
d.3/0404-04 mentacja projektowg
—— | szt. 1.00
] ) RAZEM 1.00
14 KNR 5-08 Montaz wylacznikow pozarowych szt.
d.3/0313-05
analogia
B 2 szt. 2.00
L RAZEM 2.00
L4 Prace pozostate
15/KNNR 5 Przebijanie otwordw r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z | otw.
| d.4[1209-10 betonu
L 9 otw. 9.00
L RAZEM 9.00
- 18|Wycena sza- ‘Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
d.4/ cunkowa |
| 1 kpl 1.00 B
L RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.




Dembowskiego 6 przedmiar PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
[ d.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
L 3 m3 3.00
| RAZEM 3.00
| 18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
| d.40109-12 kazdy nastepny 1 km (20km)
3720 m3 60.00
. RAZEM 60.00
| 19[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
| d.4[1301-02
' 8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
20 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. prob.
- d.4)1305-01
L 8 prob. 8.00
[ RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.
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Dembowskiego 7 przedmiar

PRZEDMIAR

_Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia l j-m. I Poszcz I Razem
| Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dembowskiego 6
L1 Prace demontazowe
[ 1IKNNRQ Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
| d1 |0201-06
. 3 szt 3.00
] RAZEM 3.00
| ZWR 9 | Demontaz przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
| d.1/0303-05 wo
750 m 750.00
RAZEM 750.00
2] Linie zasilajgce i przewody instalacyjne
| 3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o sr. 110 mm m
| d.2/0113-02
| \analogia
32.00 m 32.00
] RAZEM 32.00
- 4 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm ukiadane n.t. na betonie m
d.2/0103-04
300.00 m 300.00
| RAZEM 300.00
5 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
d.2/0201-08
124.00 m 124.00
| RAZEM 124.00
[ BKNNRS Przewody izolowane jednozylowe - LgY 35 m
| d.20202-03
| |analogia
[ 700 m 700.00
L ' RAZEM 700.00
7 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 16 m
d.2 0202-03
‘analogia
L 198 m 198.00
RAZEM 198.00
8|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - Lg¥ 6 m
d.2/0202-03
| analogia
L 32.00 m 32.00
. | RAZEM 32.00
9 KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukeyjnych (uchwyty konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
| d.2|0704-03 canie do gotowego podioza na scianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm |
[ 600 szt. 600.00
RAZEM 600.00
[ 10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
d.2|0206-04 podfozu innym niz betonowe - NHXH/E90 3x1,5 mm2
180.00 m 180.00
! RAZEM 180.00
© 11|KNNR 5 Podlgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zylty do 35 mm2 pod zaciski szt.zyt
| d.2/1203-05 lub bolce.
A 70 szt.zyt 70.00
B N RAZEM 70.00
| 12iKNNR 5 Podtgczenie przewododw pojedynczych o przekroju zyly do 240 mm2 pod zacis-| szt.zyt
d.2/1203-07 ki lub bolce
L 24 szt.ovt 24.00
L RAZEM 24.00
3 Prace montazowe
. 13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- |szt.
d.3/0404-04 mentacja projektowa
L 3 szt, 3.00
| RAZEM 3.00
| 14 KNR5-08  Montaz wytacznikow pozarowych szt.
I d.3.0313-05
| analogia
- |7 szt 7.00
? RAZEM 7.00
.4 Prace pozostate
| 15[KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z | otw.
d.4/1209-10 betonu
32 ofw. 32.00
RAZEM 32,00
| 16|Wycena sza-| Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
| d.4 cunkowa
[ 1 kpl 1.00
Lo | RAZEM 1.00 |
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Dembowskiego 7 przedmiar PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
 17|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m2
d.4/0109-11 leglose do 1 km
5 m3 5.00
] RAZEM 5.00
18/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
! d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km (20km)
L. 5*20 m3 100.00
| RAZEM 100.00
19‘KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-02
L 19 pomiar 19.00
| [ RAZEM 19.00
| 20/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. prob.
| d.41305-01
| 19 préb. 19.00
: RAZEM 19.00
=B
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Dunikowskiego 10 przedmiar

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia

[Lp. | Podstawa | jm. | Poszez Razem
}_ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dunikowskiego 10
1] |Prace demontazowe
[ 1 \KNNR 9 ‘Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
| d.1/0201-06
P 2 szt 2.00
}_T RAZEM 2.00
2/KNNR 9 Demontaz przewoddw izolowanych jednozylowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
| d.1/0303-05 wo
}7 750 m 750.00
| RAZEM 750.00
2 Linie zasilajace i przewody instalacyjne
3|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér. 110 mm m
| d.20113-02
i ‘analogia
L 31.00 m 31.00
[ RAZEM 31.00
‘ 4 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm uktadane n.t. na betonie m
| d.2]0103-04
) 170.00 m 170.00
[ RAZEM 170.00
[ B5KNNRS Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
‘ d.2/0201-08
| 124.00 m 124.00
RAZEM 124.00
| 6|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 35 m
| d.2]0202-03
analogia
710 m 710.00
RAZEM 710.00
7 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 16 m
d.2|0202-03
analogia
182 m 182.00
| RAZEM 182.00
8 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 6 m
d.2/0202-03
analogia
[ 36.00 m 36.00
] RAZEM 36.00
91KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych {uchwyty konsolki,haczyki) przez przykre- |szL.
d.2|0704-03 canie do gotowego podfoza na $cianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
L 374 szt 374.00
i ‘ RAZEM 374.00
i'—10 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
| d.2/0206-04 podiozu innym niz betonowe - NHXH/E90 3x1,5 mm2
123.00 m 123.00
L RAZEM 123.00
r 11/KNNR 5 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski szt.zyt
| d.2]1203-05 lub bolce,
0 50 szt zyt 50.00
L RAZEM 50.00
| 12|KNNR 5 | Pedigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis- szt.zyt
d.2/1203-07 ki lub bolce
‘ 16 szt.zyt 16.00
| RAZEM 16.00
3 Prace montazowe
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- |szt.
d.3|0404-04 mentacja projektowa
L 2 szt. 2.00
[ | RAZEM 2.00
. 14 KNR 5-08 Montaz wytacznikow pozarowych szt,
| d.3/0313-05
| analogia
L1 2 szt. 2.00 |
RAZEM | 2.00
L4 Prace pozostate
15|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
| d.4{1209-10 betonu
| 23 ofw. 23.00
[ RAZEM 23.00
| 16/Wycena sza-|Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
d.4|cunkowa
. \ 1 kpl 1.00
b RAZEM 1.00 |

Narma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.



Dunikowskiego 10 przedmiar

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 17|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m?
| d.4/0109-11 leglo$¢ do 1 km
L 5 m3 5.00
L1 RAZEM 5.00
- 18 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0109-12 kazdy nastgpny 1 km (20km)
520 m3 100.00
RAZEM 100.00
19/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
| d.4/1301-02
| 14 pomiar 14.00
i RAZEM 14.00
| 20|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. préb.
| d.4/1305-01 ‘
|14 prob. 14.00
1 | RAZEM 14.00

Nerma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekl Sp. z 0.0.
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Dunikowskiego 12 przedmiar PRZEDMIAR

| Lp. 1 Podstawa i

Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dunikowskiego 12
1 | Prace demontazowe
. 1]KNNR9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
| d1 ‘0201-06
L 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 KNNR g Demontaz przewodow izolowanych jednozylowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
d.110303-05 WO
| 1100 m 1100.00
| | RAZEM | 1100.00
| 2 Linie zasilajace i przewody instalacyjne
3|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér. 110 mm m
d.2|0113-02
[ analogia
L 57.00 m 57.00
[ RAZEM 57.00
| 4 KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.2/0103-04 |
L 166.00 m 166.00
| RAZEM 166.00
. 5|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
. d.20201-08
i 228.00 m 228.00
| RAZEM 228.00
| 6KNNRSB Przewody izolowane jednozytowe - LgY 35 m
| d.2/0202-03
analogia
L 664.00 m 664.00
- RAZEM 664.00
7 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 16 m
| d.2/0202-03
| ‘analogia
boee 166 m 166.00
L RAZEM 166.00
- 8|KNNR5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 6 m
d.2/0202-03
i analogia
- 26.00 m 26.00
L RAZEM 26.00
9 KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykre- | szt.
| d.2/0704-03 canie do gotowego podioza na Scianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
L 1447 szt. 447.00
| RAZEM 447.00
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
| d.2/0206-04 podtozu innym niz betonowe - NHXH/ESO 3x1,5 mmz2
134.00 m 134.00
RAZEM 134.00
11|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-05 lub bolce.
40 szt.zyt 40.00
- RAZEM 40.00
12|KNNR 5 Podligczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis- szt.zyt
d.2'1203-07 ki lub bolce
[ 16 szt.zyt 16.00
L | RAZEM | 16.00
3 Prace montazowe
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- |szt.
d.3/0404-04 mentacja projektowa
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
T 14|KNR 5-08 Montaz wytgcznikow pozarowych szt.
d.3/0313-05
‘analogia
I 4 szt 4,00
[ | RAZEM | 4.00
L4 Prace pozostale
. 15|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w scianach lub stropach z |otw.
d.4{1209-10 betonu
19 otw, 19.00
RAZEM 19.00
16|Wycena sza-| Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
d.4|cunkowa
[ 1 kpl 1.00
(| RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.




Dunikowskiego 12 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
I 17 KNRW 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
| d.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
L 5 m3 5.00
L RAZEM 5.00
f: 18|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
| d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km (20km)
5*20 m3 100.00
t RAZEM 100.00
| 19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
- d.4{1301-02
| | 12 pomiar 12.00
| RAZEM 12.00
| 20|KNNR & Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préb.
! d.4 1305-01
L |12 prob. 12.00
L | | RAZEM 12.00
-3-
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PRZEDMIAR
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Janowskiego 54 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Janowskiego 54
_r_ 1 |Prace demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1,0201-06
L 2 szt 2.00
i—— RAZEM 2.00
| 2|KNNR 9 Demontaz przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 25 mm2 trasowo |m
d.1/0303-05
S 780 m 780.00
| RAZEM 780.00
Pg Linie zasilajace i przewody instalacyjne
| 3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér. 110 mm m
d.2|0113-02
analogia
32.00 m 32.00
| RAZEM 32.00
r 4/KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 50 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2/0103-04
L 110.00 m 110.00
L[ RAZEM 110.00
5 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
| d.2/0201-08
| | 140.00 m 140.00
| RAZEM 140.00
B6|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 35 m
d.2/0202-03
analogia
472.00 m 472.00
RAZEM 472.00
7/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgYy 18 m
| d.2/0202-03
| |analogia
| i 118 m 118.00
L RAZEM 118.00
| 8/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 6 m
‘ d.2/0202-03
analogia
* 26.00 m 26.00
- RAZEM 26.00
| 8/KNR 5-08 |Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
d.2/0704-03 canie do gotowego podtoza na $cianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
fioco 280 szt. 280.00
I RAZEM 280.00
" 10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na pod-/m
d.2/0206-04 tozu innym niz betonowe - NHXH/ESO 3x1,5 mm?2
L 246.00 m 246.00
| RAZEM 246.00
. 11 KNNR5 Podlaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.2|1203-05 lub bolce.
40 szt.zyl 40.00
| RAZEM 40.00
" 12]KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 240 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2{1203-07 ki lub bolce
L 116 szt.zyt 16.00
L | RAZEM 16.00
3  |Prace montazowe
| 3 KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- |szt,
| d.3]0404-04 mentacja projektowa
| | 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 5-08  |Montaz wytacznikow pozarowych szt.
d.3/0313-05
| analogia
| 4 szt. 4.00
L RAZEM 4.00
.4 Prace pozostate
[ 15/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugoéci do 20 cm w Scianach lub stropach z |otw.
| d4/1209-10  |betonu
L 18 otw. 18.00
i* RAZEM 18.00
‘ 16|Wycena Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
. d.4|szacunko-
‘ wa
| 1 kpl 1.00
L [ RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 20358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z o.0.




Janowskiego 54 przedmiar PRZEDMIAR

' Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
IQ'*I?\ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
| d.4 01 0109-11 |legto$é do 1 km

| 4 m3 4.00
O RAZEM 4.00
\

18/KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- |m3
d.4 01 0109-12 |dy nastepny 1 km (20km)
420

m3 80.00
' | RAZEM 80.00
18|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowege obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-02
L 12 pomiar 12.00
T RAZEM 12.00
| 20/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. prob.
| d.4/1305-01
12 prob. 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekl Sp. z 0.0,



PRZEDMIAR
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Puszczyka 5 przedmiar PRZEDMIAR

Iﬁ}. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
_ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Puszczyka 5
1 'Prace demontazowe
~ 1/KNNR 8 0201- Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1|06
L 2 szt 2.00
L RAZEM 2.00
’» 2|KNNR 9 0303- |Demontaz przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 25 |m
1 d.1/05 mm2 trasowo
860 m 860.00
RAZEM 860.00
2 Linie zasilajgce i przewody instalacyjne
3|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o &r. 110 mm m
| d2|02
‘ analogia
L 21.00 m 21.00
] RAZEM 21.00
4 [KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o ér.do 50 mm ukladane n.t. na betonie m
d.2|04 |
‘ 70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
5|KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
d.2|08
84.00 m 84.00
RAZEM 84.00
6|KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe - LgY 35 m
| d.2/03
i analogia
| 424.00 m 424.00
i RAZEM 424.00
[ 7|KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozylowe - LgY 16 m
d.2|03
analogia
| 106 m 106.00
L RAZEM 106.00
8|KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozylowe - LgY 6 m
d.2|03
| analogia
[ 30.00 m 30.00
L RAZEM 30.00
9/KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych {uchwyty konsolki,haczyki) |szt.
d.2|0704-03 przez przykrgcanie do gotowego podioza na scianie (1 mocow.)
UDF 18 co 30 cm
280 szt. 280.00
RAZEM 280.00
10|KNNR 5 0206- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada-|m
d.2|04 ne n.t. na podfozu innym niz betonowe - NHXH/ES0 3x1,5 mm?2
84.00 m 84.00
RAZEM 84.00
i 11/KNNR 5 1203- [Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 35 szt.zyt
; d.2/05 mm2 pod zaciski lub bolce.
| 94 szt.zyt 94.00
[ RAZEM 94.00
I 12|KNNR 5 1203- |Podlgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 240 szt.zyt
| d.2|07 mm2 pod zaciski lub bolce
- 18 szt.zyt 16.00
L RAZEM 16.00
P 3 Prace montazowe
r 13|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu szt.
d.3|04 zgodnie z dokumentacja projektowg
2 szt. 2.00
rf_ RAZEM 2.00
i 14 |[KNR 5-08 Montaz wytgcznikéw pozarowych szt.
: d.3/0313-05
analogia
| 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4 Prace pozostate
15/KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw &r. 25 mm o diugosci do 20 cm w §cianach | otw.
| d.4 /10 lub stropach z betonu
| 18 otw. 18.00
i RAZEM 18.00
( 16 Wycena sza- |Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
| d.4|cunkowa
| 1 kpl 1.00 I
E RAZEM 1.00 |

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.




Puszczyka 5 przedmiar PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 17 [KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadow-| m3
‘ d.4|0109-11 czymi na odlegtos$é do 1 km
e e m3 4.00
I RAZEM 4.00
| 18|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-| m3
‘ d.4(0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km (20km)
4720 m3 80.00
| RAZEM 80.00
i 19 /KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
| d.4/02 napigcia
15 pomiar 15.00
P RAZEM 15.00
| 20/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. prob.
, d.4|01
P 15 prob. 15.00
L ; RAZEM 15.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekl Sp. z 0.0.
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Puszczyka 12 przed

miar PRZEDMIAR

Podstawa ‘

ﬁ). ‘ Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
| Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Puszczyka 12
‘71 | |Prace demontazowe
. 1KNNR9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1/0201-06
|_ 2 szt 2.00
L RAZEM 2.00
| 2|KNNR g Demontaz przewodow izolowanych jednozylowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
- d.110303-05 WO
| 960 m 960.00
[ RAZEM 960.00
L2 Linie zasilajgce i przewody instalacyjne
‘h 3[KNNR 5 Rury ochronne z PCW o r. 110 mm m
d.2{0113-02
|analogia
}_ 19 m 19.00
1 RAZEM 19.00
| 4|KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 50 mm uktadane n.t. na betonie m
‘ d.2|0103-04
162.00 m 162.00
[ 1 RAZEM 162.00
| 5/KNNR5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 95 m
| d.2/0201-08
| 76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
6 /KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 35 m
d.2/0202-03
i analogia
L 648.00 m 648.00
L RAZEM 648.00
7 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 16 m
‘ d.2/0202-03
analogia
162 m 162.00
| RAZEM 162.00
8/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 6 m
d.2/0202-03
|analogia
. 36.00 m 36.00
] RAZEM 36.00
| 9 KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki,haczyki) przez przykrg- |szt.
| d.20704-03 canie do gotowego podioza na $cianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
P 287 szt. 287.00
L RAZEM 287.00
[ 10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
- d.2|0206-04 podiozu innym niz betonowe - NHXH/EQ0 3x1,5 mm2
L 86.00 m 86.00
: | RAZEM 86.00
| 11/ KNNR 5 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski | szt.zyt
| d.2/1203-05 lub bolce.
Lo 40 szt.zyl 40.00
L RAZEM 40.00
. 12/KNNR & Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju Zyly do 240 mm2 pod zacis-| szt.zyl
| d.2[1203-07 ki lub bolce
L |16 szt.zyt 16.00
i RAZEM 16.00
’7 3 Prace montazowe
13/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- | szt
| d.3/0404-04 mentacja projektowa
L 2 szt, 2.00
L RAZEM 2.00
14/KNR 5-08 | Montaz wytacznikow pozarowych szt.
d.3/0313-05
analogia
4 szt. 4.00
. RAZEM 4.00
4 Prace pozostate
15 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4{1209-10 betonu
o 18 otw. 18.00
L = RAZEM 18.00
| 16|Wycena sza-| Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
| d.4|cunkowa
| S | kpl 1.00
L1 RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.




Puszczyka 12 przedmiar PRZEDMIAR

'Lp.__.. Podstawa | Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz Razem
. 17|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
- d.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
| 5 ms3 5.00
| RAZEM 5.00
' 18‘KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu SpryZmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/10109-12 kazdy nastepny 1 km (20km)
| 520 m3 100.00
| RAZEM 100.00
| 19 KNNR 5 ' Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.4 1301-02 |
L 13 pomiar 13.00
L RAZEM 13.00
| 20/[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préb.
| d.4]1305-01
‘ | 13 prob. 13.00
L RAZEM 13.00
e

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29358 Uzytkownik: Ekoprojekt Sp. z 0.0.



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CZESCI WSPOLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJl @ ul. Puszczyka 14 w Warszawie

INWESTOR ' Spdidzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Jary"

ADRES INWESTORA  : ul, Surowieckiego 12 w Warszawie

DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2016

EKOPROJEKT Sp. z 0.0. Spdtdzielnia Mieszkaniowe-Budowlana "Jary"

Data opracowania Data zatwierdzenia

Pazdziernik 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Puszczyka 14 przedmiar

PRZEDMIAR

_Lp.- | Podstawa

| Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
| Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Puszczyka 14
1 [Prace demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1/0201-06
2 szt 2.00
L RAZEM 2.00
2/KNNR 9 Demontaz przewoddéw izolowanych jednozytowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
| d.110303-05 wo
. | 850 m 850.00
RAZEM 850.00
|2 Linie zasilajgce i przewody instalacyjne
'> 3 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o sr. 110 mm m
d.2/0113-02
analogia
| 22 m 22.00
| RAZEM 22.00
4/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 50 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2/0103-04
| 110.00 m 110.00
i RAZEM 110.00
5/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 95 m
d.2|0201-08
P 88.00 m 88.00
| RAZEM 88.00
6 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY:35 m
d.2/0202-03
|analogia
| 508.00 m 508.00
| RAZEM 508.00
7|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 16 m
d.2/0202-03
‘analogia |
L 127 m 127.00
L RAZEM 127.00
. 8/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY & m
| d.2]0202-03
\ analogia
‘ 56.00 m 56.00
| RAZEM 56.00
| 9KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
| d.2/0704-03 canie do gotowego podioza na $cianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
| 300 szt. 300.00
L] RAZEM 300.00
10/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.i. na m
d.2/0206-04 podiozu innym niz betonowe - NHXH/E90 3x1,5 mm?2
L 90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
11|[KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski |szt.zyf
d.2{1203-05 lub bolce.
40 szt.zyt 40.00
B RAZEM 40.00
12|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis-| szt.zyt
d.2/1203-07 ki lub bolce
S 16 szt.ovt 16.00
SRS [ S i RAZEM 16.00
] |Prace montazowe
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- | szt.
d.3/0404-04 mentacja projektowa
| 2 szt 2.00
' RAZEM 2.00
14|KNR 5-08 Montaz wytgcznikow pozarowych szt.
| d.3/0313-05
| ‘analogia
L 1 4 szt. 4.00
1 | RAZEM 4.00
L4 | Prace pozostale
- 15/KNNR 5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w écianach lub stropach z |otw.
- d.4{1209-10 betonu
| 18 otw. 18.00
L RAZEM 18.00
| 16|Wycena sza-|Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
d.4 cunkowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Puszczyka 14 przedmiar PRZEDMIAR

lﬂ' | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

| 17|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3

| d.4/0109-11 leglosé do 1 km

| ] 5 m3 5.00

L ; RAZEM 5.00

| 18 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3

| d.4/0109-12 kazdy nastgpny 1 km (20km)

[ 5720 m3 100.00

‘ RAZEM 100.00
19|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar

| d.4/1301-02

| 16 pomiar 16.00

[ RAZEM 16.00

\ 20/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, prob.
d.4 1305-01

- 4 16 préb. 16.00

b ‘ RAZEM | 16.00
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Sosnowskiego 4 przedmiar

PRZEDMIAR

! Lp. | PodstaweT,r Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz Razem
}»Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sosnowskiego 4
| 1] Prace demontazowe
1/IKNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
’ d.1/0201-06
2 szt 2.00
L__ RAZEM 2.00
| 2/KNNR 9 Demontaz przewodow izolowanych jednozyfowych o przekroju do 25mm2 tra- |m
| d.1/0305-03 sowo
. 240 m 240.00
L | | RAZEM 240.00
2 Linie zasilajace i przewody instalacyjne
3 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r. 110 mm m
I d.2/0113-02
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
| 4/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm ukladane n.t. na betonie m
‘ d.2,0103-04
. 115 m 115.00
L1 RAZEM 115.00
5/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 95 m
d.2/0201-08 {
L 44 m 44.00
‘ RAZEM 44.00
‘ B6|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 35 m
d.2/0202-03
analogia
456 m 456.00
[ RAZEM 456.00
| 7|KNNR5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 16 m
d.2|0202-03
‘analogia
L 117 m 117.00
1 RAZEM 117.00
8 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 6 m
| d.2/0202-03
| analogia
| 48 m 48.00
| RAZEM 48.00
| 9KNR5-08 Montaz elementéw konstrukecyjnych (uchwyty konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
| d.2/0704-03 canie do gotowego podioza na $cianie (1 mocow.) UDF 16 ¢o 30 om
L 227 szt, 227.00
1 RAZEM 227.00
10 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
d.2/0206-04 'podiozu innym niz betonowe - NHXH/E9D 3x1,5 mm2
L 68 m 68.00
i RAZEM 68.00
11|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski szt.zyt
‘ d.2‘1203—05 lub bolce.
| | 100 szt.zyt 100.00
P:{ RAZEM 100.00
12 KNNR 5 Podtgczenie przewodaw pojedynczych o przekroju zyly do 240 mm2 pod zacis-|szt.zyt
- d.211203-07 ki lub bolce
[ 16 szt.zyt 16.00
L RAZEM 16.00
L3 Prace montazowe
13|KNNR 5 | Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- |szt.
I d.3/0404-04 mentacja projektows
| 2 szt. 2.00
L b RAZEM 2.00
14|/KNR 5-08 Montaz wylgcznikéow pozarowych szt
d.3|0313-05
analogia
o 4 szt. 4.00
L RAZEM | 4.00
4 Prace pozostate
. 15KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w écianach lub stropach z |otw., |
d.4(1209-10 betonu
| 72 otw. 72.00
i RAZEM 72.00
16 Wycena sza- | Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
d.4|cunkowa
- 1 kpl 1.00
L RAZEM 1.00 |
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Sosnowskiego 4 przedmiar PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- 17|KNR-W 4-07 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3
| d.4/0109-11 leglosé do 1 km
[ 4 m3 4.00
i | RAZEM 4.00
| 18/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu SpryZmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km (20km)
‘ | 420 m3 80.00
[ RAZEM 80.00
| 19}KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
| d.4/1301-02
[ 11 pomiar 11.00
RAZEM 11.00
. 20/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. préb.
| d.4/1305-01
| 11 prob. 11.00
[ RAZEM 11.00
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Dunikowskiego 10 przedmiar

PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
LWymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dunikowskiego 10
1 Prace demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych ¢ powierzchni ponad 0.5 m2 szt
| d.1/0201-08
L 2 szt 2.00
‘ | RAZEM 2.00
' 2/KNNR9 Demontaz przewoddw izolowanych jednozylowych o przekroju 25 mm2 traso- |m
d.1/0303-05 wo
i 750 m 750.00
L RAZEM 750.00
| 2] ___|Linie zasilajace i przewody instalacyjne
‘ 3|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o §r. 110 mm m
d.2/0113-02
analegia
| 31.00 m 31.00
| RAZEM 31.00
| 4/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm uktadane n.t. na betonie m
| d.2/0103-04
L 170.00 m 170.00
L RAZEM 170.00
5/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 95 m
d.2|0201-08
! | 124.00 m 124.00
RAZEM 124.00
‘ B6/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 35 m
| d.2/0202-03
; analogia
| 710 m 710.00
' RAZEM 710.00
‘ 7IKNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe - LgY 16 m
d.2 0202-03
analogia
o 182 m 182.00
N RAZEM 182.00
8 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe - LgY 6 m
d.2/0202-03
| analogia
' 36.00 m 36.00
" RAZEM 36.00
| 9KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
| d.2/0704-03 canie do gotowego podloza na Scianie (1 mocow.) UDF 16 co 30 cm
\ | 374 szt. 374.00
L RAZEM 374.00
10[KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
d.2'0206-04 podiozu innym niz betonowe - NHXH/E90 3x1,5 mm2
| 123.00 m 123.00
| RAZEM 123.00
| 11 KNNR 5 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju 2yty do 35 mm2 pod zaciski | szt. zyt
1 d.2]1203-05 | lub bolce.
i | 50 szt.zyt 50.00
RAZEM 50.00
| 12|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis-| szt.zyt
| d.2|1203-07 ki lub bolce
P 16 szt.zyt 16.00
L RAZEM 16.00
3 ___Prace montazowe
| 13 KNNR 5 Tablice rozdzielcze - zestaw tablicy ZTG - elementy zestawu zgodnie z doku- [szt.
| d.3/0404-04 mentacja projektowg
L | 2 szt. 2.00
il RAZEM 2.00
14 KNR 5-08 Montaz wylacznikow pozarowych szt.
d.3|0313-05
analogia
| 2 szt. 2.00
i RAZEM 2.00
|4 Prace pozostale
15 KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.411209-10 betonu
L 23 otw. 23.00
L RAZEM 23.00
16 Wycena sza- | Sprzatanie gruzu po robotach instalacyjnych kpl
| d.4|cunkowa
F 1 kpl 1.00
‘ RAZEM 1.00
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Dunikowskiego 10 przedmiar PRZEDMIAR

I Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m3
| d.4/0109-11 leglos¢ do 1 km
(| 5 m3 5.00
i; RAZEM 5.00
| 18/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0109-12 kazdy nastepny 1 km (20km)
L 520 m3 100.00
| - RAZEM 100.00
19 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
| d.4/1301-02
| 14 pomiar 14.00
| RAZEM 14.00
| 20|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. prob.
d.4(1305-01
14 prob. 14.00
RAZEM 14.00
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