SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA WYBORU WYKONAWCOW NA
REMONTY W ZASOBACH SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWO - BUDOWLANEJ ,,JARY”

Zamawiajacy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana J ARY

02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 12

Przedmiot zamowienia: Wymiana i remont 4 szt. rozdzielni glownych RG w
budynku przy ul. Herbsta 4.

Termin realizacji — IV kwartal 2016 r. — I kwartat 2017 r.

I. Oferta winna zawieraé:

Spis wymaganych dokumentéw zawiera zatacznik nr 1.

II. Warunki zlozenia oferty

i

2.

Oferta winna by¢ sporzadzona na formularzach stanowigcych zatgczniki
do niniejszej specyfikacji ewentualnym poszerzeniem przez oferenta.
Oferent sktada oferte w zamknietej kopercie oznaczonej nazwg (firma)
Oferenta, z podaniem hazwy postgpowania przetargowego wraz z
dopiskiem: ,nie otwiera¢ do dnia 08.12.2016 r.” zawierajacej dwie
oddzielne koperty:

a) jedna z kopert oznakowana ,» dokumenty formalne” i oznaczona nazwa
(firmg) Oferenta powinna zawieraé dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego,

b) druga z kopert oznakowana »Oferta cenowa” 1 oznaczona nazwa
(firma) Oferenta powinna zawieraé oferte cenowa.

Oferty nalezy sktada¢ do godz. 15 do dnia 07.12.2016 r. w zamknietej

kopercie w siedzibie SMB ,JARY” przy ul. Surowieckiego 12,

Warszawa, pokoj 206, z zaznaczeniem na zewnatrz koperty ,,Wymiana i

remont 4 szt. rozdzielni glownych RG w budynku przy ul. Herbsta

47,

Oferta ztozona po terminie nie bedzie rozpatrywana.

Skfadajacy oferte zostaje nia zwiazany do dnia zakonczenia postepowania

przetargowego.

Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej z oryginatami dokumentéw.

W przypadku dokumentdw sktadanych w formie innej niz oryginat

wymagane jest pos$wiadczenie przez notariusza, radce prawnego,

adwokata lub osoby upowaznione do reprezentacji danego przedmiotu.

Zafaczenie nie poswiadczonych kopii dokumentu Zamawiajacy traktowaé

bedzie jako brak danego dokumentu.

Oferent nie moze wycofaé oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w

tresci oferty po uptywie terminu sktadania ofert.



8.

Informacje mozna uzyska¢ w siedzibie SMB JARY” w pokoju 218A i
101 tel. 22 644-99-81. Szczegdtowe informacje techniczne prosimy
sktada¢ droga mailowa (andrzej kempinski@smbjary.waw.pl)) tel. 601-
278 - 677.

[11.Spos6b rozpatrywania ofert i kryteria oceny.

1.

IV.

Otwarcie ofert cenowych nastapi dnia 12.12.2016 r. o godz. 129 w
pokoju 209 (sala konferencyjna) w siedzibie SMB ,,JARY” przy ul.
Surowieckiego 12.

. Otwarcia ofert i wyboru oferenta dokona Komisja Przetargowa powolana

przez Zarzad Spoétdzielni.

. Przetarg jest organizowany na podstawie “Regulamin udzielania

zamoéwien 1 przeprowadzania przetargow na wykonanie robdt,

$wiadezenie ustug i zakup towaréw na rzecz SMB SJARY”.

Oferta moze by¢ odrzucona przez Zamawiajgcego jezeli oferent :

— nie zlozyl wymaganych os$wiadezen lub nie spelnil wymagan
specyfikacji,

— nie podpisat wlasnorecznie oferty,

_  zamiescil w ofercie dane nie zgodne z prawda lub nieprawidtowe.

. Kryteria Oceny:
a. cena wykonania przedmiotu zamowienia 60 %
b. wiarygodnos¢ firmy (do$wiadczenie, referencje) 10 %
c. gwarancja 20%
d. termin wykonania prac 10%

Oferta musi byé¢ zabezpieczona wadium o wartos$ci 18 500,00 zi.

wplacone w formie pieni¢znej na konto SMB ,,JARY”.

Wadium wnoszone w formie pienigznej nalezy wptaci¢ na konto PKO BP
S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427 (na przelewie
wypisa¢ ,,Wymiana i remont 4 szt. rozdzielni gtéwnych RG w budynku przy
ul. Herbsta 4”) w terminie sktadania ofert tj.: do dnia 07.12.2016 r. do godz.
15% (kserokopia przelewu musi by¢ dofaczona do zawartosci oferty).

V. Warunki podpisania umowy.

1.

2.

3.

Zamawiajacy zawrze umowe z oferentem wybranym przez Komisje
Przetargowa.

Umowa zawarta bedzie na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 6 do
specyfikacji przetargowej (WzOr umowy).

Warunkiem przystapienia do realizacji jest posiadanie wszelkich aprobat i
certyfikatow na uzyte materiaty i technologie.

Nie zlozenie umowy do zawarcia przez wybranego Oferenta w
wyznaczonym terminie i miejscu traktowane bedzie jako odstapienie od
zawarcia umowy 1 spowoduje przepadek wadium na rzecz
Zamawiajacego.

Z



INFORMACJE DODATKOWE:

Wybor wykonawcey organizowany jest na podstawie “Regulaminu udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robdt, $wiadczenie
uslug i zakup towaréw na rzecz SMB ,JARY”. SMB JARY przystuguje
prawo podjecia rokowan z wybranymi oferentami.

SMB JARY zastrzega sobie prawo do negocjowania wczesniejszych
terminow rozpoczecia obowiazywania umowy.

SMB JARY zastrzega sobie prawo, w  szczego6lnie uzasadnionych
przypadkach, dokonania zmian w SIWZ do czasu uptywu terminu sktadania
ofert z rownoczesnym powiadomieniem o zmianach wszystkich Oferentow,
ktorzy ztozyli oferty i informacja o odroczeniu terminu koncowego sktadania
ofert.

SMB JARY zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny. Oferentom nie przystuguje zadne roszczenie z tytutu
uniewaznienia przetargu.

Oferty sporzadzone nienalezycie lub sprzeczne z warunkami specyfikacji
zostang odrzucone bez ich rozpatrzenia.

Wykonawca ma prawo ztozenia tylko 1 oferty. Ztozenie wiekszej liczby ofert
lub oferty wariantowe]j na wykonanie prac spowoduje odrzucenia wszystkich
ofert ztozonych przez danego wykonawce.

Oferentowi nie przystuguje zadne roszczenie z tytutu odrzucenia lub nie
przyjecia jego oferty.

SMB JARY w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zastrzega sobie prawo
do wezwania oferenta do zlozenia wyjasnienia.

SMB JARY dopuszcza podziat zaméwienia.

Wykonawcea ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

Zalgczniki:
1. Spis dokumentéw wymaganych od wykonawcow biorgcych

udziat w przetargu. Zatacznik nr 1
2. Oferta. Zalacznik nr 2
3. Oswiadczenie. Zatacznik nr 3
4. Potencjat kadrowy poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS. Zalacznik nr 4
5. Wykaz zrealizowanych prac wraz z ich wartosciag

(z ostatnich 3 lat) + referencje Zalgcznik nr 5
0. Wzor umowy. Zatacznik nr 6
7. Zakres robét. Zalacznik nr 7
8. Wykaz czynnikéw na ewentualne roboty dodatkowe. Zatacznik nr 8
9. Kserokopia wplaty za wadium. Zatacznik nr 9
10.Dokumenty potwierdzajace sytuacje finansowa oferenta. Zatgcznik nr 10
I 1.Zaswiadczenie z banku oferenta. Zalacznik nr 11

12.0swiadczenie do ,Regulamin udzielania zamoéwien i przeprowadzania

przetargdéw na wykonanie rob6t, $wiadezenie ustug 1 zakup towardéw na rzecz
SMB ,,JJARY™. ,

— ADU Zatacznik nr 12
/11 ANEGO u <:;gak .
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Zatacznik nr 1.

Spis dokumentéw wymaganych od wykonawcow bioracych
udzial w przetargu na wymiang¢ i remont 4 szt. rozdzielni
glownych RG w budynku przy ul. Herbsta 4.

—

. Oferta wg zalgcznika nr 2 do specyfikacji.

2. Wypis z rejestru lub za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej CEiDG potwierdzajace dopuszczenie oferenta do obrotu
prawnego, nie starszy niz 3 miesigce.

3. Aktualne zaswiadczenie z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu
Skarbowego o braku zalegtodci w optatach. wystawione nie wczesniej niz trzy
miesigce przed dniem ustalonym, jako dzien otwarcia ofert.

4. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu odszkodowan i

kar umownych wynikajacych z zawartej umowy na kwotg 195 000,00 zt, wazne

do czasu zakonczenia prac.

Os$wiadczenie wg zatacznika nr 3 do specyfikacji.

6. Potencjat kadrowy wraz z kwalifikacjami zawodowymi wg zatgcznika nr 4 do
specyfikacji poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS.

7. Wykaz prac zrealizowanych z ostatnich 3 lat wg zatacznika nr 5 do specyfikacji
+ referencje.

8. Akceptacja wzoru umowy zleceniodawcy — zatacznik nr 6.

9. Zakres robot — zatgeznik nr 7.

10.Wykaz podstawowych sktadnikow na ewentualne roboty dodatkowe -
zatgcznik nr 8.

11.Kserokopia wplaty za wadium — zatgcznik nr 9.

12.Dokumenty potwierdzajace uprawnienia techniczne Oferenta lub osob przez
niego zatrudnionych, wynikajace z przepisow Prawa budowlanego.

13.Dokumenty  potwierdzajace  sytuacje finansowa sktadajacego  oferte
(sprawozdanie finansowe wraz z opinig bieglego, o ile podlega ono badaniu na
podstawie wlasciwych przepiséw, opinia bankowa z banku prowadzacego
podstawowy rachunek bankowy) — zatgcznik nr 10.

14.7aswiadczenie z banku oferenta, ze na jego rachunku bankowym nie jest
prowadzone postepowanie zabezpieczajace lub egzekucyjne — zatacznik nr 11.

15.0$wiadczenie do ,Regulaminu udzielania zamowien i przeprowadzania

przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towarOw na rzecz

SMB ,,JARY” - zatacznik nr 12.

[9)]
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Zalacznik Nr 2

pieczeé oferenta

OFERTA
REAWEE T e e eeeese
Nazwa Firmy e R s e mane
Siedziba
telefon ....oooovoovveeee
NIP oo
Regon ..o,
Odbiorca:

Spoétdzielnia Mieszkaniowa - Budowlana JARY”, 02-785 Warszawa,
ul. Surowieckiego 12.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczace: wymiana i remont 4 szt.
rozdzielni gtéwnych RG w budynku przy ul. Herbsta 4.

L. Oferujemy wykonanie prac na budynku zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu sprecyzowanego specyfikacja: vevvuvuiuieinnnnnnnns W cenie netto:

2. Termin realizacji
— rozpoczecie robot .........coovovieeeiii,
— zakonczenie robot ...

3. Proponowana gwarancja ........................__

Oswiadczamy, ze otrzymalismy konieczne informacje do przygotowania oferty.
W' razie wybrania mojej oferty zobowiazuje sie do podpisania umowy i
rozpoczecia prac w ustalonym terminie.

podpis 0sob upowaznionych
do reprezentowania firmy



Zalacznik nr 3.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam/y, ze:

1;

2.
3

Zapoznatem/liSmy sie z warunkami przetargu okreslonymi w specyfikacji
i ogloszeniu.

Akceptuje/jemy przedstawiony projekt umowy .

Dokonatem/lismy wizji lokalnej obiektow bedacego przedmiotem przetargu,
wraz z otoczeniem.

. Zapoznatem/liSmy si¢ z dokumentacja techniczng na ktéra przedktadam/y

oferte.
Dokonatem/lismy analizy biorac pod uwage wszelkie warunki realizacji
przedmiotu oferty.

- Nie podlegam wykluczeniu wg ustawy o Zamowienia Publiczne.

Firma, ktorej jestem/$my wiascicielem lub ktdra reprezentuje/my :

1:

2.

Ma prawo brania udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w
rozumieniu Ustawy z 29.01.2004r — Prawo zaméwien publicznych.

Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny,
a takze pracownikow zdolnych do wykonania zaméwienia.

- Znajduje si¢ w dobrej sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia, w szczegdlnosci nie zalega z ptatnoscia wobec Urzedu
Skarbowego i ZUS

Podpis 0s6b upowaznionych do reprezentowania
firmy.



Zalacznik nr 4

Pieczeé oferenta.

Potencjal kadrowy poswiadczony zaswiadczeniem z ZUS

Ogotem zatrudnionych $rednio w ciggu ostatniego roku

Do realizacji zaméwienia skierujemy nastepujacych pracownikow:

L. snmssiisitsmammmn e conssess ooy s s osoba odpowiedzialna za realizacje

umowy 1 rozliczenia.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Podpis 0sob upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Pieczed oferenta,

Zatacznik nr 5.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC,
lub w toku realizacji
w okresie ostatnich 3 lat

Obiekt

Ilosé

realizacji

Rok Wartos¢

robot

Rodzaj robot

......................

-----------------

Podpis 0sob upowaznionych do
reprezentowania firmy.



PROJEKT UMOOWY
Zalgeznik nr 7

Umowa nrn.. /2016

W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego o udzielenie zamowienia w
trybie przetargu nieograniczonego w dniu .........ccceeeeeeennnee. 2016 r. pomiedzy:
Spoldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana JARY Warszawa ul. Surowieckiego 12
prowadzaca dziatalno$¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS 0000079817 w
Sadzie Rejonowym dla m St. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy, NIP: 5250011705
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1.

2.

a:

.................... prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod firmg: ...................Z
BISUZIY W connp avus um won 12107, G 01 O — dziatajaca na podstawie wpisu do
ewidencji dzialalnosci gospodarcze] Urzedu ..c..coovivicsvivionnes pod numerem
.................... / wpisu do Centralne] Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej™ , NIP: ... , REGON................... reprezentowanym
DPEZEZ: . v v snvn vun swawsnn yzam. ul......ooo J/(dla dziatalnosci gospodarczej).
lub

........................ Spotka ......................... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
ped TUms s s o v am z Siedziha W e eor s 2w ZY Bl 5 s v veves ssern
dziatajaca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru
Przedsiebiofeow pod DUMETEML . sus senes svs srves o , NIP: ,
REGON,: voves s s smsn reprezentowanym przez:

.............................. 772111 I 1 | OO g ey gorgs
.............................. zam. ul. ........ocoiciiiiiieieieene. oL (dla 0sOb prawnych).

zwang dalej ,,Wykonaweg”, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wymiana i remont 4
szt. rozdzielni glownych RG w budynku przy ul. Herbsta 4.

2. Szczegbtowy zakres robot okresla ,,Opis przedmiotu zamowienia” stanowiacy
zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Wykonanie prac, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 musi by¢ zorganizowane w sposob
gwarantujgcy ciagtosc¢ pracy.
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b —

('S

§2

Termin rozpoczecia prac ustala S1€ 1@ dZIeM w..vvoeoeeeee

- Rozpoczegcie prac nastapi poprzez wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji

przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 i 2, przez powotanego, przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Z
wprowadzenia i dokonanych podczas niego uzgodnien strony sporzadzaja protokoét.
Termin zakonczenia wszystkich robét ustala sie na dziefi ...
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania z materialow, wyrobéw i urzadzen
wiasnych o odpowiedniej jakosci okreslonej przepisami.

. Wykonawca zataczy réwniez do uzytych materiatéw $wiadectwa lub certyfikaty,

jesli taki wymdg bedzie wynikat z okreslonych przepisow.

Bez pisemne] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze powierzy¢ osobie
trzeciej wykonania jakichkolwiek robot wchodzacych w  zakres przedmiotu
Umowy.

§3

. Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie w

formie ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robét.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg: netto: ........... zt
(stownie:......................... ztotych) + 8% podatek VAT 7t brutto: ........ zt
(stownie:................. ztotych).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty

zwiazane z prawidlowym i kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy
wynikajacej z przekonani i doswiadczenia Wykonawey oraz  warunkéw
okreslonych w SIWZ.

§ 4

. Koncowy odbiér zostanie dokonany komisyjnie poprzez sporzadzenie protokotu

przy udziale przedstawicieli stron w ciggu 14 dni liczac od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawee gotowosci do odbioru,

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda

przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usuniecia - Zamawiajacy odmoéwi odbioru
do czasu usuniecia wad i wstrzyma zaplate wynagrodzenia do czasu usuniecia
wad lub usterek i ponownego sporzgdzenia protokotu odbioru robét.

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a. odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b. odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania robot po raz drugi w ramach
umowionego wynagrodzenia, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia w trybie ustalonym
W §9 1 §10 niniejszej Umowy.
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. Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty na okresy dla roszczen
wynikajacych z gwarancji, o ktorych mowa w ust. 4. Bieg okresu rekojmii za wady
rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robdt, a jego zakorficzenie nie moze
nastapi¢ wezesniej niz po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usunigcia
wad ujawnionych w okresie rgkojmi.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na prace okreslone w ust.1 i ust.2
§1 naokees.. cove exs Do biegu okresu gwarancji stosuje si¢ odpowiednio zapis ust.3.

§5

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §3 tj.: kwote zk.
(stownie: ztotych ).

. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia tj. jego zwigkszenia, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie uzupetni¢ zabezpieczenie o kwotg stanowigca roéznice pomiedzy
zabezpieczeniem wptaconym a wysokoscia 5 % zmienionego wynagrodzenia netto.
. Zamawiajgcy w przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania okreslonego w ust. 1, ma prawo do wypowiedzenia
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku wskazanym w
ust. 1 i 2 do potracenia odpowiedniej kwoty z faktury wystawionej przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Po uplywie okresow wskazanych w §4 ust. 3 i 4, jednak nie wczesniej niz po
usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, zabezpieczenie
okreslone w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14 dni na jego pisemny
wniosek.

§6

. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 3 zostanie, z zastrzezeniem zapisow § 4 ust. 2,
zaplacone przez Zamawiajgcego na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego robdt zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas
wykonywania robot.

. Termin ptatnosci faktury VAT ustala si¢ na 30 dni, liczac od daty dorgczenia jej do
Zamawiajacego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, w tym protokotem
odbioru.

. Wszystkie faktury beda platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
podane na fakturze. Terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 7

. Zamawiajacy powotluje inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowigzkow ze
strony Zamawiajacego W OSODIE .eeeeevrensesscnsencaanes uprawnienia budowlane

° 0 PR
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1

. Zamawiajgey powolije s i assesnisiiss do kontaktow z Wykonawca.
. Wykonawca powotuje kierownika robot w zakresie realizacji obowiazkow ze strony

Wykonawcy W  0sobie  ..iceeiiiiiiiieiiiiiien uprawnienia  budowlane

§ 8

. Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowien

dodatkowych, ktorych warto$¢ nie przekroczy 20% zamowienia podstawowego,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty objete tym zamowieniem na
dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki.

. Spisany przez strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot objetych

zamOwieniem dodatkowym, stanowi¢ bedzie podstawa do zawarcia nowe]
umowy/aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za zamowienie dodatkowe okreslone zostanie na

podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez ~— Wykonawce 1
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, ktory stanowi¢ bedzie integralng czesé
nowej umowy/aneksu do umowy.

. Roboty nie zgloszone w czasie sporzadzania oferty i nie ujete w ofercie, ktdre sg

przedstawione w dokumentacji przetargowej lub zdaniem Wykonawcy powinny
byc¢ ujete — nie beda traktowane jako zamowienia dodatkowe.

. Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalenia cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy, aneksow oraz bedg stosowane do zamowien dodatkowych
i uzupelniajacych, ktére mogg wystapi¢c w trakcie realizacji zamoOwienia
podstawowego.

§9

. Jezeli zwloka w wykonaniu robot lub usunigciu wad przekroczy 14 dni

Zamawiajacy ma prawo - niezaleznie od naliczenia kar umownych - powierzy¢
wykonanie robot lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, wynikajacych z
kodeksu cywilnego.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji umowy niezgodnie z

Prawem Budowlanym i sztuka budowlana - Zamawiajacy bedzie mial prawo
rozwigzac niniejsza umowe w trybie natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do
zghaszania roszczen odszkodowawczych i wynagrodzenia.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

a) w razie zwloki w terminowym wykonaniu robo6t stanowiacych przedmiot
niniejsze] umowy w wysokosci 1% umownego wynagrodzenia netto za kazdy
dzien zwitoki,

b) w razie zwloki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmii w
wysokosci 0,5% zatrzymanego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 pkt.
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2 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad.

¢) w razie odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia netto.

2. Jezeli warto$¢ szkody przekracza wysokos$¢ kar umownych zastrzezonych w
niniejszej Umowie, Zamawiajgcemu  przystuguje — prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych takze w innych niz wymienione w ust. 1 przypadkach nienalezytego
wykonania zobowigzania lub jego niewykonania.

§11

Do spraw nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 13
Ewentualne spory pomiedzy stronami rozstrzyga¢ bedzie Sad wihasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
§ 14

Wykonawca oswiadcza, ze dla potrzeb sporzadzenia oferty zapoznal sig =z
dokumentacja przetargowq i warunkami realizacji, w stopniu wystarczajqcym do jej

sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen, ktore mogtyby mie¢ wpltyw na
przebieg, termin i koszt realizacji przedmiotu umowy.

§ 15

Integralng czesciag Umowy jest zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia;

§ 16
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazde;j
Ze stron.
Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 7.

Zakres rob6t wymiany i remontu 4 szt. rozdzielni glownych
RG w budynku przy ul. Herbsta 4.

Zakres prac obejmuje:

1. Wymiana zasilania podstawowego i rezerwowego.
2. Wymiana urzgdzen samoczynnego zalgezania rezerwy typu SZR 200

3. Wymiana rozdzielnic gtéwnych RGMI1, RGMM2, RGM3 ,RGM4.

4. Zabudowa i uporzadkowanie istniejgcych tras przewodéw i kabli na
korytarzach piwnic i kondygnacjach naziemnych oraz pozostaty zakres prac
okreslony projektem i zataczonym przedmiarem robot.

Podpis 0séb upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Zalacznik nr 8

Pieczec¢ oferenta.

Wykaz podstawowych czynnikéw
na ewentualne roboty dodatkowe:

I. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania (bezposrednia) BB evossistons
2. ZyskdoR,KpiS oo %

3. Koszty zakupu i transportu (do M) %

4. Koszty posrednie %

Oswiadczam/my, ze podane wyze]j dane sg na dziefi i nie beda podlegaty zmianie w
okresie .................... miesiecy.

.......................................

Podpis 0séb upowaznionych do
reprezentowania firmy.



Zatacznik nr 12

Warszawa, dnig ....c..cooeeeerveooeo,

NIP 555 s ncsmmpumenmmsssmesianpsmsessess
Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Hary”
ul. Surowieckiego 12
02-785 Warszawa
OSWIADCZENIE

SR L T
Ja/My* nizej POARISANY/B/NI/NE™ ovocetcerssicsissmsssiesseesssssssssssssssess st sossentssesos st ses e seeess oo ,
prowadzacy/a* dziatalnogé 805podarcza pod firMa ..coooveeeececeeeeeoreeeene oo z siedzibg
W v snsvns s 433 G445 a5 A ANIP . , REGON...oovereerr /
FEPrEZENTUIACY/@™ wiuoiiveeeeie it ces et oo A 200 | [————

zarejestrowang  w  Krajowym Rejestrze  Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy
o= 1.7 SV Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod

oswiadczam/y*, iz zapoznatem/am/lismy/tysmy*  sie 2 Regulaminem udzielania zaméwieri
I przeprowadzania przetargow na wykonanie robdt, swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz
Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (przyjetym Uchwatg nr 62/2016 Rady Nadzorczej SMB
»Jary” zdnia 31.10.2016 r.) oraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczgca przetargu
na wykonanie izolacji rur instalacji p.poz garazu Herbsta Zachdd.

W zwigzku z powyiszym oswiadczam/y*, iz akceptuje/my* wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce
z wzigcia udziatu w postepowaniu przetargowym.

...................................................

Podpis 0s6b upowaznionych do
reprezentowania firmy.



KST v2 slepy RG_Herbsta 4.ath KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. I Podstawa wyce- Opis llosé | Jedn. Cena Wartosé
| n | miary zt zi
| (4 x 6)
1 | 2 3 4 5 6 7
|Remont i modernizacja rozdzielnicg gtéwnych elektrycznych (4 kpl.) w budynku ul. HERBSTA 4, W-wa
1] |Demontaze
1/KNNR-W 9 0202- | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg 4 szt 0.00 0.00
d.1/08
2/KNNR-W 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg 12 |szt. 0.00 0.00
d.1]05
3|KNNR-W 8 0201- [Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 6 |szt. 0.00 0.00
d.106
4/KNNR-W 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg (tablice 22 szt 0.00 0.00
_d.1086 uzytkowe TU)
5/KNNR-W 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 (tablice 8 szt 0.00 0.00
d.1j05 ADM i pionéw lokatorskich)
6/KNNR-W 9 0308- |Demonltaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyj- 60 |m 0.00 0.00
d.1]05 nych stalowych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekréj prze-
woddw w rurze
7 KNR-W 4-03 Demontaz rur o $r.do 100 mm stalowo-pancernych lub stalowych| 4*8 =|m 0.00 0.00
| d.1/1113-07 czarnych skrgcanych ztgezkami, utozonych na uchwytach 32.00
8 KNR-W 4-03 Demontaz rur ¢ $r.do 75 mm stalowo-pancernych lub stalowych | 4*10 =|m 0.00 0.00
d.11113-06 czarnych skrgcanych zigczkami, utozonych na uchwytach 40.00
9/KNR-W 4-03 Demontaz rur o $r.do 29 mm stalowo-pancernych lub stalowych | 4*15=|m 0.00 0.00
d.1/1113-03 |czarnych skrecanych zlgczkami, utozonych na uchwytach 60.00
10{KNR-W 4-03 |Demontaz konsolek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do 4*30 =|szt. 0.00 0.00
d.1/1105-02 10.50 m na stropach z cegty lub betonu 120.00
11|KNR-W 4-03 Demontaz uchwytow wsporczych stalowych dia rur instalacyj- 4*18 =|szt. 0.00 0.00
d.1/1102-01 nych o ér.do 21 mm na stropach z wykuciem otworéw lub odkre- | 72.00
| ceniem - podloze ceglane lub betonowe
12/ KNR-W 4-03 Demontaz konsolek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do 4*30 =|szt. 0.00 0.00
d.1,1104-02 0.50 m na $cianach z cegly lub betonu 120.00
13/ KNPnRPDE 31-02 |Demeontaz korytka ostaniajgcego instalacje elekiryczng na kabi- | 4*30 =|m 0.00 0.00
d.1 nie 120.00
14 KNNR-W 9 0804- |Demontaz kabli wielozylowych o masie 1,0-2,0 kg/m ukladanych | 40%4 =[m 0.00 0.00
- d.1.08 w budynkach i budowlach 160.00
15/KNNR 9 0804-09 |Demontaz kabli wielozylowych o masie 2.0-3.0 kg/m ukladanych | 4074 =[m 0.00 0.00
d.1 w budynkach i budowlach 160.00
16/KNNR-W 9 0204- | Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 10-20 kg 44 =|szt. 0.00 0.00
d.1/08 16.00
17/KNNR-W 9 0204~ |Demonlaz aparatow elektrycznych o masie 5-10 kg 4*12 =|szt. 0.00 0.00
d.1/07 48.00
18/KNNR-W 9 0204- |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg 4*28 =|szt. 0.00 0.00
_d.1]05 | 112.00
19/KNR 4-03 1129-03| Demontaz tablic licznikowych 4*6 =|szt. 0.00 0.00
d.1] 24.00
EO\KNNR-W 9 0404- |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, 4*6 =|szt 0.00 0.00
| d.106 natynkowych o ér. do 60 mm 24.00
21 KNR 4-03 1131-01]Demontaz przekaznikéw zmierzchowych 4 szt 0.00 0.00
| d.1 analogia |
22 KNR-W 4-03 'Odigczenie przewodow o przekroju zyt do 10 mm2 od listew za- 40  |kpl. 0.00 0.00
d.1/0903-04 |ciskowych w puszkach odgaleznych i odgateznikach n.t. i p..
|analiza indywidu-
| lalna
23|KNR-W 4-03 Odigczenie przewoddw o przekroju do 240 mm2 od zaciskéw lub| 4716 =|szl, 0.00 0.00
d.1/0904-08 bolcow 64.00
analiza indywidu-
n alna
24 KNR-W 4-03 Odtgczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskdw lub | 4712 = szl 0.00 0.00
d.1/0904-02 bolcow 48.00
|analiza indywidu-
___alna |
25 KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskow Iub 39%4 =|szt. 0.00 0.00
d.1.0904-01 bolcéw 156.00
‘analiza indywidu-
- alna
26 KNR 4-03 0911-02 | Wykonanie tymczasowe) instalacji elekirycznej o tacznym prze- | 240 |m 0.00 0.00
d. ]‘anahza indywidu- |kroju 2yt powyzej 16 mm2 - montaz (zapewnienie ciagtosci zasi-
| lalna lania)
27|KNR 4-03 0911-04 Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o tacznym prze- | 240 |m 0.00 0.00
d.1 analiza indywidu-  kroju zyl powyzej 16 mm2 - demontaz (zapewnienie ciggtosci za-
alna silania)
Razem dziat: Demontaze 0.00
2 |Montaze
21| |Rozdzielnica RGM1 -klatka A
28|cennik RWE STO- |Optata za wylaczenie napiecia w zlgczu/stac)i, przygotowanie 2 szt 0.00 0.00
d.2.1|EN [miejsca pracy dla obeych brygad oraz likwidacja migjsca pracy
|analiza indywidu- |wraz z ponownym zatgczeniem urzgdzen do sieci sprzedawcy w

alna

sieci nn

e
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KST v2 slepy RG_Herbsta 4.ath KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.  Podstawa wyce- Opis | Nosé | Jedn. Cena | Wartosé
{ ny miary zt zt
| | (4x6)
1 2 ‘ 3 4 5 6 | 7
29| KNNR-W 3 0404- iMechaniczne wykucie przejs¢ w piwnicach dla prowadzenia koryt 0.18/m3 br. 0.00 0.00
d.2.1/02 Istalowych w konstrukcjach betonowych
\analogia |
30/KNR-W 5-10 'Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o 4 Iprzepust. 0.00 0.00
d.2.1/0315-06 grubosci do 20 cm z mechanicznym przebijaniem otwordw - rura
| o Srednicy zewnetrznej do 150 mm
31/KNNR 5 0406-01 [Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wkiadki WT-N 100A 3 szt 0.00 0.00
da.i wktadka WT-NH2 100A
32/KNNR 5 0406-01 |Aparaty eleklryczne o masie do 2.5 kg wkiadki WT-N 3 szt 0.00 0.00
d.2.1] wkfadka WT-NHZ 400A
33/KNNR 5 1102-02 ‘Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem 44 |kpl 0.00 0.00
d.2. 0 masie do 1 kg - 2 mocowania
34 KNNR 5 1101-07 IKonstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 moco-| 44 szl 0.00 0.00
d.2.1| wan
| wspornik fajkowy typ WFL200/E90
35[KNNR 5 1102-02 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem | 44*2 =[kpl 0.00 0.00
d.2.1 0 masie do 1 kg - 2 mocowania 88.00
| pret gwintowany SGM6x12/E90
36/KNNR 5 1105-02 Korytaka stalowe ognioodporne E90, szer. 200 mmprzykrecane 30 |m 0.00 0.00
d.2.1]analogia przykrgcane do gotowych otworéw (poziomy w piwnicach)
korytko stalowe KGOL200H80 szer. 200mm (E90)
uchwyt srubowy USS
37 KNNR 5 1105-09 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane [Rob*2] 30 |m 0.00 0.00
d.2.1]analogia POKrywy PKL200/2 do korytek E90
38 KNNR 5 0715-06 |Ukladanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach 40 |m 0.00 0.00
d21 lub na estakadach z mocowaniem
‘ | kabel ognioodparny NHXH E90 4x240mmz2
39 KNNR 5 0715-05 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach 40  |m 0.00 0.00
d.2.1| lub na estakadach z mocowaniem (zasil. Rezerwowe)
| kabel ognioodporny NHXH E90 4x95mmz2
40/KNR 5-10 0602-03 | Zarobienie na sucho korica kabla Cu 1-zylowego o przekroju do 82 =|szt. 0.00 0.00
d.2.1| 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw 16.00
| sztucznych
41]KNNR'5 1205-10 |Podtgczanie - przewod lub kabel Cu o przekroju zyty do 120 4 szt 0.00 0.00
d.2.1 analogia \mm2
42/KNNR-W 9 0101- ' Wymiana urzadzen samoczynnego zataczania rezerwy typu SZR 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.1.05 {200 -prace zwigzane z przeniesieniem istn. uktadu SZR (ATyS
i [M 6e) do nowoproj. rozdzielnicy gtéwnej RGM
43 KNNR 5 0405-04 [Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z 1 szt 0.00 0.00
d2.1 konstrukejg mocowang do pedioza przez zabetonowanie ozn.
| RGM/RA z kompletnym wyposazeniem
rozdzielnica gfdwna RGM1/RA1 wg. EL-1.1, EL-2.1 iEL-3.1
| wym. 2200x1800x280mm
44[KNNR-W 9 0271- |Przeniesienie istn. przedtadniow pradowych zasilania podstawo- 6 szt 0.00 0.00
d.2.1/05 wego i rezerwowego do nowej rozdzielnicy
‘analogia
45/KNNR-W 9 0205- |Wymiana licznikéw energii elektrycznej jednofazowych 5 szt 0.00 0.00
d.2.1/01 |
46/KNNR-W 9 0205- [Wymiana licznikéw energii elektrycznej tréjfazowych trzy syste- 5 szt 0.00 0.00
d.2.1/03 mowych
47/KNNR 5 0407-02  |Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt 0.00 0.00
d.21 Wytgcznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN340 char.E;
| 3x40A, 25kA
48|KNNR 50407-02 |Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d.2.1] Wylacznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN320 char.E;
3x20A, 25kA
49/KNNR 5 0407-02 Wytaeznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 |szt. 0.00 0.00
d2.3| Wytacznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN310 char. E:
| 3x10A, 25kA
50/KNNR 5 0407-01 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 3 szt 0.00 0.00
d.2.1 Wylgcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN120 char. E;
| | 1X20A, 25kA
51 KNNR 5 0407-01 }Wyfaczmk nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d.2.1 | Wytacznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN116 char.E;
| 1x16A, 25kA |
52/KNNR 5 0407-01 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d.2.1 Wyigcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN110 char. E;
1x10A, 25kA
53/ KNR-W 4-03 |Wykonanie mostka po demontazu licznika w lokalu uzytkowym - 8 |szt. 0.00 0.00
d.2.1/0404-08 |przekroj przewodéw do 16 mm2
|analiza indywidu-
alna
54 KNNR 5 1206-09 |Przetgczanie istn. rozdzielnic lokall uzytkowych [Rob*2] 8 szt 0.00 0.00

d.2.1 analogia

o
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KST v2 slepy RG_Herbsta 4.ath

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- | Opis llosé | Jedn. Cena | Wartosé
ny | miary zt zt
| (4 x 6)
1 | 2 3 4 5 6 7
55 KNNR-W 9 0406- Wykonanie przelgczen obwodéw w puszkach instalacyjnych o 40 |kpl. 0.00 0.00
d.2.1 |04 |przekroju pojedynczych zyl 6-10 mm2
'analiza indywidu- |
lalna |
56/ KNR-W 4-03 ‘Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- 40  |pomiar. 0.00 0.00
d.2.1/1202-01 itrycznego niskiego napiecia
lanaliza indywidu- |
alna |
57 KNNR-W 9 1101- Uzupelnienie tynkow kat Il zwyklych po robotach instalacyjnych 10 |m 0.00 0.00
d.2.1/01 |- pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
58 KNNR-W 3 1306- |Reperacja, scian i pilastréw zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 0.8 |m2 0.00 0.00
d.2.1/01
lkalk. wlasna
59/KNR 5-08 0817-05|Uszczelnienie przejs¢ instalacji elektrycznej przez stropy i $ciany 4 szt 0.00 0.00
d.2.1 |analogia masg ognicodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciggu te-
| letechnicznego do £1120] Rob=1 .0r-g/szt. przejscia
B0/KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy I 2 |ode. 0.00 0.00
d.2.1 |
Razem dzial: Rozdzielnica RGM1 -klatka A 0.00
2.2 [Rozdzielnica RGM2 -klatka B
61 cennik RWE STO-|Optata za wytaczenie napiecia w zlaczu/stacji, przygotowanie 2 |szt 0.00 0.00
d.2.2 EN | miejsca pracy dla obcych brygad oraz likwidacja miejsca pracy
|analiza indywidu- |wraz z ponownym zatgczeniem urzgdzen do sieci sprzedawcy w
lalna sieci nn
62/KNNR-W 3 0404- [Mechaniczne wykucie przej$¢ w piwnicach dla prowadzenia koryt 0.18/m3 br. 0.00 0.00
d.2.202 stalowych w konstrukcjach betonowych
analogia |
63|[KNR-W 5-10 |[Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o 4 |przepust. 0.00 0.00
d.2.2/0315-06 |grubosci do 20 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura
| [0 Srednicy zewnetrznej do 150 mm
64/ KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wiitadki WT-N 3 szt 0.00 0.00
d.2.2| wkiadka WT-NH2 100A
65[KNNR 5 0406-01 |Aparaty eleklryczne o masie do 2.5 kg wktadki WT-N 3 szt 0.00 0.00
d.2.2| wkiadka WT-NH2 250A
66/ KNNR 5 1102-02 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem 44 kpl 0.00 0.00
dz2.2 o masie do 1 kg - 2 mocowania
67/KNNR 5 1101-07 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 moco-| 44 szt 0.00 0.00
d.2.2 |wan
! wspornik fajkowy typ WFL200/E90
68 KNNR 5 1102-02  [Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem | 44°2 = kpl 0.00 0.00
dz2.2 0 masie do 1 kg - 2 mocowania 88.00
i pref gwintowany SGM6x12/E90
69/KNNR 5 1105-02 [Korytaka stalowe ognioodporne ES0, szer. 200 mmprzykrecane 30 |m 0.00 0.00
d.2,2!anarogia przykrecane do gotowych otworéw (poziomy w piwnicach)
! korytko stalowe KGOL200H80 szer, 200mm (£90)
uchwyt $rubowy USS
70/ KNNR 5 1105-09 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane [Rob*2] 30 |m 0.00 0.00
d.2.2 analogia pokrywy PKL200/2 do korytek E90
71|KNNR 5 0715-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 404 =|m 0.00 0.00
da.2 lub na estakadach z mocowaniem (zasil. Podstawowe) 160.00
| kabel ognicodporny NHXH E90 1x120mm2
72/KNNR 5 0715-05 [Ukladanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach 40 |m 0.00 0.00
d.2.2| lub na estakadach z mocowaniem (zasil. Rezerwowe)
| kabel ognioodporny NHXH E90 4x95mm2
73/KNR 5-10 0602-03|Zarobienie na sucho korca kabla Cu 1-zylowego o przekroju do 82 =|szt. 0.00 0.00
d.2.2| 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji | powtoce z tworzyw 16.00
‘ sztucznych
74/ KNNR 5 1205-10 [Podtaczanie - przewdd lub kabel Cu o przekroju zyty do 120 4 szt 0.00 0.00
d.2.2|analogia |mm2
75/KNNR 5 0405-04 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z 1 szt 0.00 0.00
d2.2 konstrukcjg mocowana do podioza przez zabetonowanie ozn.
‘ RGM/RA z kompletnym wyposazeniem
‘ rozazielnica giéwna RGM2/RA2 wg. EL-1.2, EL-2.2 | EL-3.2
wym. 1700x1750x280mm
76/KNNR-W 9 0101- [Wymiana urzadzer samoczynnego zataczania rezerwy typu SZR 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.2|05 200 -prace zwigzane z przeniesieniem istn. uktadu SZR (ATyS
M 6e) do nowoproj. rozdzielnicy glownej RGM
77/KNNR-W 8 0205- [Wymiana licznikow energii elekirycznej jednofazowych 1 szt. 0.00/ 0.00
d.2.2/01
78|KNNR-W 9 0205- [Wymiana licznikow energii elektrycznej trojfazowych trzy syste- 4 |szt. 0.00 0.00
d.2.2/03 |mowych
79/KNNR 5 0407-02 Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d2.2 Wylacznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN316 char. E;
| |3x16A, 25kA

=il
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KST v2 $lepy RG_Herbsta 4.ath KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa wyce- | Opis llos¢ | Jedn. | Cena Wartos¢é
ny | miary | zt zi
| ‘ (4 x 6)
1 | 2 | 3 4 5 6 7
80 KNNR 5 0407-02 |Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt 0.00 0.00
d.2.2| | Wytacznik nadmiarowy Selektywny 3P lyp SLS HTN310 char.E;
| 3x10A, 25kA
81 ‘KNNR 50407-01 |Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d.2.2| Wytgcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN125 char. E;
| 1x25A, 25kA
82|KNR-W 4-03 Wykonanie mostka po demontazu licznika w lokalu uzytkowym - 3 |szt. 0.00 0.00
d.2.2/0404-08 ‘przekréj przewodow do 16 mm2
analiza indywidu-
alna |
83/KNNR 5 1206-09 |Przelaczanie istn. rozdzielnic lokali uzytkowych [Rob*2] 3 szt 0.00 0.00
d.2.2 analogia \
84 KNNR-W 9 0406- |Wykenanie przetgczen obwoddw w puszkach instalacyjnych o 38 |kpl. 0.00 0.00
d.2.2/04 przekroju pojedynczych zyt 6-10 mm2
|analiza indywidu-
‘alna
85/KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- 38  |pomiar. 0.00 0.00
d.2.2/1202-01 trycznego niskiego napiecia
|analiza indywidu-
lalna
86 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elek- 18 |pomiar. 0.00 0.00
d.2.2 1202-02 tryeznego niskiego napiecia
analiza indywidu- |
alna |
87|KNNR-W 9 1101- |Uzupelnieme tynkow kat.lll zwyklych po robotach instalacyjnych 10 m 0.00 0.00
d.2.2/01 - pasy pokrywajace bruzdy o szer. do 10 cm
SS\KNNRfW 3 1306- |Reperacja, scian i pilastréw zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 0.8 |m2 0.00 0.00
d.2.2/01
|kalk. wlasna
BQ!KNR 5-08 0817-05 |Uszczelnienie przej$¢ instalacji elektrycznej przez stropy i Sciany 4 |szt. 0.00 0.00
d.2.2/analogia |masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciagu te-
| letechnicznego do EI120] Rob=1,0r-g/szt. przejscia
90/KNNR 5 1302-03 |Badanie finii kablowej nn - kabel 4-Zyiowy 2 lodc. 0.00 0.00
d.2.2§ |
Razem dzial: Rozdzielnica RGM2 -klatka B \ 0.00
2.3 |Rozdzielnica RGMS3 -klatka D
91 cennik RWE STO-|[Oplata za wytgczenie napiecia w ztgczu/stacji, przygotowanie 2 |szt 0.00 0.00
d.2.3/ENi miejsca pracy dla obcych brygad oraz likwidacja miejsca pracy
lanaliza indywidu- |wraz z ponownym zatgczeniem urzadzen do sieci sprzedawcy w
lalna sieci nn
92/KNNR-W 3 0404- [Mechaniczne wykucie przej$¢ w piwnicach dia prowadzenia koryt 0.18/m3 br, 0.00 0.00
d.2.3/02 stalowych w konstrukcjach betonowych
'analogia
93 KNR-W 5-10 |Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z betonu o 4 |przepust, 0.00 0.00
d.2.3/0315-06 grubosei do 20 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura
| 0 srednicy zewnetrznej do 150 mm
94 KNNR 5 0406-01 [Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg wkiadki WT-N 3 szt 0.00 0.00
d.2.3 wktadka WT-NH2 100A
95 KNNR 5 0406-01 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg wktadki WT-N 3 szt 0.00 0.00
d.2.3| wkiadka WT-NH2 200A
96|KNNR 51102-02 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem 44 |kpl 0.00 0.00
d.2.3 0 masie do 1 kg - 2 mocowania
97 KNNR 5 1101-07 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 moco-| 44 szl 0.00 0.00
d.2.3| wan
wspornik fajkowy typ WFL200/EQ0
98 KNNR 5 1102-02 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem | 44*2 =[kpl 0.00 0.00
d.2.3| 0 masie do 1 kg - 2 mocowania 88.00
pret gwintowany SGM6x12/E90
99‘KNNR 51105-02 |Korytaka stalowe ognioodporne E90, szer. 200 mmprzykrecane 30 m 0.00 0.00
d.2.3/analogia przykrgcane do gotowych otworéw (poziomy w piwnicach)
korytko stalowe KGOL200HS0 szer. 200mm (E90)
|uchwyt $rubowy USS
100[KNNR 5 1105-09 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane [Rob*2] 30 |m 0.00 0.00
d.2.3 analogia pokrywy PKL200/2 do korytek E90
101 ‘KNNH 50715-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 ka/m w budynkach, budowlach 40*4 =|m 0.00 0.00
d.2.3 lub na estakadach z mocowaniem (zasil. Podstawowe) 160.00
| kabel agnioodparny NHXH E0 1x120mm2
102iKNNH 50715-05 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach 40 |m 0.00 0.00
d.2.3| lub na estakadach z mocowaniem (zasil. Rezerwowe)
kabel ognicodporny NHXH EQ0 4x95mmz
103 KNR 5-10 0602-03 [Zarobienie na sucho korca kabla Cu 1-zylowego o przekroju do 82 =|szt. 0.00 0.00
d2.3 1120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw 16.00
sztucznych
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KST v2 slepy RG_Herbsta 4.ath KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wyce- | Opis llos¢ | Jedn. Cena | Wartosé
ny ‘ miary zt I zt
| | (4x6)
1 2 | 3 4 5 6 | 7
104/KNNR 5 1205-10 ' Podigozanie - przewod lub kabel Cu o przekroju zyty do 120 | 4 szt o.oo’ 0.00
d.2.3/analogia ‘mm2 |
105 KNNR 5 0405-04 ISkrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z ' 1 szt. 0.0D‘ 0.00
d.2.3| konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie ozn.
RGM/RA z kompletnym wyposazeniem
rozdzielnica gtowna RGM3/RA3 wg. EL-1.3, EL-2.3 | EL-3.3
| wym. 1900x1700x280mm
106][KNNR-W 9 0101- |Wymiana urzgdzerh samoczynnego zataozania rezerwy typu SZR 1 |[kpl. 0.00 0.00
d.2.3;05 ‘20{} -prace zwigzane z przeniesieniem istn. uktadu SZR (ATyS
M 6e) do nowoproj. rozdzielnicy gléwnej RGM
107 KNNR-W 9 0205- |Wymiana licznikew energii elektrycznej jednofazowych 4 |szt. 0.00 0.00
d.2.3/01
108 KNNR-W g 0205- ‘Wymiana licznikow energii elektrycznej tréjfazowych trzy syste- 5 szt 0.00 0.00
d.2.3/03 \mowych
109iKNNR 50407-02 |Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach | 1 szt. 0.00 0.00
d.2.3| Wylacznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN325 char. E;
| 3x25A, 25kA
110 } KNNR 5 0407-02 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d2.3 Wytgcznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN320 char.E;
| 3X20A, 25kA
111'KNNR 5 0407-02 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt 0.00 0.00
2.3 Wyiacznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN36 char. E;
| 3xBA, 25kA
112|KNNR 5 0407-01 |[Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d2.3 Wytgcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN125 char. E;
‘ 1x25A, 25kA
113 KNNR 5 0407-01 [Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt 0.00 0.00
d.2.3| | Wylqcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN120 char. E;
I [ 1x20A, 25kA
114/KNNR 5 0407-01 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 |szt. 0.00 0.00
d.2.3 Wyigcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN116 char.E:
| 1x16A, 25kA
115/KNNR 5 0407-01 |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt 0.00 0.00
d:2.3| Wyigcznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN110 char. E:
L1X10A, 25kA
116 KNR-W 4-03 Wykenanie mostka po demontazu licznika w lokalu uzytkowym - 7 szt 0.00 0.00
d.2.3/0404-08 przekréj przewoddéw do 16 mm2
analiza indywidu-
‘alna
117 KNNR 5 1206-09 |Przefgczanie istn, rozdzielnic lokali uzytkowych [Rob*2] 7 szt 0.00 0.00
d.2.3|analogia
118]KNNR-W 9 0408- Wykonanie przetgczen obwodaw w puszkach instalacyjnych o 36 |kpl. 0.00 0.00
d.2.3/04 przekroju pojedynczych 2yl 6-10 mm2
lanaliza indywidu-
‘alna
119|KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- 36  |pomiar. 0.00 0.00
d.2.3/1202-01 trycznego niskiego napiecia
‘analiza indywidu-
alna |
120|KNR—W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego cbwodu elek- 16 |pomiar. 0.00 0.00
d.2.3{1202-02 |trycznego niskiego napiecia
analiza indywidu-
alna
121/ KNNR-W 9 1101- [Uzupetnienie tynkéw kat.lIl zwyktych po robotach instalacyjnych 4 Im 0.00 0.00
d.2.3/01 - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 ¢cm
122]KNNR-W 3 1306- Reperacja, scian i pilastrow zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 0.8 |m2 0.00 0.00
d.2.3/01 |
‘kalk. wlasna |
123 KNR 5-08 0817-05|Uszczelnienie przejsc instalacji elekirycznej przez stropy i sciany 4 szt 0.00 0.00
d.2.3|analogia masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciggu te-
| letechnicznego do E1120] Rob=1,0r-g/szt. przejscia
124 KNNR 5 1302-03 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy 2 |ode. 0.00 0.00
d.2.3
Razem dzial: Rozdzielnica RGM3 -kiatka D 0.00
24| Rozdzielnica RGM4 -klatka E
125/cennik RWE STO- Oplata za wylgczenie napigcia w zlgczu/stacj, przygotowanie 2 szt 0.00 0.00
d.2.4 EN | miejsca pracy dla obcych brygad oraz likwidacja miejsca pracy
‘analiza indywidu- wraz z ponownym zatgczeniem urzgdzen do sieci sprzedawcy w
lalna sieci nn
126 KNNR-W 3 0404- |Mechaniczne wykucie przej$¢ w piwnicach dla prowadzenia koryt 0.18/m3 br, 0.00 0.00
d.2.4'02 stalowych w konstrukcjach betonowych
‘analogia | |
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KST v2 $lepy RG_Herbsta 4.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.  Podstawa wyce- Opis llo$¢ | Jedn. Cena / Wartosé
ny | miary zt zt
| | (4 x 6)
1 2 \ 3 4 5 6 7
127 KNR-W 5-10 [Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z betonu o 4 |przepust. 0.00 0.00
d.2,450315~06 |gruboéci do20cm z mechanicznym przebijaniem otwordw - rura
0 Srednicy zewnetrznej do 150 mm
128 KNNR 5 0406-01 [Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg wkiadki WT-N ) 3 Jszt. i 0.00! 0.00
d.2.4| | whiadka WT-NH2 1004
129/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masic do 2.5 kg wkladki WT-N [ 3 szt [ 0.00] 0.00
d24 wkiacka WT-NH2 250A l | |
130 KNNR 5 1102-02  [Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem r 44 Tkpl { 0.00 0.00
d.2.4| |0 masie do 1 kg - 2 mocowania
131/KNNR 5 1101-07 [Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 5 kg - do 4 moco-’ 44 szt 0.00 0.00
d24 |warn
|ws,oormk fajkowy typ WFL200/E90
132/KNNR 5 1102-02 'Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem 44*2 =|kpl 0.00 0.00
d.2.4| !o masie do 1 kg - 2 mocowania 88.00
| |pret gwintowany SGME6x12/E90
133|KNNR 5 1105-02 [Korytaka stalowe ognioodporne E90, szer. 200 mmprzykrecane 30 |m 0.00 0.00
d.2.4 analogia ‘przykrecane do gotowych otwordw (poziomy w piwnicach)
| korytko stalowe KGOL200H80 szer. 200mm (Eg0)
luchwyt srubowy LSS |
134/ KNNR 5 1105-09 !Pokrywy 0 szerokosci do 100 mm przykrecane [Rob*2] 30 |m 0.00\ 0.00
d.2.4 analogia _|pokrywy PKL200/2 do korytek E90 |
135 KNNR 5 0715-01 |Uktadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 404 =\m 0.00] 0.00
d.2.4| |Iub na estakadach z mocowaniem (zasil. Podstawowe) 160.00
| |kabel ognioodporny NHXH E90 1x 120mm2
136/KNNR 5 0715-05 |Ukiadanie kaoli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach 40 |m 0.00 0.00
d2.4 [lub na estakadach z mocowaniem (zasil. Rezerwowe)
| |kabe/ ognicadporny NHXH E90 4x95mm2
137 KNR 5-10 0602-03| Zarobienie na sucho korica kabla Cu 1-zylowego o przekroju do 8*2 =|szt. 0.00 0.00
d.2.4 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw 16.00
: |sztucznych
138/KNNR 5 1205-10 [Podiaczanie - przewod lub kabel Cu o przekroju zyty do 120 4 szt 0.00 0.00
d.2.4 analogia [mm2
139 KNNR 5 0405-04 [Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z 1 szt 0.00 0.00
d.2.4| |konstrukch mocowang do podioza przez zabetonowanie ozn.
RGM/RA z kompletnym wyposazeniem
\rozdz.fen’nr‘ca gfdwna RGM4/RA4 wg. EL-1.4, EL-2.4 | EL-3.4
\wym. 1900x1500x280mm
140 KNNR-W 9 0101- |Wymiana urzadzen samoczynnego zalgczania rezerwy typu SZR 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.4/05 200 -prace zwigzane z przeniesieniem istn. uktadu SZR (ATyS
| M 6e) do nowoproj. rozdzielnicy gléwnej RGM
141/ KNNR-W 9 0205- [Wymiana licznikow energii elektrycznej jednofazowych 4 |szt. 0.00 0.00
d.2.4|01
142/ KNNR-W 8 0205- [Wymiana licznikow energii elekirycznej tréjfazowych trzy syste- 5 szt 0.00 0.00
d.2.4/03 mowych
143iKNNF~i 50407-02 |Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt. 0.00 0.00
d.2.4| ‘ Wylacznik nadmiarowy Selektywny 3P typ SLS HTN325 char. E:
| 3x25A, 25kA
144 KNNR 5 0407-01 |Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 szt 0.00 0.00
d.2.4 | Wylacznik nadmiarowy Selektywny 1P typ SLS HTN125 char.E;
| | 1x25A, 25kA
145/KNR-W 4-03 [Wykonanie mostka po demontazu licznika w lokalu uzytkowym - 2 szt 0.00 0.00
d.2.4/0404-08 ‘przekré} przewodow do 16 mm2
|analiza indywidu- |
|alna |
146|KNNR 5 1206-09 |Przetaczanie istn. rozdzielnic lokali uzytkowych [Rob*2) 2 szt 0.00 0.00
d.2.4 analogia \
147 KNNR-W 9 0406- \Wykonanie przetaczen obwodéw w puszkach instalacyjnych o 30 |kpl. 0.00 0.00
d.2.4/04 |przeKroju pojedynczych 2yt 6-10 mmz2
lanaliza indywidu- |
alna | |
148 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- | 28 pomiar. 0.00 0.00
d.2.4/1202-01 :‘trycznego niskiego napiecia
\analiza indywidu- |
‘alna [
149 KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elek- 13 |pomiar. 0.00 0.00
d.2.4/1202-02 trycznego niskiego napiecia
analiza indywidu-
lalna
150 KNNR-W 9 1101- {Uzupetnienie tynkaw kat. Il zwyktych po robotach instalacyjnych 4  Im 0.00 0.00
d.2.4/01 - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
151/KNNR-W 3 1306- 'Reperacja, scian | pilastréw zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 0.8 Im2 0.00 0.00
d.2.4/01
kalk. wlasna | | = 1
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KST v2 $lepy RG_Herbsta 4.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.  Podstawa wyce- | Opis llosé ’ Jedn. | Cena | Wartosc
ny miary zt | zi
. | J __(4x6)
1 2 | 3 4 | 5 1 6 | 7
152/KNR 5-08 0817-05|Uszczelnienio przej$c instalaci elektryczne przez stropy | ciany 4 szt { 0.00] 0.00
d.2.4|analogia \masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia ciggu te-
| |le1echnicznego do El120] Rob=1,0r-g/szt. przejscia
153/KNNR 5 1302-03 [Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy [ 2 rodc. J o.oor 0.00
d24d |
Razem dziat: Rozdzielnica RGM4 -klatka E [ 0.00
2.5] Wykonanie polaczenia wyréwnawczego gtéwnego do instalacji polaczen wyréwnawczych w Piwni-
|cach
154/KNNR 5 1209-  [Przebijanie otwordw &1, 40 mm o dlugosci do 20 cm w §cianach J 4 ’otw. ] 0.00] 0.00
d.2.5/1002 [lub stropach z betonu |
155/KNNR 5 0103-02 | Rury winidurowe o &r.d0 28 mm Uiiadans n.t. na betonie -rura ‘ 4730 =[m J 0.00 0.00
d.2.5] |RL28 120.00 |
156/KNNR 5 0201-06 |Przewody izolowans jednozylowe o przekroju 35 mm2 weiagane | 4°30 =[m | 0.00‘ 0.00
d.2.5 do rur- LgY25mm?2 | _120.00 |
157 KNNR 5 1204-02 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj 2yl do [ 8 szt } o.ooJ 0.00
d.2.5| 116 mm2 \
158 KNNR-W 3 0403- |Reczna rozbiorka element6w betonowych [rozkucie posadzki dla/ 0.23|m3 bet. ' O.DO‘ 0.00
d.2.5/01 Juziomu]
159|KNNR 5 1304-01 IBadania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) ( 1 [szt. ' 0.00 0.00
d:2.5| 1
160 KNNR 5 1304-02 |‘Badam’a i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- l 3 szt r 0.00] 0.00
d.2.5| miar)
Razem dziat: Wykonanie potaczenia wyréwnawczego gléwnego do instalacji potaczen wyrownawczych w Piwni- |‘ 0.00
cach
2.6 Dodatkowe pomia omontazowe, dodatkowe roboty budowlane, wywozenie gruzu, mycie
161] |Zatatwienie formalnosci w STOEN-ie zwigzanych z rozplombo- ‘ 4 kpl | 0.00] 0.00
d.2.6/kalk. witasna waniem, wytagczeniem budynku itp - uje¢ poza wartosciami na- |
| |rzutdow | |
162] |Optata za plomnowanie licznikew - fakiura bedzie wystawiona 25  |kpl. 0.00‘ 0.00
d,2.6‘kalk. wiasna |przez RWE STOEN Operator bezposrednio na Spéldzielnig
| |Mieszkaniowg |
183 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig podtég , schodéw 20 [me 0.00“ 0.00
d.2.6/1216-01 ‘ |
164 KNR AT-06 0701- 'Reczny zaladunek gruzu - samochody lub przyczepy skrzyniowe;] 2 |t 0.00] 0.00
d.2.6,04 |kategoria tadunku IV |
|analiza indywidu- |
alna |
165/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 3 (m3 0.00‘ 0.00
d.2.6/0109-14 |kenstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglose 1 km |
166/KNR-W 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych 3 |m3 0.00‘ 0.00
d.2.6‘0109r15 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km |
| Krotnoéé = 14 |
167|KNNR-W 3 1014- Mycie w czasie robdt i po robotach tynkarskich i malarskich po- 30 |me 0.00 0.00
d.2.6lo7 {sadzek lastrykowych, cementowych, wyktadzin i plytek
\analogﬁa ‘
168| ’Formarnoscf odbiorowe instalacji w "RWE Stoen Operator” 4 |kpl 0.0{J| 0.00
d.2.6|analiza indywidu- [
‘alna | | [
169 kalk. wiasna z na- 'Dokumnetacja powykonaweza 1 |kpl. 0.00] 0.00
d.2.6|rzutami: jednost- | | ’ |
kowa: I | |
Razem dziat: Dodatkowe pomiary pomontazowe, dodatkowe roboty budowlane, wywozenie gruzu, mycie 0.00
Razem dziat: Montaze 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
1 Demontaze
2 Montaze
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 4161



