WYJASNIENIE.

W zwigzku ze zwroceniem sie przez jednego z oferentdw z prosbg o wyjasnienie tresci
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO na wykonanie dokumentacji technicznych (elewacji, c.0., WLZ),
zgodnie z pkt X! siwz, SMB ,Jary” (zamawiajacy) przedstawia ponizej zadane pytania i

odpowiedzi na nie.

Zatgczone pytania oraz odpowiedzi i wyjasnienia na nie stanowig integralng czes¢ siwz.

1. Czy w zakres opracowania dokumentacji dla zadan E1-E9 wchodzi oprocz wymiany wewnetrznych
linii zasilajacych WLZ i modernizacji instalacji oSwietleniowej w czg¢sci wspélnej takze: (prosze
potwierdzi¢ punkty, ktére maja byé zawarte w dokumentacji lub dopisa¢ dodatkowe, ktére maja byé
Jeszeze zawarte w opracowaniu):

- wymiana rozdzielnicy gtéwnej,

- wymiana rozdzielnicy administracyijnej,

- wymiana tablic mieszkaniowych, .

- wyniesienie licznikéw energii elektrycznej z lokali mieszkalnych i zabudowe w tablicach pigtrowych, (lub
modernizacja tablic licznikowych pietrowych z pozostawieniem dotychezasowych licznikéw)

- modernizacja instalacji dzwonkowe;,

- modernizacja instalacji niskopradowych (ktore wchodza w zakres):

a) domofonowe;j

b) RTV/SAT,

¢) TV kablowej

d) internetowej

e) telefonicnze]

(lub wykonanie tylko orurowania dla tych instalacji)

2. Prosze o informacje czy zlyeze kablowe znajduje si¢ na elewacji budynku, jest w budynku lub czy
jest od niego oddalone:

E1 (Cybisa 3} - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone (prosze pozostawié wladciwg odpowiedz)

E2 (Cybisa 6} - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone {(prosze pozostawi¢ wlasciwa odpowiedz)

E3 (Dunikowskiego 5) - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone (prosze pozostawi¢ wlasciwa odpowiedz)

E4 (Pigciolinii 3) - na elewacji/ w budynkw/ jest oddalone (prosze pozostawié wlasciwg odpowiedz)

E6 (Puszezyka 10) - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone (prosze pozostawié wlasciwa odpowiedz)

E7 ( Puszezyka 17/19) - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone (prosze pozostawi¢ wlasciwa odpowiedz)

E8 ( Puszczyka 18) - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone (proszg pozostawi¢ wiasciwa odpowiedz)

E9 (Sosnowskiego 3) - na elewacji/ w budynku/ jest oddalone (proszg pozostawi¢ wiasciwg odpowiedz)

3. Cazy jest jakie$ wyposazenie dodatkowe budynku wymagajyce zasilania np. wezel cieplny, hydrofornia, déwigi (windy),
nadajnik radiowy - prosze dopisaé do kazdego budynku wyposazenie dodatkowe?

El (Cybisa 3)

E2 (Cybisa 6)

E3 (Dunikowskiego 5)

£4 (Pigciolinii 3)

E6 (Puszezyka 10)

E7 ( Puszezyka 17/19)

ES ( Puszezyka 18)

E9 (Sosnowskiego 3)



4, Czy ktéry$ z budynkéw ma zasilanie 2-stronne (SZR)? Prosze o informacje odnesnie sposobu zasilania danego budynku.
E1 (Cybisa 3)

E2 (Cybisa 6)

E3 (Dunikowskiego 5)

E4 (Pigeiolinii 3)

E6 (Puszezyka 10)

E7 ( Puszezyka 17/19)

E8 ( Puszezyka 18)

E9 (Sosnowskiego 3)

5. Czy w ktéryms§ budynku wystepuja lokale ustugowe? - Prosze o informacje, w ktérych i jezeli jest
taka mozliwos¢ to ile jest takich lokali

E1 (Cybisa 3)

E2 (Cybisa 6)

E3 (Dunikowskiego 5)

E4 (Pieciolinti 3)

16 (Puszezyka 10)

E7 ( Puszczyka 17/19)

E8 ( Puszczyka 18)

E9 (Sosnowskiego 3)

6. Czy posiadaja Panstwo jakgkolwiek dokumentacje obecnej instalacji elektrycznej budynkéw? -
prosze¢ o informacje ktérych

E1(Cybisa 3)

E2 (Cybisa 6)

E3 (Dunikowskiego 3)

E4 (Pigciolinii 3)

E6 (Puszezyka 10)

E7 ( Puszczyka 17/19)

E8 ( Puszczyka 18)

E9 (Sosnowskiego 3)

7. Czy posiadajg Pafistwo rzuty poszczegéinych kondygnacji budynku w wersji papierowej lub
DWG? - prosze o informacje ktorych

El (Cybisa 3)

E2 (Cybisa 6)

E3 (Dunikowskiego 5)

E4 (Pieciolinii 3)

EG6 (Puszczyka 10)

E7 ( Puszczyka 17/19)

E8 ( Puszczyka 18)

E9 (Sosnowskiego 3)

8. Czy dokumentacja podlega wylgcznie uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym (Innogy)?

9. Czy dla ktéregos budynku byla opracowywana ekspertyza techniczna z zakresn ochrony
przeciwpozarowej?



W odpowiedzi na zadane pytania w zwigzku z ogtoszeniem przez SMB Jary przetargu na wykonanie
dokumentacji technicznej dla remontu wewnetrznych linii zasilajgeych w budynkach E1-E9 wraz z
modernizacia odwietlenia czesci wspdinych informujemy:

Adl,

W zakresie opracowania dokumentacji dla zadan E1-E9 powinna znalei¢ sie oprocz wymiany WLZ i
modernizacji instalacji oswietleniowej nastepujgce opracowania:

- wymiana rozdzielnicy gtéwnej.
- wymiana rozdzielnicy administracyjnej.
- wymiana tablic mieszkaniowych.

- wymiana licznikéw energii elektrycznej | pozostawienie w miare mozliwosci w dotychczasowym
miejscu.

- wymiana instalacji dzwonkowej | dzwonkdw.

- w przypadku modernizacji instalacji niskopradowe] nalezy zaprojektowac dla tych instalacji
dodatkowe rury instalacyjne dla RTV/SAT, internetowej i telefonicznej, domofonowe],

- przewody zasilajace dla mieszkan nalezy prowadzi¢ n/t i zastonic karton gipsem.
Ad2.

Wszystkie zigcza kablowe w budynkach E1-E9 znajduja sie na elewacji budynku.

| Ad.3

We wszystkich budynkach znajdujg sie wezty cieplne. W przypadku gdy wezet cieplny posiada
odrebny licznik energii elektrycznej nalez go zdac do zaktadu energetycznego i zasilié odrebnym
przewodem z tablicy administracyinej. Zwyzka mocy dla licznika administracyjnego
zrekompensowana bedzie mniejszg mocg dla oswietlenia administracyjnego. We wszystkich
budynkach powyzej czwartego pigtra jest winda i nalezy to uwzgledni¢ w projekcie. W budynkach
znajduja sie zasilacze do telewizji AZART oraz telewizji kablowych i nalezy uwzgledni¢ oddzielne
zasilanie dla nich.

Ad4,

W wszystkich klatkach powyzej 4 pigtra jest podwdine zasilanie i sg SZR dla kazdej z klatek. W
pozostatych klatkach jest pojedyncze zasilanie i zasilane s3 przewaznie po dwie klatki. Tablice gléwne
na klatkach wyposazone sg w wytgczniki DPX ktére nalezy zdaé przy modernizacji tablic.

AdS.

E1 Cybisa 3- nie ma lokali uzytkowych.

£2 Cybisa 6 — jest 10 lokali uzytkowych.

E3 Dunikowskiego 5 — nie ma lokali uzytkowych.
E4 Pieciolinii 3 — jest 10 lokali uzytkowych.

E6 Puszczyka 10 — nie ma lokali uzytkowych.

E7 Puszczyka 17/19 — jest 1 lokal uzytkowy.



E8 Puszczyka 18 — nie ma lokali uzytkowych.
E9 Sosnowskiego 3 —jest 1 lokal uzytkowy.
Ad.6,7

SMB Jary posiada w swoich archiwach dokumentacje instalacji elektryczne;j z okresu budowania tych
domow. Od tamte] pory nie byto istotnych przerdbek budowlanych. W dokumentacii sg rzuty
poszczegblnych pieter. Dokumentacja jest tylko wersji papierowe].

Adg

Dokumentacja cbowigzkowo podlega uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym oraz innymi
instytucjami objetym aktualnym Prawem Budowlanym.

Ad.9

Nie posiadamy aktualnych opracowarn z zakresu ochrony przeciwpozarowej dlatego miedzy innymi
musi to by¢ uzgodnione z odpowiednim Rzeczoznawca.



