SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargdw na
wykonanie robdét, swiadczenie usiug i zakup towaréw na rzecz

Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”

{(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedt w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwata nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY” z dnia 25.01.2018 1)

Przedmiot zaméwienia: Remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach przy

Dunikowskiego 5 i ul. Puszczyka 3.

Zamawiajgcy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,Jary”
02-785 Warszawa

ul. W, Surowieckiego 12

- 29.01.2019r. -
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I. Zamawiajacy:
Spétdzielnia Mieszkaniowo-Budowliana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internetowej. www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705  Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

Il. Tryb udzielenia zamowienia publicznego

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamoéwien i przeprowadzania przetargow na wykonanie roboét, $wiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz
Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie cbowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lil. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest: Remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach:
- Zadanie A - Dunikowskiego 5

— Zadanie B - Puszczyka 3

i obejmuje:

Demontaz urzgdzen i linii zasilajacych.

Wymiana przylagcza na budynku.

Wymiana ukladdw pemiarowych.

Wymiana wewnetrznych linii zasilajacych.

Wymiana rozdzieini administracyjnych TGA wraz z ukiadem SZR oraz TA.
Wykonanie rozdzielnicy giéwnej w budynkach 7G.

Wymiana instalacji dzwonkowe;j.

Wymiana zasilei do mieszkan, lokali uzytkowych wezidw c.o., wind, Azart,
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Cchrona przeciwpozarowa.

wi
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. Orurowanie teletechniczne.
11. Pomiary montazowe.
12. Roboty budowlane.

Szczegdlowy zakres prac bedacych przedmiotem zamodwienia jest przedstawiony w przedmiarze robot, ktory
stanowi integralng czesé niniejsze] specyfikac]i istotnych warunkéw zamdwienia — Zatgcznik nr 8 i 9.
Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokonaé poprzez wizjie lokalng placu budowy i potwierdzi¢ powyzsze
stosownym o$wiadczeniem w skiadanej ofercie (Zatgcznik nr 2 1 6).

IV. Informacja na temat czeéci zamoéwienia i mozliwosci skiadania ofert czgsSciowych oraz mozliwosci
skfadania ofert wariantowych

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Oferent moze ztozy¢ ofertg na jedno lub dwa zadania.
Oferta czesciowa musi obejmowac wszystkie pozycje okreslone w danym zadaniu.

2. Oferta czesciowa musi obejmowad minimum jedno z zdan.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zloZzenia oferty wariantowe.

V. Informacja na temat przewidywanych zamoéwien dodatkowych

Zamawiajacy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zamowien dodatkowych.

Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi pozostawaé w Scistym zwigzku z prawidiowym wykonaniem
zaméwienia podstawowego, tj wykonanie zamowienia dodatkowego lub zaméwien dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego. Zamowieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez ktorego wykonania przed zakonczeniem realizacji zamdwienia podstawowego Iub rownolegle
z nim, zamdwienie podstawowe nie moze by¢ prawidtowo wykonane. To, ze zamdéwienie dodatkowe nie zostato



objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamowienia dodatkowe muszg byé nieprzewidywalne
(ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia).
Wartod¢ zamdwienia dodatkowego nie moze przekroczyé 20% wartosci zamowienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi Zamawiajgcy zawrze umowe
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu zawargia umowy ramowej.
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrze¢ umowe z jednym lub dwoma Oferentami.

VIl, Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu

Koszty udzialu w postepowaniu, a w szczegoinosci koszty sporzgdzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwos¢ zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Rowniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztoéw
poniesionych na przygotowanie oferty.

Vill. Termin wykonania zamodwienia

Zamowienie nalezy zrealizowaé w nieprzekraczalnym terminie dwunastu tygodni od przekazania
(wprowadzenia} placu budowy.

[X. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spefniania tych
warunkéw; informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie musza przedlozyé Oferenci
1. W przetargu mogg wzigé udziat Oferenci, ktdrzy speiniajg warunki SIWZ, {j.:
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej] dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania. W celu potwierdzenia speiniania ww. warunku wymagane jest dolgczenie do
oferty.
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skfadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, cdroczenie
lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wiadciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcege, ze Oferent nie =zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne | spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiadciwego organu - wystawionego nie wczesnie] niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania ofert;
1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz dysponujg potencjaiem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia:
1.2.1. Oferent musi wykazaé, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia ninigjszego postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat minimum
trzy pordwnywalne roboty budowlane polegajgce na remoncie instalacji elektrycznych, kazdy o wartosci robot
nie mnigjszej niz 400 tys. zt. wartosci netto. W celu potwierdzenia speliniania ww. warunku do oferty nalezy
dotaczy¢ wykaz wykonanych robdt budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania
0 udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgeych
swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia z podaniem ich wartosci
oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do SIWZ).
Do wykazu wykonanych robdt budowlanych (do oferty) mozna dotgczyé dokument potwierdzajgey, ze roboty te
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sziuki
hudowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).
1.2.2. Oferent musi wykaza¢, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zaméwienia, tj. posiadajgcymi
potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie i
przynaleznosé do wiasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:
- 1 oscha do kierowania robotami elektrycznymi
- oraz minimum 4 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robdt bedacych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.
W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotaczyg¢:
a) wykaz osob, kidre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia |
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zafgcznikiem nr 4 do SIWZ).



b) uprawnienia elektryczne (Jub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwego
samorzadu zawodowego wraz z informacjg o oplaceniu obowigzkowych skiadek od odpowiedzialnosci cywilnej
(np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)

1.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia. W celu

potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dotgczyd:

- Qswiadczenie - zgodne z Zalgcznikiem nr 3 do SIWZ,

- opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie mniejsza niz 200 tys. PLN (stownie: dwiescie tysigey zt.)

2. Inne o$wiadczenia i dokumenty, ktdre nalezy przedtozyé wraz z oferig.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat sie z warunkami zamodwienia i z zatgczonym wzorem umawy oraz, ze

przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zafgcznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalne] migjsca realizacji przedsiewzigcia, zapoznat sig z

warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania

oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy (Zafgcznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokonaé od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10% do 14% po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt Xil SIWZ).

2.3. Petnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajgcego sig o udzielenie

zamoéwienia. Pefnomocnictwo nalezy dolaczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem

notarialnie.

Uwaga: Ocena spetniania warunkow dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym {j. ,spetnia — nie

spetnia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy oraz Oferenci majg
obowiazek przekazywad na pismie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub droga elekironiczna {e-mail}.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Oferent przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

XI. Opis sposobu udzielania wyjasnieri dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

1. Oferent moze zwrocié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwiocznie udzieli
wyjasnien (nie pozniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skfadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat po uptywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjagnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tresc wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédta zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktdrej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowaé tres¢ dokumentow sktadajgcych sig na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej umieszczona
jest SIWZ craz bedzie wigzgca dla Oferentow.

3. Zamawiajacy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsigwzigcia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samadzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi rowniez
wytaczng odpowiedzialno$é za tresé uzyskane] informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tresé niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIW/Z,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczac bedzie takze pod
wskazanym adresem.

Xll. Osoby ze strony Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania si¢ z Oferentami
Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania:
- Pani Maigorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644-99-81)
- Pan Andrzej Kempiniski — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wew. 112 lub 607 060 350)
Adres e-mail wspolny do wiw osob: (info@smbjary.waw. pl)

XHI. Wymagania dotyczgce wadium
1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:
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— Zadanie A - 6 000,00 zt. (stownie: szes¢ tysiecy PLN),

— Zadanie B — 6 000.00 zt. (stownie: szes¢ tysigcy PLN},
(za wszystkie zadania — 12 000.00 PLN (stownie: dwanascie tysiecy PLN ).
1.1. Wadium musi byé wniesione w pienigdzu;
1.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert - termin wnoszenia wadium uplywa w dniu
18.02.2019 r., (wplyw na rachunek Spoldzielni).
2. Wadium nalezy wplaca¢ przelewem na nastepujgcy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427
Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sie date wplywu érodkow pienigznych na konto Zamawiajacego.
2.3. Zamawiajgcy zwroci wadium wszystkim Oferentom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Oferenta, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystnigjsza.
Ponadio Zamawiajgcy zwraci wadium gdy:
- uptynat termin zwigzania oferta, o kidrym mowa w niniejszej specyfikacii;
- postepowanie zestalo uniewaznione.
2.4. Zamawiajgcy zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktdry wycofat oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert,
2.5. Zamawiajgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:
- odmidwit podpisania umowy
- nie wniost zabezpieczenia
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamdwienia stanie sig niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania oferta
Okres zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 19.02.2018 r. Dzieni ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania ofertg.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzadzié na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zatgcznik
hr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotgczyé:

2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentow (spis tresci — Zatgeznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3, Dowdd wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dolaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnosé z oryginalem przez Oferenta (uwaga! — przez osobely upowazniong/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegoéinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oéwiadczeniami) stanowi jedng calos¢. Zaleca sig,
aby wszystkie strony byly ze soba potgczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich samoczynng dekompletacjg (np.
Zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze zlozy¢ tylko jedna oferie.

Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

4. Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzadzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w
jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z tlumaczeniem pos$wiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniona/e do reprezentowania Oferenta).

4.1, Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescierainym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zataczniki do oferty stanowigce o$wiadczenie Oferenta, muszg by¢ rdwniez podpisane przez
osobely upowazniongfe do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do po$wiadczania dokumentéw za zgodnosC z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zataczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem notarialnie.

4.5, Wszelkie miejsca, w ktorych Oferent naniost zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobg/y upowazniong/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dotgczonymi do niej dokumentami i oswiadczeniami byly
ponumerowane oraz parafowane przez osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiescié oferte wraz z pozostatymi dokumentami i o$wiadczeniami w dwoch kopertach,
opisanych w nastepujacy sposdb:

a) koperta zewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstgpie specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, opisana:



»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach przy ul.
Dunikowskiego 5 i ul. Puszezyka 3. Nie otwieraé przed 19.02.2019 r., godz. 103%”

b) koperta wewnetrzna:

powinna byc zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera¢ nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy
oifrzyma pisemne powiadomienie ¢ wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak
wyZej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi byé oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub ,Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej kenkurencji co, do ktdrych Oferent
skladajac oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacji), ze nie moga by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowi¢ oddzielng czesé
oferty, opisang w nastepujacy sposob: tajemnice przedsiebiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajacego”.
8.2, Oferent, ktdry bedzie chciat skorzystaé z jawnosci doekumentacii z postepowania, musi wystgpic w tej
sprawie do Zamawiajacego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapi¢ przegladanie
protokdlu koncowego postepowania o udzielenie zamoéwienia dokona Zamawiajacy z tym, Zze przeglgdanie
winno nastgpi¢ bez zbednej zwtoki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda cene ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zatgeznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczaitowa cena ofertowa musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zaméwienia i opisu przedmiotu zamowienia.
Ryczaltowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztaltowac sie
beda w okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowad réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dia pracownikow, optaty z tytulu zuzycia energii elektrycznej i
wody w okresie prowadzenia robot, wszelkie oplaty zwigzane z prowadzeniem | odbiorem robodt, wywodz
materiatdw rozbiorkowych, uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu robdt, itp.)

3. Cene oferty nalezy poda¢ w nastepujgcy sposob:

cene bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene tgcznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ziotych polskich, cyfrowe i stownie {do drugiego migjsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za btad co do formy oferty i nie bedzie skutkowaé jgj
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajacg razaco niskg cene realizacji zamowienia w
stosunku do przedmiotu zamowienia.

XVIl. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,Jary” {(w
sekretariacie - pok. 208) nie pdzniej niz do dnia 19.02.2019 r. do godziny 10%°. Wszystkie oferty ofrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrocone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 19.02.2019 r. o godzinie 10%° w siedzibie Zamawiajacego,
pok. Nr 209 {sala konferencyijna).

XVII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas ctwarcia kopert z ofertami, Zamawiajacy poda (odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibe) Oferenta, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byl obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informagcje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajacy przystgpi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajgcy sprawdzi,
czy poszezegolni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zaostanie wykluczony z postepowania, ztozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sig za odrzucona.

8. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktérzy nie zostali wykluczeni, ztozyli wazne oferty.
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7. Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w Regulaminie udzielania zamowien | przeprowadzania przetargow
na wykonanie robot, swiadczenie usiug i zakup towardw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”
oferta niezgodna z regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajgcy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razaco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ziozonych ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez Oferentdéw wyjasnien
dotyczgeych tresci ziozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujacych dokumentow.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty omyiki zgodnie z Regulaminem udzielania zamodwien i
przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot, swiadczenie ustug i zakup towarow na rzecz Spodidzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY".

10. Oferty speiniajace wymegi formalne poddane zostang wstepne] ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ztozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodiegajaca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajacy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreglonych w Regulaminie
udzielania zamdwien | przeprowadzania przetargow na wykonanie robdt, Swiadczenie ustug i zakup towarow na
rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlane] ,JARY™,

12. Oferenci, ktorych ziozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktdw wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajacego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawigjgcego fermin negocjacji nie moze by¢
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie korzystniejszych warunkow niz przedstawione w ofercie ztozone] w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokét z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta | uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czesc zlozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkow zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacii okreslonej w SIWZ,

17, Zamawiajgey przyzna zamowienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajacs odrzuceniu, 1 ktora zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwiekszg liczbg punkiow przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
ckreslonego w ninigjszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesylajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktorzy
ziozyli oferly oraz poprzez zamieszczenie informacii o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na sfronie internetowe;.

18.1. Zawiadomienie 0 wyniku przetargu przesylane do Oferentdw, kidrzy ziozyli oferty, zawiera informacje o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie jej
wyboru};

— Oferentach, kidrych oferty zostaly odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

- Oferentach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, kiorego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje

okreslajgcg miejsce i termin zawarcia umowy.

XiX. Opis kryteriéw, ktdrymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
Zznaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawizjgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia — 60pkt

b) okres udzielone] gwarancii jakosci na wykonanie przedmiotu zamodwienia — 20pkt

¢) termin realizac)i przedmiotu zamowienia — 10pkt

d) wiarygodnos¢ | doswiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentdw w poszczegdlnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktdéw, wyliczong w
nastepujacy sposob:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
P1= e x Wi
Cs
gdzie poszczegolne litery oznaczaja;
P1 —ilodd punkidw,
Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cg — cena ofertowa oferty badanej,
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W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielone] gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia:
Te
Pzs —rrreeeee X W2
Tn
gdzie poszczegolne litery oznaczajg;
P2 — ilosc punktow
Twn — najdiuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiofu zaméwienia
Te — okres udzielonej gwaranc]i jakosci na wykonanie przedmictu zamowienia oferty badanej,
W2 —waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. ¢} termin realizacji przedmiotu zamowienia - wg nastepujgcego wzoru:
T
Ps= - x Ws
Ts
gdzie poszczegolne litery oznaczaja;
Ps — ilos¢ punkiow,
Tn — termin najkrotszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Ta — termin oferty badane],

Wi - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d} wiarygodnosé i doSwiadczenie oferenta - 10pkt
P4 - oceniana przez czionkdw Komisji na podstawie przediozonych dokumentdw potwierdzajgcych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnosé i terminowo$é wykonywana robat (np. na podstawie referencji), itp

Faczna ilos¢ punktow: P=P4 + P2+ P3+ Py

XX. informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawcg wylacznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zataczony do ninigjsze] SIWZ wzdr umowy
(Zaigcznik nr 1).

Integraing czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robot remontowych nieruchomosct wspdinych

SMB"JARY", (dostepne na stronie internetowej Spotdzielni w zaktadce ,PRZETARGI™).

1.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwose dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany zakresu robot przez Zamawiajgcego;

b) zmiana terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

- niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore skutkujg koniecznoscig przerwania robot, termin

zakonczenia robdt moze zostad przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakdw w dokumentaciji przetargowej;

- Zawieszenia przez Zamawiajacego zakresu wykonania robot,

- dziatania sit wyzszych.

¢) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktdrego oferta zostata wybrana w pismie

informujacym o wyniku postepowania.

3. Oferent, kitdrego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowite] podanej w ofercie (lgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacac je przelewem na

konto: PKO BP S.A. XV1 O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427,

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaly we wzorze umowy

(zatgcznik nr 1 do SIWZ).



6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegolow zwigzanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Matgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przysiugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przysiuguja zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przystuguje cdwolanie.



Zatgcznik Nr 1
UMOWA

WANiU .. rw Warszawie pomiedzy:

Spéidzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,Jary”

02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12

NIP: 52500117056 Regon: 011037196  KRS: 0000079817
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

zwanym dale] Wykonawca", reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robdt, $wiadczenie ustug i zakup towarow na
rzecz Spoldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawigjgcy zleca, a Wpykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: remont instalacji
elektrycznych — WLZ w budynkach przy ul. Dunikowskiego § i ul. Puszczyka 3.
Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz
wszelkie dokumenty z postepowania przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2.
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania ninigjszej umowy.
2. Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien ... r.
4. Nie poznigj niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci netto: ........... PLN (s’rownie ............................ PLN} +
powiekszone o obowigzujacy VAT — wynagrodzenie brutto w wysokosci : . PLN (stownie:.................

PLN).

2. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedsigewzigcia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, wiasnej weryfikacji zakresu
rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§3ust 1.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture koficowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru kofcowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elekirycznej podczas wykonywania robét.

5. Zamawiajgcy wyplaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego tej
fakiury.

Za date zaplaty uznaje sie date cbcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8.W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zakwalifikowanie zakresu prac, kiore nalezato ujaé w wynagrodzeniu
ryczattowym, jako zakresu do wynagrodzenia na zasadzie kosztorysu powykonawczego, Zamawiajagcy ma
prawo do nieuwzglednienia powyzszego.

7. Zakres robdt wykraczajgcy poza wynagrodzenie ryczaltowe, wezesniej uzgodniony i potwierdzony protokétem
koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy zastosowaniu
nastepujacych podstaw:
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oraz cen jednostkowych materiatdw, pracy sprzetu i katalogow jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

§4.
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujace], ze wykonanie umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzied¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci
przedmiotu umowy.
2. Poza postanowieniami ust.1 Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujgcych przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z
umowy lub wykonuje je nienalezycie,
c} w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego
czesci, a takZze nastgpito ogloszenie upaditosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié
Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogtoszeniu,
d) Wvykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii.
3. Wykonawca moze odstgpic od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze
nie bedzie mégt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych z umowy.
4. Qdstgpienie od umowy moze nastapic wylgcznie w formie pisemne] wraz z podaniem szczeg&dtowego
uzasadnienia.
5. W razie odstgpienia od umowy, strony umowy sporzgdza w terminie do 10 dni od daty odstapienia, protokot
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowic, w
tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robSt budowlanych, potwierdzonych przez strony umowy ponosi strona
winna odstapienia od umowy.

§5.

1. Za wykonanie robdt zgodnie z umowg | wiedzg techniczng oraz oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w §2 ust. 3 odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru
sporzgdzone w jgzyku polskim | w zakresie okreslonym umowa:
— atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatow,
- protokeoty z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,
— oswiadczenie kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z:

- dokumentacjg techniczng,

- zasadami wspdiczesne] wiedzy technicznej craz obowigzujgcymi przepisami | normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
3. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie przedmiotu zamdwienia,
zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas
wykonywania prac.
4. Obowigzki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnit

uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie diuzszym niz 3 dni od
daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doéwiadczenie proponowanego kierownika
budowy beda odpowiadaly kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wymagane] na tym stanowisku z
uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robot.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz & dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktdrej mowa w ust. 4. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby peinigeej funkcje kierownika robot nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest w pelnym zakresie zrealizowadé roboty objete umowag z whasnych materiafow |
sitami wlasnymi, z mozliwoscig udziatu podwykonawcow.

Materiaty powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdz. zm.) eraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujacych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robot pedwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie te] czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw | jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownilkow.

6. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w kiorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawea - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaly straty 1 szkody - naprawi strate albo
szkode na swdf koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypeinianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi edpowiedzialnosé rowniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o ich wystapieniu -
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

§6.
1. W razie niewykonania fub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a cigzgcych na
Wykonawcy, Wykonawca placi Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar pienieznych, kidrych tytuty i
wysokosc okresla sie nastepujgco:
a) za zwioke w wykonaniu przedmictu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia na jakie zawarfo umowe 2a
kazdy dzien zwioki;
b) za zwicke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia calkowitego za przedmiot zamdwienia za kazdy dzien zwloki liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
¢) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w przypadku zwioki Zamawiajgcego w zaptacie naleznego mu wynagredzenia moze dochodzié
zapiaty na zasadach og6inych.
3. Jezeli kara pieniezna z ktoregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosta szkode moze dochodzic odszkodowania uzupeiniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania przez strong druga.
4, Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie
postanowien umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zohowigzan z niej wynikajgcych.
5. Kara pieniezna powinna by¢ zaplacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.
8. Zamawiajacy w razie zwioki w zaptacie kary moze potrgcic nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

§7.

1. Wykonawca wnidst w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
ustalone] jako wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy (ceny brutio oferty), co stanowi kwote:
................................. P LN (S O B, L o e e e e e
........................................................................................................................................................................ PLN).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady Iub roszezen z tytulu gwarancji jakosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi po wygasnieciu roszczen z tytulu rekojmi za wady lub roszczen z tytulu
gwarancji jakosci.
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4. W przypadku zmiany ustalonego § 3 ust 1 wynagrodzenia za wykonania przedmiotu umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace w
oparciu o fakture koncowa.

§8.
1. Wykonawea jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne} przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez wady przedmiotu umowy, o ktdrych Zamawiajgcy wiedzial w
chwili jego odbioru korcowego.
2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekoimi za wady przedmiotu umowy wygasng w terminie .............ooeovvee.
liczac od daty wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodplatnego usuwania wad,
ktdre wynikng z nieprawidiowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dzialania
lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiajgcy moze dochadzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust 2, jezeli
reklamowat wade przed uplywem tego terminu.
5. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru kofncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktére muszg uwzglednia¢ postanowienia niniejszej
umowy.
6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg umowa zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych w ninigjszej umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integraing czgs¢ bedg
mialy zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

§11.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy | jej zatgcznikdw wymagajg, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci aneksow.

§12.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Zatgcznik nr 2

Pjeczec wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta ziozona do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
., Remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach przy ul. Dunikowskiego 5 i ul. Puszczyka 3.

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia (podana cyfrowo i stownie):

— Zadanie A — Dunikowskiego 5 - netio ... PLN, nalezny podatek VAT .......... %,

BEUHO. oo PN, {SEOWII oot s o)

— Zadanie B — Puszczyka 3 - netfo ... PLN, nalezny podatek VAT ........... %,
brutto...oveviiveere PLN(s{ownle)

1. Termin realizacji zamowienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach):
— zadanie A — Dunikowskiego 6 -....... tygodni

— zadanie B— Puszczyka 3-....... tygodni
3. Okres udzielone] gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ...
4. Warunki ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
5. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych:

R= z7iir-g
Ko = oo %h(R+S)
Ke= i, % (M)
2= % (R + S5+ Ko)

8. Niniejszym oswiadczam, Ze:
- dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zalgcznik nr 6) oraz zapoznatem sig z warunkami zamowienia i
przyjmuje je bez zastrzezen,
- zapoznatem sie z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia;
- jestem zwiazany niniejsza oferta przez okres 30 dni, liczgc od dnia sktadania ofert podanego w SIWZ;

7. Oferta zostata zlozonana .......... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionegj
do reprezentowania Wykonawcy
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Zafgeznik nr 3
Pieczeé wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogtoszenia ¢ przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n
“ Remont instalacji elektrycznych - WLZ w budynkach:

— Zadanie A - PunikowsKiego 5

— Zadanie B - Puszczyka 3
a takze w oparciu o Regulamin udzielania zamdwien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robét,
$wiadczenie ustug i zakup towarow na rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlane] ,JARY" oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:
- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalno$ci i czynnosci bgdacych przedmiotem
niniejszego zamawienia;
- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
- nie zalega* z optacaniem podatkow (urzad skarbowy) i skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Relniczego Ubezpieczenia Spotecznego)
- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

* - w przypadku zalegania z w/w optatari nalezy zalgezy¢ zaswiadczenie, Zze Wykonawca uzyskaf przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raly zaleglych piatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wiasciwego
organtt - wystawione nie wezedniej niz 3 miesigce przed upfywem terminu sidadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa:

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenta

15



‘Picozec Oferenta

Zafgcznik nr 4

Wykaz oséb przewidywanych do wykonania zamoéwienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy ( imie i nazwisko kierownika robét - nalezy zaltgczyé kserokopie potwierdzajgce
kwalifikacje i przynaleznosé do wiagciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobag

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /wtym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zamowienia (pracownicy fizyczni w podziafe na

wykonywarie zawody):

Zawdéd/podstawa do

Przewidywana

dysponowania osobg ilogé

Zawod/podstawa do

dysponowania osobg

Przewidywana
ilosé

Podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania Cferenta
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Zafgeznik nr 5
Pieczec Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robdt budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom

budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonhania

Okres Wartoscé

Nazwa przedsiewziecia Inwestor - S
realizacji przedsiewziecia

R

Do wykazu wskazane jest dotgczenie referencii.

Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenta
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Zalgcznik nr 6
Pieczec¢ Qferenta

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogltoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n
Remont instalacji elektrycznych ~ WLZ w budynkach:

— Zadanie A - Dunikowskiego 5

— Zadanie B - Puszczyka 3
oSwiadczam, ze dokonatem wizji lokalne] miejsca realizacji przedsigwzigcia, zapoznatem sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do

przygotowania oferty, w tym wyceny zamdwienia i zawarcia umowy.

coevverennenny ORI s
Podpis wraz z pieczecig osoby uprawniongj
do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr7
Pieczed Oferenta

Spis dokumentéw skiadajacych sie na oferte:

OV OO OO DO O RO

L T OO SOOI O IOOH YN TTOPR PRI

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Kosztorys Inwestorski Puszczyka 3 bez oswietlenia. KST

OBMIAR

zatgeantk mt 8.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Zestawienie podstawowych materiatow- WLZ Picny i zasilanie TG i TA
PlKNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - E 80 |m
d.1/1105-08 - Koryto kablowe LKS 60/200/0,75
12+40+22 m 74.000
RAZEM 74.000
2|KNNR 5 Kanstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie  [szt.
¢.111102-08 do 15 kg - do 4 mocowan
12+40+22 szt. 74.000
RAZEM 74.000
3|KNR 5-08  |Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa-|m
d.1{0101-10 z.0. |niem podifoza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym instalacje
3.1, 9901 'w budynkach od 8 do 12 kondygnacii do RB 50
25+40+50+35+37+22+30+50 m 289.000
RAZEM 289.000
41KNR 5-08 iRury winidurowe o &r. do 50 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach- |m
d.1(0110-04 RB 50 - w.l.z.-ty mieszkaniowe
25+40+50+35+37+22+30+50 m 289.000
RAZEM 289.000
5|KNR 5-08 [Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.1|0110-04 RL 40 - zasilanie diwigu
30+30+48+48+30+30 m 216.000
RAZEM 216.000
6|KNR 5-08 |Rury winidurowe o ér. do 37 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - im
d.1|0110-03 RL 25, RL 32 - zasilanie maszynowni oraz w.c.
30+10+45+30 m 115.000
RAZEM 115.G600
7[KNR 5-08  {Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - im
d.1(0%10-01 RL 18 - zasilanie Tablicy AZART oraz istnigjacych centrali domofondw+
Multimedia
30+45+30+10+12+10+5 m 142.000
RAZEM 142.000
8/KNR 5-08  [Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej ({aczny przekroj zyi Cu-24/Al-im
d.11{0207-03 40 mm2) wciagane do rur - - szesciu wind,
216 m 216.000
RAZEM 216.000
9IKNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce peolwinitowe] (faczny przekroj zy! Cu-24/Al-(m
d.1{0207-03 40 mm2) wciagane do rur - zasilanie rozdzielni w.c.
10 m 10.060
RAZEM 10.000
10]KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (1aczny przekréj 2yl Cu-24/Al-im
d.1{0207-03 40 mm2) weiggane do rur - zasilanie rozdzielni maszynowni oraz Multime-
dia
30+45+30+5 m 110.000
RAZEM 110.000
11|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej {laczny przekrdj zyt Cu-12/Ak(m
d.110207-02 20 mm2) wciggane do fur - zasilanie rozdzielni AZART
30+45+30 m 105.000
RAZEM 105.000
12[KNR 5-08  [Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 95 mm2 wciggane do|m
¢.1(0205-09 z.0. |koryta kablowego Instalacie w budynkach od 9 do 12 kondygnacji - NHXH
3.1, 9901 {95 mm2
(12+40+22)*4 m 296.000
RAZEM 296.000
13|KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane do;m
d.1{0205-06 z.0. |koryta kablowego. Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji - NHXH
3.1. 8901 |35 mmz2
{12440+22+4.5)*4 m 314.000
RAZEM 314.0G00
141KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 50 mm2 weiggane do(m
d.1:0204-07 z.0.rur Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacii.
3.1, 9901
(30+50)*5 m 400.000
RAZEM 400.000
15|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 356 mmz2 wciggane do|m
d.1|0204-06 rur
(25+40+50+35+37+22)*5 m 1045000
RAZEM 1045.000
16|KNR 5-08 |Przewody izotowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 weciggane doim
d.1(0204-05 rur - polgczenia wewnatrz ADM | RG
24 m 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR 5-08  [Przewod wtynkowy lgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) m
d.1{0209-01 uktadany na tynku - NHXH 2x1,5
(8+8+12+12+16+16) m 72.000
RAZEM 72.000
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Kosztorys Inwestorski Puszczyka 3 bez oswietlenia. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
18|KNR 5-08  |Montaz uchwytow z atestem pod przewody kabelkowe uktadane pojedyn- (m
d.1|0201-04 czo z przygotowaniem padioza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw
wstrzeliwanych
72 m 72.000
RAZEM 72.000
19|KNNR 5 Montaz wylgcznika PWP kompletnego w obudowie szt.
d.1(0406-01
6 szi. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach betonowych o |otw.
d.1|1604-13 divgosci przebicia do 30 cm - Sr.rury do 63 mm
12+12+12+16+6 otw. 58.000
RAZEM 58.000
211AW Zabezpieczenie przebié pod wzgledem p/poz od ZK-22 orz Rozdz. nN do  [szt
d.1 RG oraz miedzy pigtrami
12+12+12+1646 szt 58.000
RAZEM 58.000
22[TZKNBK IV [Zamurowanie przebic o pow.do 0.05 m2 w Scianach grub.ponad 1/2 ceg.z |szti.
d.1]-285 cegly budowlanej na zaprawie cem.-wap.
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
23|KNR 4-01  {Wykon tynku zwyi.kat Il z zaprawy cement. w migjscach po zamurowa- szt
d.1{07086-02 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
24|KNR 4-01  [Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub  [m
d.1{0705-07 $cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2 Wylacznik WG, Tablice Gléwne TG oraz Rozdzielnice Administracyjne, skrzynki licznikowe
25|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2(0404-10 z.0. |strukcjg - macowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instatacje
3.1, 9901  |w budynkach od 9 do 12 kendygnagciji. skrzynki lub rozdzielnice dla TG1/
SZRTGAITLA
1 szt. 1.600
RAZEM 1.000
26|KNR 5-08  [Macowanie na gotowym aparatow w TG1/SZR/TLA - (SZR do wykorzysta- |szt.
d.2;0403-02 nia istniejgcy w trzech rozdzielniach)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 [Mocowanie na gotowym aparatéw do TGA1 szt
d.2|0403-02
1 szt 1,000
RAZEM i.600
28[KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- {szt.
d.2|0404-10 z.0. |strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacie
3.1, 9901 |w budynkach od 9 do 12 kendygnagji. skrzynki lub rozdzielnice dla TG2/
SZR/TGA/TLA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym aparatéw w TG2/SZR/TLA - (SZR do wykorzysta- {szt.
d.2(0403-02 nia istniejacy w trzech rozdzielniach)
1 szt 1,00
RAZEM 1.000
30(KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatow do TGA2 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31]KNR 5-08 [Montaz skrzynek | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2|0404-10 z.0. |strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza [nstalacje
3.1. 9901 w budynkach od 9 do 12 kondygnacji. skrzynki lub rozdzielnice dla TG3/
SZRITGAITLA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatow w TG3/SZR/TLA - (8ZR do wykorzysta- [szt.
d.2|0403-02 nia istniejgcy w trzech rozdzielniach)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 5-08  {Mocowanie na gotowym aparatow do TGA3 szt.
d.2(0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 38572 Uzytkownik: SMB Jary




Kosztorys Inwestorski Puszczyka 3 bez oswietlenia. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
34/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons- |szt.
d.2}0404-09 z.0. jtrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w
3.1. 9801 |budynkach od 9 do 12 kondygnacji TP+TL4+TT
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
35|KNR 5-08 iWykonanie Rozdzielnicy Pomiarowej TP+TL4+TT - aparaty szt.
d.2(0404-01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
36|KNR 5-08  iMontaz skrzynek I rozdzielnic skrzynkowych ¢ masie do 50kg wraz z kons- |szt.
d.2|0404-09 z.0. itrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do getowego podioza Instalacje w
3.1, 8801  |budynkach od 9 do 12 kondygnacji TP+TL3+TT
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
37/KNR 5-08 |Wykonanie Rezdzielnicy Pomiarowej TP+TL3+TT - aparaty szt.
d.2{0404-01
15 szi, 15.000
RAZEM 15.000
38|KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons- |szt.
d.2|0404-09 z.0. |trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do getowego podloZa Instalacje w
3.1. 9901 |budynkach od 9 do 12 kondygnacji TP+TL2+TT
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39(KNR 5-08  |Wykonanie Razdzielnicy Pomiarowej TP+TL2+TT - aparaty szt.
d.2|0404-01
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
40/KNR 5-14  [Ukiadanie przewodow 6.0 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.2:0517-04
35*3*2 m 210.000
RAZEM 210.000
3 Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczymi od rozdzeilni pomiarowych do TM
41{KNR 5-08 ;Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukiadane w ZELP m
d.3|0110-01
35%4 m 140.000
RAZEM 140.000
42;KNR 4-03  {Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.311001-03
4"119 m 476.000
RAZEM 476.000
431KNR-W 5- {Montaz listew elekiroinstalacyinych {nasciennych, przypodiogowych i m
d.3]08 0114-056 |Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym -
WDK40110RW + przegrada
803 m 803.000
RAZEM 803.000
441KNR 2-02  |Obudowa listew instalacyjcnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.3;2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - bud.o wysokosci 32 m
z.sz. 2.11.
0.37803 m?2 240.900
RAZEM 240.900
45/KNR-W 5~ |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do 30 mm2 uktadane w goto-|m
¢.3108 0226-03 |wych listwach | kanalach elektroinstalacyjaych - YDY 5x6
476+803 m 1279.000
RAZEM 1279.000
46/KNNR 5 Przebijanie otwardw ér. 25 mm o diugosci do 10 cm w sclanach lub stro-  [otw,
d.3|1209-0901 |pach z betonu
119 otw, 119.000
RAZEM 119.000
47|TZKNBK IV |Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na za- |szt.
d.3(-286 prawie cem.-wap.
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
48(KNR 4-01  |Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowa-  |szt.
d.3|0706-02 nych przebiciach o pow. 1 miejsca da 0.10 m2 na Scianach
119 szt 118.000
RAZEM 119.000
49/KNR 5-08 |Modernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM szt.
d.3{0404-01
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
50|KNR 4-01  {Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 ¢cm na murach z cegietlub  |m
d.3|0705-07 scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewoedami elektrycznymi
476 m 476.000
RAZEM 476.000
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51|AW Przygotowanie dokumentacji innogy Stoen plombowanie licznikow,odbiory [szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja dzwonkowa
52|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa szt. o il. wylotow 4 i prze- szt
d.4|0303-08 kroju przewodéw do 4 mm2 - mecowanych przez przykrecenie
119 szt 119.000
RAZEM 119.000
53|KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w betonie m
d.4|1001-03
119*5 m 595.000
RAZEM §95.G00
54[KNR 5-08  [Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej {faczny przekroj zyt do 6-Cu/ |m
d.4|0216-07 12-Al mm2) uktadanie z mocowaniem
595 m 595.000
RAZEM 595.000
55|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
¢.4{0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjne] z podigczeniem
i19 szt 119.000
RAZEM 119.000
56|KNR 4-01  |Wykon.paséw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub  |m
d.4|0705-07 scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami efektrycznymi
119 m 118.000
RAZEM 119.000
5 Instalacja niskopradowa
57|KNR 5-08  |Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa-|m
d.5|0101-10 z.0. Iniem podioza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym Instalacje
3.1. 9901 |w budynkach od 9 do 12 kendygnacji.
(35+45+35+35)*3 m 450,000
RAZEM 450,000
58|KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 50 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - |m
d.5(0110-04 RL 47 - piony niskopradowej
(35+45+35+35)*3 m 450.000
RAZEM 450.00C
59|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa szt. o il. wylotdw 4 | prze- |szf.
d.5|0303-08 kroju przewoddw do 4 mm2 - mocowanych przez przykrgcenie - TT
119 szt 119.000
RAZEM 119.000
60/KNR 4-03  |[Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu betono- szt
d.5{1010-17 wymdla TT
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
61|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stro-  [otw.
d.5|1208-05 pach z cegly
119*2 otw. 238.000
RAZEM 238.000
6 Montaz uziomu
B2{KNNR & Uziomy ze stali profilowane] miedziowane (metoda wykonania udarowa) - |szt.
d.6{06086-06 grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dlugosci
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7 demontaz instalacii
B63|KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt
6.71112¢-01
119 szt, 119.000
RAZEM 119.000
64|KNR 4-03  |Demontaz tablic bezpiecznikowych ¢ powierzehni do 1.0 m2 szt.
d.7]1128-02
B szt, 8.000
RAZEM 6.000
B5(KNR 4-03  [Demontaz rur plaszczowych o $r.do 28 mm instalacji wiynkowej na pedto- |m
d.7{1107-03 zu betonowym
35+40+35+35 m 145.000
RAZEM 145.000
65|KNR 4-03  Demontaz przewoddw kabelkowych nieopancerzonych ¢ tacznym przekro- [m
d.7]11115-02 ju zyt do 24 mm2 z rur instalacyjnych
145 m 145.000
RAZEM 145.000
67|KNR 4-03  |Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szl
d.7|1134-01
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
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68|KNR 4-03  [Demontaz fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.7(1124-02 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przefacznik 2 biegunowy lub grupowy)
g4 szt. 64.000
RAZEM 64.000
B69|KNR 4-03 [Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
d.7{1120-06 towych uszczelnionych z odigczeniem przeweddw o przekroju do 4 mm2
B4 szt. 54.000
RAZEM 64.000
70|KNR-W 4-  [Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.7|101 1218-01
119*2 m2 238.000
RAZEM 238.000
T1|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.7(1215-08
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
72{KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.7{0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosé do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
73|AW Udostepnienie zigcza kablowego oraz Rozdzielni nN Stacji Transformato- [odc.
d.7 rowej
2 ode. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.7|1303-01 pierwszy)
119 pomiar 119.000
RAZEM 119.000
75|KNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.7(1303-02 nastepny pomiar}
1192 pomiar 238.000
RAZEM 238.000
76|KNNR 5 Pomiar rezystandji izolagji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.7|1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instatacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy |pomiar
d.7|1303-04 nastepny pomiar)
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
78|KNR 4-01  |Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.7|1204-02 §cian
300 m2 300,000
RAZEM 300.000
79IKNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.7|0108-13 ceglanych na odlegfo$é¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
80/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.7{0108-16 - za kazdy nast. 1 km
4%4 ms 16.000
RAZEM 16.000
81|Kalkulacja |Wykonanie zabudowy instalacji elektryczne] WLZ-téw mieszkaniowych i {kpl
4.7|whasna instalacji teletechnicznych {(wraz z uporzgdkowaniem TT) na pigtrze na go-
towo z malowaniem zabudows z karton gipsu, naciggnietym tynkiem w
technologii "knauf' z drzwiczkami rewizyjnymi - kalkulacja dotyczy jednego
powtarzainego pietra.
8+11+8 kpl 27.000
RAZEM 27.000
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1 Zestawienie podstawowych materiatéw- WLZ Piony i zasilanie TG i TA
1|KNNR 5 Korytka o szerckosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - E 90 im
d.1|1105-08 - Koryto kablowe LKS 60/200/0,75 3M - kL IV iV
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR-W 5-  [Przykrecanie pokryw do korytek DRLU 200 FS m
¢.108 0705-08
20 20.000
RAZEM 20.000
3|KNNR 5 Konstrukcje wsparcze osadzane w otworach z zabefonowaniem o masie szt
d.1]4102-09 do 15 kg - do 4 mocowari
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
4[KNNR & Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - E 90 im
d.1[1105-08 - Koryto kablowe LKS 60/100/0,75 3M - kI, V
14 m 14.000
RAZEM 14.000
5|KNR-W 5-  iPrzykrecanie pokryw do korytek DRLU 100 FS m
d.1{08 0705-09
14 m 14.000
RAZEM 14.600
6/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie  |szt.
d.111102-09 do 15 kg - do 4 mocowan
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
7IKNR 5-08  Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa-|(m
d.110101-10 z.o. {niem podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym Instalacje
3.1, 9901w budynkach od € do 12 kondygnacji
40+25+5+26+27+8+32+34+86+149+89 m 521.000
RAZEM 521.000
8|KNR 5-08 {Rury winidurowe o $r. do 50 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach- |m
d.1(0110-04 RB 50 - w.|.z.-ty mieszkaniowe
A40+25+5+26+27+8+32+34 m 197.000
RAZEM 197.000
§IKNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uldadane n.i. na gotowych uchwytach-  |m
d.110110-04 RL 40 - zasilanie dZwigu
42+44 m 86.000
RAZEM 86.000
10{KNR 5-08  |Rury winidurowe o ér. do 37 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - |m
d.110110-03 RL 25, RL 32 - zasilanie maszynowni oraz w.c. kl. [ i V| oraz Tablic Admi-
nistracyjnych oraz Netia
25+8+25+8+42+35+3+3 m 149.000
RAZEM 149.000
11[KNR 5-08  {Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - |m
d.1{0110-01 RL 18 - zasilanie Tablicy AZART oraz istniejgcych centrali domofonéw+
Multimedia
18+42+18+3+8 m 89.000
RAZEM §9.000
12{KNR 5-08  [Montaz drabinek w pionie przez przykrecenie do gotowych otworéw - sze- [m
d.1{0705-01 rokass 200 mm dla klatek |, 11, I, 1V, V - piony
17+17+14+14+17 79.000
RAZEM 79.000
13|KNR 2-02  |Obudowa drabinek piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.1(2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionow
z.sz. 2.11.
0.5*79 m2 39.500
RAZEM 39,500
14|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj Zyt Cu-24/Al-im
d.1{0207-03 40 mm2) wciagane do rur - - dwoch wind YDYzo 5x10
42+44 m 86.000
RAZEM 86.000
15|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej {aczny przekrdj zyt Cu-24/Al-|m
d¢.1{0207-03 40 mm2) wciggane do rur - zasilanie rozdzielni w.c. YDYzo 5x6
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
i6|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (laczny przekrdj zyl Cu-24/Al-|m
d.1/0207-03 40 mm2) wciggane do rur - zasilanie rozdzielni maszynowni oraz Multime-
dia graz Tablic Administracyjnych - YDYzo 3x6
25+25+42+35+3+3 m 133.000
RAZEM 133.000
17:KNR 5-08  |Przewaody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekrdj 2yt Cu-12/Ak|m
d.1:0207-02 20 mm2) wciagane do rur - zasilanie rozdzielni AZART YDY2o 3x2,5
18+42+18 m 78.000
RAZEM 78.000
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18|KNR 5-08  Przewady irolowane jednozytowe o przekroju zyly do 95 mmz weiggane doim
d.1(0205-09 z.0. |koryta kablowego Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji - NHXH
3.1. 9801 |85 mm2
22*4 m 88.000
RAZEM 88.000
19|KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozyiowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane dojm
d.1|10205-06 z.0. [koryta kablowego. Instalacje w budynkach od @ do 12 kondygnacji - NHXH
3.1, 9901 |35 mm2
2274+6 m 94.000
RAZEM £4.000
20/KNR 5-08  1Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-24/Al-{m
d.1(0208-06 40 mm2) wciggane do koryta kablowego - NHXH 4x7¢ mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21{KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowef (faczny przekroj 2yt Cu-24/A1-|m
d.1|0208-06 40 mm2) wciggane do koryta kablowege - NHXH 4x50 mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mm2 weiggane do|m
d.1(0205-06 z.0. [koryta kablowego. Instafacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji - NHXH
3.1 9801 |16 mm2
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
23iKNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylowa o przekroju zyly do 35 mm2 weiagane dolm
d.1|0204-05 Fur- Lgy 35
(40+25)*5 m 325.000
RAZEM 325.000
24/KNR 5-08  [Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciagane do|m
d.1|0204-06 rur- Lg¥ 25
(5+26+27+8+32+34)*5 m 660.000
RAZEM 660.000
25|KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 16 mmz wciggane dojm
d.1]0204-05 rur - polgczenia wewngtrz ADM | RG
24 m 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR 5-08 | Przewod wtynkowy faczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe} m
d.1;0209-01 ukiadany na tynku - NHXH 2x1,5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
27|KNR 5-08  [Montaz uchwytow z atestem pod przewody kabelkowe ukladane pojedyn- im
d.1(0201-04 czo z przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kolkéw
wstrzeliwanych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
28|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w betonie m
d.1|1001-03
30+10 m 40.000
RAZEM 40.000
28/KNR 4-01  |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegietlub  |m
d.1{0705-07 Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elekiryeznymi
30+10 m 40.000
RAZEM 40.000
30|KNNR 5 Montaz wylgcznika PWP kompletnego w obudowie szf.
d.1(0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|[KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach Iub stropach betonowych o !otw.
d.1]1004-13 dlugodci przebicia do 30 cm - $r.rury do 83 mm
12+4+545+4+4+5 otw. 39.000
RAZEM 39.000
321 AW Zabezpieczenie przebi¢ pod wzgledem p/poz od ZK-22 do RG araz miedzy| szt
d.1 pietrami
12+4+5+18 szt 39.000
RAZEM 38.000
33|TZKNBK IV [Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w scianach grub.ponad 1/2 ceg.z [szt
d.1;-285 cegly budowlanej na zaprawie cem.-wap.
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
34|KNR 4-01  [Wykon.tynku zwyk kat.|ll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowa- sz,
d.1|0706-02 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na écianach
39 szt 39.000
RAZEM 38.000
2 Wytacznik WG, Tablice Gléwne TG oraz Rozdzielnice Administracyjne, skrzynki licznikowe

o4
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35(KNR 5-08  [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2/0404-10 z.0. |strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje
3.1. 9901  !w budynkach od 9 do 12 kondygnagji. skrzynki lub rozdzielnice dita TG1/
SZR/TGAITLA na zamowienie w/g rys E15 na klatce VI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatéw w TGT/SZR/TLA - (SZR do wykorzysta- |szt.
d.2(0403-02 nia istniejgcy)
i szi. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym aparatow do TGA na ki. VI szt
d.2|0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38[KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons- [szt.
d.2|0404-09 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - TG-1/TGA
wig rys. E-17
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym aparatéw w TG1 na kI. 1 szt
d.2{0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40(KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatow do TGA na k. I szt.
d.2|0463-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
411KNR 5-08  [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons- |szt.
d.2|0404-09 trukejg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - TG-2/TGA
w/g rys. E-18
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42iKNR 5-08 |Mocowanie na gotowym aparatéw w TG2 na ki IV szt
d.2|0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM i.000
43|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym aparatdw do TGA na ki, IV szt
d.2|0463-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.00C
44|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons- |szt.
d.2{0404-09 z.0. |trukcjg - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego podioza Instalacje w
3.1, 9901 |budynkach od 9 do 12 kondygnacji TP+TL4+TT
7 szi, 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR 5-08  |Wykonanie Rozdzielnicy Pomiarowe] TP+TL4+TT - aparaty szt,
d.2|0404-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46)KNR 5-08  iMontaz skizynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie de 50kg wraz z kons- |szt,
d.2/0404-09 z 0. itrukcjq - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instatacje w
3.1. 8801 {budynkach od 9 do 12 kondygnacji TP+TL2+TT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47\KNR 5-08  |Wykonanie Rozdzielnicy Pomiarowej TP+TL2+TT - aparaty szt.
d.2(0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 5-08  |Montaz skrzynek 1 rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z Kon- |szt,
¢.2]0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza TEM10 - ki
il
1 52t 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 5-08  |Macowanie na gotowym aparatow w TLM10 - kI 1| szt.
d.2|10403-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 5-08  |Montaz skrzynek | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- Iszt,
4.2{0404-10 strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego pedioza TLMS - k.
IV, Vil
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym aparatéw w TLMB - ki. IV, VI szt.
d.2|0403-02
2 szt 2.600
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RAZEM 2.000
52|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2|0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza TA + TL10
-kl 1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08  IMocowanie na gotowym aparatéw w TAT + TL10 - KL | szt.
d.2|0403-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2{0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykiecenie do gotowego podioza TA + TLE -
kl. TP VA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatow w TA + TL8 - kI 1if i V/II szt.
d.2|0403-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
S6/KNR 5-14  Ukiadanie przewoddw 6.0 mm2 w wiazkach w szafach i na tablicach m
d.2]10517-04
{78+2)*4+52*4 m 440.000
RAZEM 440.000
57|KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukladane w ZELP m
d.2(0110-01
440 m 440.000
RAZEM 440.000
3 Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczymi od rozdzeilni pomiarowych do TM
58|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie w m
d.3|1001-03 mieszkaniach
2*81 rm 162.000
RAZEM 162.000
59|KNR-W 5-  |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nadciennych, przypodfogowych i m
d.3|108 0114-05 |$ciennych) mocowanych przez przykrgcanie na padioZzu betenowym -
WDK401{0RW + przegroda
414 m 414,000
RAZEM 414.000
B0IKNR 2-02  Obudowa listew instalacyjcnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach im2
d.3;2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa poziomow
25z, 211,
0.3*414 m2 124.200
RAZEM 124.200
B1(KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyf do 30 mm2 ukladane w goto-im
d.3|08 0226-03 |wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x8
42*7+16+((B+O)+(C+12)+(1 241 5):(15+18)+(18+21)+(21+241) 24 {(6+9)+(O+|m 1188.000
12)+(12+15)+(15+18)(18+21))* 2+(10+10+12)+(13+13+15}+{16+16+18)+
(19+19+21)+{21+21+24)
RAZEM 1188.000
62|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w Scianach lub stro-  |ofw.
d.3{1209-0901 |pach z betonu
81 otw. 81.000
RAZEM 81.000
63/ TZKNBK 1V | Zamurowanie przebié o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na za- |szt.
d.3]-286 prawie cem.-wap.
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
84 KNR 4-01  |Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cement. w miejscach po zamurowa- | Sat,
d.3|0706-02 nych przebiciach ¢ pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
G51KNR 5-08  |Modemnizacia tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM sz,
d.3.0404-01
81 szt, 81.000
RAZEM §1.000
561KNR 4-01  {Wykon.paséw tynku zwyk kat.Ill o szer, do 10 cm na murach z cegiet lub  |m
d.3|0705-07 Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
162 m 162.000
RAZEM 162.000
B87|AW Przygotowanie dokumentacji innogy Stoen plembowanie ficznikéw,adbiory szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja dzwonkowa
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68/KNR 5-08  Montaz na gotowym podfozu puszek z tworzywa szt. o 1. wylotow 4 i prze- |szt,
d.4|0303-08 kroju przewoddw do 4 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
69|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.4(1001-03
8i*4 m 324.000
RAZEM 324.000
70|KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.4|0216-07 12-Al mm2) uitadanie 2 mocowaniem
324 m 324.000
RAZEM 324.000
71/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu Tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |[szt.
d.410307-02 nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
72(KNR 4-01  [Wykon.pasow tynku zwyk kat.lil o szer. do 10 cm na murach z cegiet b |m
d.4|0705-07 Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
8i m §1.000
RAZEM 81.000
5 Instalacja niskoprgdowa
73KNR 5-08  |Montaz uchwytow ped rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa-im
d.5|0101-10 z.0. {niem podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym [nstalacje
3.1. 8801 |w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
(873.5+16*3+ 13*2)*4 m 408.000
RAZEM 408.000
74iKNR 5-08  |Rury winidurowe ¢ ér. do 50 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach- [m
d.5|0110-04 RL 47 - piony niskopradowej
(8*3.5+16*3+ 13*2)*3 m 306.000
RAZEM 305.000
75/KNR 5-08  [Rury winidurowe o $r, do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - |m
d.5/0110-02 RL 25 - dla dormofondw
(8"3.5+16"3+ 13*2) m 102.000
RAZEM 102.000
76/ KNR 5-08  [Montaz na gotowym podlozu puszek z tworzywa szt. o il. wylotéw 4 7 prze- (szt.
d.5/0303-08 kroju przewodow do 4 mm2 - mocowanych przez przykrecenia - TT
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
77|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie wneki ¢ objetosci do 1.00 dm3 w podiozu betono- | szt
d.5|1010-17 wym dla TT
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
78|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach [ub stro- | otw,
d.5(1209-05 pach z cegly
81"2 otw. 162.000
RAZEM 162.000
8 demontaz instalacii
79/KNR 4-03  |Demontaz tablic bezpiecznikowych o pewierzchni do 0.5 m2 szt.
d.6|1129-01
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
80IKNR 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o pawierzchni do 1.0 m2 szt.
d.6{1129-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR 4-03  |Demontaz rur plaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wtynkowej na podlo- 'm
d.6|1167-03 Zu betonowym
40+25+5+26+27 m 123.000
RAZEM 123.000
82/KNR 4-03  [Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o lgcznym przekro- im
d.6{1115-02 ju Zyt do 24 mm2 z rur instalacyjnych
123 m 123.000
RAZEM 123.000
83|KNR-W 4- (Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.6|01 1216-01
81772 m2 16354.000
RAZEM 16354.000
B4|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.6|1215-08
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
a5 Aw Udostepnienie Zlacza Kablowego adc.
d.6
3 odc. 3.000
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RAZEM 3.000
86{KNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - abwod 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.6|1303-01 pierwszy)
81 pomiar 81.000
RAZEM §1.000
87{KNNR 5 Porniar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.6|1303-02 nastepny pomiar)
81"2 pomiar 162.000
RAZEM 162.000
88{KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaci elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.6|1303-03 pierwszy)
1 pemiar 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwad 3-fazowy (kazdy [pomiar
d.6|1303-04 nastgpny pomiar)
10 pomntiar 10.000
RAZEM 10.000
90(KNR 4.01  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych [m2
d.8;1204-02 $cian
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
91|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m?3
d.6(0108-13 ceglanych na odlegtosc do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
92(KNR 4-01  iWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji Im3
d.6|0108-16 - Za kazdy nast. 1 km
RAZEM 24.000
93 Kalkulacja  [Wykonanie zabudowy instaiacji elekirycznej WLZ-16w mieszkaniowych i  |kpl
d.6/wiasna instalacji teletechnicznych (wraz z uporzadkowaniem TT) na pietrze na go-
towo z malowaniem zabudowa z karton gipsu, naciagnistym tynkiem w
technologii "knauf" z drzwiczkami rewizyjnymi - kalkulacja dotyczy jednego
powtarzalnego pietra. Na klatkach 1 do 6
5+5+4+425+8 kpl 31.000
RAZEM 31.000
-8-
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