SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz

Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”
(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedt w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwata nr 1/2018 Rady Nadzorczej

SMB ,JARY" z dnia 25.01.2018 r.)

Przedmiot zaméwienia: Remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach przy
ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pigciolinii 7 i 8, ul. Puszczyka 17/19.

Zamawiajacy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12
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l. Zamawiajacy:
Spétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana mJary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internetowej: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

Il. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest: ,Remont instalacji elektrycznych - WLZ w budynkach:
— Zadanie A — Dembowskiego 13 (przedmiar robét zalacznik nr 8),

— Zadanie B - Dembowskiego 23 (przedmiar robét zatacznik nr 9),

— Zadanie C - Pieciolinii 7 (przedmiar robot zatacznik nr 10),

— Zadanie D - Pigciolinii 8 (przedmiar robét zatacznik nr 11),

— Zadanie E - Puszczyka 17/19 (przedmiar robét zatacznik nr 12).

Podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie
do remontu instalacji elektrycznej - WLZ i dla kazdego z w/w budynkéw obejmuje czynnosci przedstawione w
przedmiarach robot stanowigcych zatgcznik nr 8, 9, 10, 11, 121 13 oraz w projekcie budowlanym (do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego).

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokonac poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzi¢ powyzsze
stosownym oswiadczeniem w skiadanej ofercie (Zatgcznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat cze$ci zamowienia i mozliwosci skiadania ofert czes$ciowych oraz mozliwosci
sktadania ofert wariantowych

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Oferent moze zlozy¢ oferte na jedno lub kilka zadan.
Oferta czesciowa musi obejmowac wszystkie pozycje okreslone w danym zadaniu.

Oferta cze$ciowa musi obejmowa¢ minimum jedno z zdan.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowe;j.
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V. Informacja na temat przewidywanych zaméwien dodatkowych

Zamawiajgcy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zamoéwien dodatkowych.

Udzielenie zamowienia dodatkowego musi pozostawaé w Scistym zwigzku z prawidiowym wykonaniem
zamowienia podstawowego, tj wykonanie zamoéwienia dodatkowego lub zamowien dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidiowego wykonania zamoéwienia podstawowego. Zamowieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez ktérego wykonania przed zakonczeniem realizacji zaméwienia podstawowego lub réwnolegle
Z nim, zamoéwienie podstawowe nie moze by¢ prawidtowo wykonane. To, ze zamowienie dodatkowe nie zostato
objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamowienia dodatkowe muszg by¢ nieprzewidywalne
(ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia).

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci zaméwienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postepowaniu zawarcia umowy ramowe;.
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrzeé umowe z jednym lub kilkoma Oferentami.

VII. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu
Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzgdzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
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Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Réwniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIIl. Termin wykonania zaméwienia
Zamowienie nalezy zrealizowac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2022 r.

IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych

warunkoéw; informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie musza przedtozyé Oferenci

1. W przetargu mogg wzigé udziat Oferenci, ktorzy spetniajg warunki SIWZ, tj.:

1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci Iub czynnosci oraz nie podlegaja

wykluczeniu z postepowania. W celu potwierdzenia spefniania ww. warunku wymagane jest dotaczenie do

oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skfadania ofert;
b) aktualnego za$wiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkédw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajagcego, ze Oferent nie zalega z optacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;

1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia:

1.2.1. Oferent musi wykazaé, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o

udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat minimum

trzy poréwnywalne roboty budowlane polegajgce na remoncie instalacji elektrycznych, kazdy o wartosci robot
nie mniejszej niz 400 tys. zt. wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy
dotgczy¢ wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania

0 udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych

swoim rodzajem i warto$cig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartosci

oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do SIWZ).

Do wykazu wykonanych robot budowlanych (do oferty) mozna dolgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze roboty te

zostaly wykonane w sposoéb nalezyty oraz wskazujgcy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencie).

1.2.2. Oferent musi wykazac, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamoéwienia, ;. posiadajgcymi

potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie i

przynaleznosc do wiasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:

- 1 osoba do kierowania robotami elektrycznymi

- oraz minimum 4 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robét bedgcych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.

W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé:

a) wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SIWz).

b) uprawnienia elektryczne (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwego

samorzadu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu obowigzkowych sktadek od odpowiedzialno$ci cywilnej

(np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)

1.3. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia. W celu

potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dotgczyé:

— Oswiadczenie - zgodne z Zatacznikiem nr 3 do SIWZ;

- opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na
kwote nie mniejszg niz 500 tys. PLN (stownie: pigcset tysiecy zt.)

2. Inne oswiadczenia i dokumenty, ktére nalezy przediozy¢ wraz z ofertg.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat si¢ z warunkami zaméwienia i z zatgczonym wzorem umowy oraz ze

przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zalgcznik nr 2 (formularz oferty).
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2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznat sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty, w tym wyceny zamoéwienia i zawarcia umowy (Zatgcznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokonaé od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10”° do 14° po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt XII SI wZz).

2.3. Petnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia. Peinomocnictwo nalezy dotgczy¢ w oryginale bgdz kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
notarialnie.

Uwaga: Ocena spetniania warunkow dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,spetnia — nie
spetnia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywac na pismie, faksem (adres Zamawiajacego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zadanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bgdz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

XI. Opis sposobu udzielania wyjasnieri dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

1. Oferent moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajacy niezwiocznie udzieli
wyjasnien (nie pozniej niz na 3 dni przed uptywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplyngt po uplywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy tre$¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrodta zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktérej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowa¢ tres¢ dokumentéw skiadajacych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sie czescig Specyfikaciji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktdrej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzaca dla Oferentéw.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi rowniez
wylgczng odpowiedzialno$¢ za tresé uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajacy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XII. Osoby ze strony Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami
Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania:
— Pani Malgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644-99-81)
— Pan Andrzej Kempinski — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wew. 112 lub 607 060 350)
Adres e-mail wspolny do w/w osob: (info@smbjary.waw.pl)

Xlll. Wymagania dotyczace wadium
1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

— Zadanie A - 15 000,00 zt. (stownie: pietnascie tysiecy PLN),

— Zadanie B — 7 400.00 zt. (stownie: siedem tysiecy czterysta PLN),

— Zadanie C — 14 100,00 zt. (stownie: czternascie tysiecy sto PLN),

— Zadanie D — 17 600,00 zi. (stownie: siedemnascie tysigecy szescset PLN),

— Zadanie E - 23 600,00 zi. (stownie: dwadziescia trzy tysigce szesc¢set PLN).

(za wszystkie zadania — 77 700,00 PLN - stownie: siedemdziesigt siedem tysigcy siedemset PLN ).



1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu:

1.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
27.06.2022., (wptyw na rachunek Spétdzielni).

2. Wadium nalezy wplacac przelewem na nastepujacy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sie date wplywu srodkéw pienieznych na konto Zamawiajgcego.

2.3. Zamawiajgcy zwroci wadium wszystkim Oferentom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Oferenta, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Ponadto Zamawiajgcy zwroci wadium, gdy:

- uptynat termin zwigzania ofertg, o ktorym mowa w niniejszej specyfikaciji;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2.5. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktorego oferta zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy

- nie wnidst zabezpieczenia

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwiazania oferta
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 28.06.2022 r. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania oferta.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty szczegolowego wykazu prac, materiatéw niezbednych do
wykonania robét oraz ich cen tj. kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robét

okreslony przez zamawiajacego.

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zatgcznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotgczyé:

2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentéw (spis tresci — Zatgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i oéwiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowod wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dotgczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! — przez osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegéinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedng catos¢. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg potgczone w sposob uniemozliwiajgcy ich samoczynng dekompletacje (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi byé sporzadzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiadaé wraz z tlumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce o$wiadczenie Oferenta, muszg by¢ réwniez podpisane przez
osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnose z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentéw
zatgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno byC dotgczone w oryginale lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktoérych Oferent naniost zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobely upowaznionale
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dotgczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami byty
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i o$wiadczeniami w dwéch kopertach,
opisanych w nastepujgcy sposob:

a) koperta zewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkow

zamodwienia, opisana:
,,é@/



»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznych - WLZ w budynkach przy

ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pieciolinii 7 i 8, ul. Puszczyka 17/19.
Nie otwiera¢ przed 28.06.2022 r., godz. 12'5”

b) koperta wewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera¢ nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: .Zmiana” lub ,Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktorych Oferent
skiadajgc oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informaciji), ze nie moga by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowi¢ oddzielng czesé
oferty, opisang w nastepujacy sposéb: ,tajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wglgdu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktéry bedzie chciat skorzystaé z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystapi¢ w tej
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastgpi¢ przegladanie
protokotu koricowego postepowania o udzielenie zamoéwienia dokona Zamawiajgcy z tym, ze przeglgdanie
winno nastapi¢ bez zbednej zwioki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda ceng ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczattowa cena ofertowa musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajace z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zamowienia i opisu przedmiotu zamowienia.
Ryczaltowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowaé sie
bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Ryczaltowa cena ofertowa powinna obejmowaé réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéow, optaty z tytutu zuzycia energii elektryczne;j i
wody w okresie prowadzenia robot, wszelkie opfaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robot, wywoéz
materiatow rozbirkowych, uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu robét, itp.)

3. Ceng oferty nalezy poda¢ w nastepujgcy sposéb:

cene bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene facznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ziotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za biad co do formy oferty i nie bedzie skutkowat jej
odrzuceniem.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajgcg razgco niskg cene realizacji zamdwienia w
stosunku do przedmiotu zaméwienia.

XVII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zfozy¢ w siedzibie Zamawiajacego ti. w Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pozniej niz do dnia 28.06.2022 r. do godziny 10%°. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrécone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 12'° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVIIl. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajgcy poda (odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibg) Oferenta, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajacy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastgpnie Zamawiajacy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajacy sprawdzi,
C€zy poszczegolni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postgpowania, ztozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktérzy nie zostali wykluczeni, ziozyli wazne oferty.
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7. Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w Regulaminie udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargow
na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”
oferta niezgodna z regulaminem lub Sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajgcy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razgco niska cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zadac udzielenia przez Oferentéow Wwyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujacych dokumentow.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty omyiki zgodnie =z Regulaminem udzielania zamoéwien i
przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

10. Oferty spetniajgce wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy zlozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towarow na
rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ~JARY”.

12. Oferenci, ktorych zlozone oferty uzyskajg najwyzszg ilosé¢ punktéw wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze by¢
krétszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie korzystniejszych warunkow niz przedstawione w ofercie ztozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokét z negocjacii, podpisany przez Zamawiajgcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
Zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integraing cze$¢ ziozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkow Zzawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajacy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajgcg odrzuceniu, i ktéra zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwigksza liczbe punktow przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty

okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajacy powiadomi o wynikach przetargu przesytajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktérzy
ztozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe;j.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesylane do Oferentéw, ktorzy ztozyli oferty, zawiera informacije o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie jej
wyboru);
— Oferentach, ktérych oferty zostaty odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

— Oferentach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie Zamowienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktorego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje

okreslajacg miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowatl przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteridéw

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie sig kierowat nastepujacym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia — 20pkt

c) termin realizacji przedmiotu zaméwienia — 10pkt

d) wiarygodnosé i do$wiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentéw w poszczegolnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilo$¢ punktow, wyliczong w
nastepujgcy sposéb:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujgcego wzoru:

Cn
Pi= o x W4

Cs
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
P1 — ilo$¢ punktow,
Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cs — cena ofertowa oferty badanej,
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W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia:
Ts
P2 = e x W3z
TN
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
P2 —ilos¢ punktéw
Tn — najdiuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia
Te — okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia oferty badanej,
W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. c) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - wg nastepujgcego wzoru:
Tn
Pi= - x W3
Ts
gdzie poszczegolne litery oznaczajg:
Ps — iloé¢ punktow,
Tn — termin najkrétszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Te — termin oferty badane;j,
W3 - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodno$¢ i doswiadczenie oferenta - 10pkt
P4 - oceniana przez czlonkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajgcych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelno$é i terminowo$é wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

taczna ilo$¢ punktow: P =P, + P, + P13+ P,

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajacy bedzie rozliczat sie z Wykonawca wytacznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ wzér umowy
(Zatgcznik nr 1).

Integralng czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji rob6t remontowych nieruchomosci wspélnych SMB

"JARY", (dostepne na stronie internetowej Spétdzielni w zaktadce ,PRZETARGI").

1.1 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT:

- zmiany zakresu robot przez Zamawiajgcego:

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktore skutkujg koniecznoscig przerwania robét, termin

zakoniczenia robot moze zosta¢ przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystapienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacji przetargowe;j;

- zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robot,

- dziatania sit wyzszych.

C) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajacy poda Oferentowi, ktorego oferta zostata wybrana w pismie

informujgcym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktérego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszg) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowitej podanej w ofercie (lgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacaé je przelewem na

konto: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

S. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaty we wzorze umowy

(zatgcznik nr 1 do SIWZ).




6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegodtow zwigzanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Malgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie.




Zatgcznik Nr 1
UMOWA

W DI i emnmmmer sommsasmenms e samressnns r. w Warszawie pomiedzy:

Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana »Jary” z siedziba w Warszawie

ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa

prowadzacg dziatalno$¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS: 0000079817 w Sadzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy, postugujacg sie numerem NIP: 5250011705 oraz
REGON: 011037196

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: ....................
Szczegdlowy zakres realizaciji prac jest okreslony w zatgcznikunr ...........

2. Integralng czes$cig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z szczegdtowym wykazem prac,
materiatéw niezbednych do wykonania robét oraz ich cen tj. kosztorysem ofertowym sporzadzonym na
podstawie przedmiaru robét okreslonego przez zamawiajgcego oraz wizji lokalnej dotykanej przez
Wykonawce, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wszelkie dokumenty z postepowania
przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2
Postanowienia ogéine

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada $rodki wlasne na wykonanie zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wiasciwy sposob prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.
w trakcie wykonywania robét.

3. Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkt poboru wody, energii elektrycznej
i udostepni lokal do sktadowania materiatow oraz pobytu pracownikéw.

4. Zamawiajacy rozliczy Wykonawce z zuzytej wody i energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg umowy na podstawie uzgodnionego ryczattu.

5. Rozliczenie z tytutu zuzytych mediéw moze nastapi¢ poprzez potracenie naleznosci z wynagrodzeniem
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. ‘

6. Wykonawca zawart w ... polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej nr
s WAZNG do..... .. W przypadku wygasnigcia polisy w trakcie trwania niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do jej przediuzenia do czasu obowigzywania umowy i przedtozenia
Zamawiajgcemu oryginatu nowej polisy, na co najmniej siedem dni przed wygasnieciem polisy, o ktorej
mowa wyzej, w przeciwnym wypadku Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce w opisanym wyzej zakresie i
obcigzy go kwotg ubezpieczenia. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode. Kopia aktualnej polisy wraz z
dowodem jej optacenia stanowi zatgcznik nr .....do umowy.

§3
Dokumentacja zamoéwienia
1. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy:
a) otrzymat od Zamawiajgcego wszystkie dokumenty i informacje niezbedne do wykonania przedmiotu
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—

Umowy, sprawdzit jej prawidiowo$¢ i kompletno$é, nie zglasza co do niej zadnych zastrzezen i
przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy,

b) zapoznat sie z zakresem prac, placem budowy i jego otoczeniem oraz wszelkg dostepna dokumentacjg
urzgdzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach oraz potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajgcego
wszelkie niezbedne dane stuzace do profesjonalnej oceny przez Wykonawce wszelkich okolicznosci i
ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i nie zgtasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

Dla unikniecia watpliwosci, wszelkie ewentualne zastrzezenia Wykonawcy co do przekazanej dokumentacji

robot objetych zamoéwieniem /lub co do placu budowy, co do zakresu zlecenia i dokumentacji dostepnych

urzadzen, zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen
od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia umownego i/lub
zgdania przesunigcia terminu zakoriczenia robot objetych przedmiotem Umowy.

§4

Termin realizacji prac
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie nadzien ......................oooooiii .
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren prac/plac budowy w terminie nie diuzszym niz 5 dni od
okreslonego w ust. 1 terminu rozpoczecia realizaciji przedmiotu Umowy.
Informacje o terminie przekazania terenu prac/ placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy droga
email z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Brak stawienia sig Wykonawcy na odbiorze terenu prac/
placu budowy daje Zamawiajgcemu, wedtug swego uznania, prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu
lub do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zapis § 10 ust 1 lit ¢) o karach
umownych naliczanych od Wykonawcy dla Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala S DEADION .onvovcrimmmnamimy 8 g tygodni
od protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy (robot).
Koricowy odbitr zostanie dokonany komisyjnie poprzez sporzadzenie protokofu przy udziale przedstawicieli
stron w ciggu 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
udzielong pod warunkiem niewaznosci na pismie, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje prac.
Odstepstwo od okreslonych powyzej w § 4 terminéw mozliwe jest wytgcznie z przyczyn niezaleznych od
stron umowy, a w szczeg6lnosci ograniczen sanitarnych wynikajacych z obowigzujacego stanu epidemii lub
zagrozenia epidemicznego.

§5

Odbiory prac
Nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowo$é do odbioru koricowego.
W przypadku odbiorow czesciowych, w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest
zobowigzany do zgloszenia tych robot a ich odbior przez Zamawiajgcego powinien nastgpié nie pozniej niz
w terminie .... dni od daty zgtoszenia.
Zgloszenia zakoriczenia prac, o ktorych mowa w ust 1 i 2 Wykonawca dokonuje na pismie skfadajac
stosowne powiadomienie na dziennik podawczy Zamawiajacego. Odbiory te dokonywane sg w formie
protokolarne;.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynnosci odbioru, wad lub usterek nadajgcych sig do usunigcia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek lub
wad w odpowiednim terminie, nie diuzszym jednak niz w ciggu 7 dni. Wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu  stwierdzonych usterek, a przedstawiciele
Zamawiajgcego do potwierdzenia usuniecia usterek w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia i ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadaé wykonania
wadliwie wykonanych prac od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzyé
wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby uzyskiwania rozstrzygniecia Sadu w tym zakresie.
Przy odbiorze robét nie bedg brane pod uwage szkody wynikajgce z aktdw wandalizmu, powstate od dnia
dokonania przez Wykonawce zgloszenia.
Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do poinformowania Zamawiajgcego o fakcie ich wystgpienia w ciggu 2 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad, o ktérych mowa w ustepie 8 powyzej, w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o ich wystgpieniu - Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
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wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony
Wykonawca.
§ 6.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 kodeksu cywilnego w wysokoéci ustalonej na podstawie zestawienia prac, prawidiowo
wykonanych i przedstawionych w kosztorysie powykonawczym oraz odebranych protokolarnie bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem cen i stawek przedstawionych przez Wykonawce w
ofercie stanowigcej zatgcznik do umowy. Do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
VAT obowigzujacy w dacie wystawienia faktury. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie nie moze
przekraczac kwoty .................. zt brutto.
Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, wiasnej weryfikacji
zakresu rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w ofercie.
Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture koricowg wystawiong na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Wylacznie protokét odbioru bez
stwierdzonych wad i usterek, sporzadzony w trakcie czynnosci odbioru potwierdzajgcy wykonanie prac
wskazanych w kosztorysie powykonawczym jak tez wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust 5
stanowi podstawe a nastepnie zatgcznik do ziozenia faktury przez Wykonawce na dziennik podawczy
Zamawiajgcego.
Dopuszcza sig¢ czesciowe fakturowanie (fakturowanie zaliczkowe) robét po ich wykonaniu kompleksowo na
poszczegolnych etapach pod warunkiem ich bezusterkowego, protokolarnego odbioru. Strony uzgadniaja,
ze zaptata naleznosci za fakture zaliczkowg lub fakture koricowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.
Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidiowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego tej
faktury.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac dodatkowych nie objetych niniejsza umowa jedynie za
uprzednig pisemng, pod rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajgcego, okreslajgca zakres prac,
wynagrodzenie dodatkowe oraz termin ich realizagji.
Zakres robot wykraczajgcy poza okreslony niniejszg umowa, wczesniej uzgodniony i potwierdzony
protokotem koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy
zastosowaniu nastepujgcych podstaw:

= ztIr-g
Ko= oo % (R+S)
Kz T, (.’/O (M)

S % (R+S+Kop)

oraz cen jednostkowych materiatéw, pracy sprzetu i katalogow jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, wigczajac w to wszelkie obowigzki wynikajgce z Umowy, w tym m.in. zakup, dostawe na plac
budowy i montaz uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiatow i urzadzen oraz naleznosé¢ za
wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym
m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzgdowe, wywéz gruzu, zabezpieczenie terenu wykonywanych robét do
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku na terenie budowy,
uprzatniecie terenu prac, odtworzenie terenu zielonego, naprawienie szkod, wykonanie innych czynnosci,
do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca w oparciu o niniejszg Umowe oraz przepisy prawa.
Wykonawca oswiadcza tez, ze przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwigzane z prawidtowosécig ustalenia
przedmiaru i technologii robét objetych Przedmiotem Umowy i zrzeka sie w stosunku do Zamawiajgcego
wszelkich roszczen w tym zakresie.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca przy realizacji zadarn wynikajgcych z umowy moze postuzyc sie podwykonawcy jedynie za
pisemng uprzednig zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajgcy zlozyl
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w
umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$é przekracza wysokos$c wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnos$¢
Zamawiajgcego za zapfate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 powyze;.

Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust, 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawcg, za zaplate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, o ktorej mowa powyzej
i zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich ewentualnie poniesionych przez niego kosztdw zwigzanych z zaplata
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w ust. 2-5 powyzej.

§8
Wykonanie Prac

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ i pokrywa wszystkie koszty zwigzane z powstaniem szkéd,
powstatych w obrebie wykonywanych prac, jezeli szkoda wynikia na skutek ztej pracy, nieprzestrzegania
przepisow bhp i p.poz. lub zaniedban Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu zielonego w strefie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzatniecia miejsca rob6t z odpadéw i narzedzi po
zakonczeniu dnia pracy, a po catkowitym zakonczeniu robot do przywrocenia terenu prac do stanu
pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyzszego w okreslonym umowg terminie Zamawiajgcy zleci
firmie zewnetrznej uprzatniecie miejsca robét oraz renowacje uszkodzen i ubytkéw w terenie zielonym, na
koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania orzeczenia Sadu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zleci¢ firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
uprawnienia wywoz materiatéw z rozbiérki i ich przetwarzanie w oparciu o ,2Ustawe o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach” oraz ,Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st. Warszawy”.

Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym Umowa:

a) atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatow,

b) protokoly z wynikami badar wykonanymi podczas realizacji przedmiotu Umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,

c) oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacjg techniczna,
- zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Obowigzki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie peinit
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia musi byé
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od daty przediozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego
kierownika budowy bedg odpowiadaty kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku
z uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robot. Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajgcemu propozycje zmiany na piémie nie pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa (robotami) osoby innej niz ta, o ktorej mowa w ust. 4. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby pelnigce; funkcje kierownika robét nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6z. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujacych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

8. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i

przekazania przedmiotu Umowy do uzytkowania.
Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzar Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
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za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

9. Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujacym
wymaganiom.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé réwniez za szkody i
straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

11.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatow zakupionych przez Wykonawce we
wiasnym zakresie i na jego wytaczny koszt oraz wykorzystanych przez Wykonawce, przy realizacji robot na
rzecz Zamawiajgcego.

12.W imieniu Zamawiajgcego roboty nadzorowaé bedzie ..........................n¢r uprawnien bud. ................

§9.
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci przedmiotu Umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do Zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy z uwagi na jego wadliwe bagdz sprzeczne z Umowg wykonywanie i uptywu terminu
zakreslonego w tym wezwaniu, w dalszym ciggu nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie,

¢) wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej
jego czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadioéci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogloszeniu,

d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzagii.

e) w przypadku gdy podwykonawca zatrudniony przez Wykonawce zglosi roszczenie o zaptate do
Zamawiajgcego.

f) nie wykonania umowy w terminie, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu 7 dni do
rozpoczecia prac, do zmiany sposobu ich wykonywania, do zakonczenia prac lub do ziozenia wyjasnien
w przedmiocie braku ptatnosci dla podwykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz z
podaniem szczegbélowego uzasadnienia w terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie
do odstapienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, strony Umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstgpienia,
protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie
stanowic, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
Wykonawca,

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany opusci¢ plac budowy, pozostawiajgc go w
nalezytym stanie w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od Umowy.

7. Gdyby Wykonawca nie opuscit placu budowy w terminie wyze] wymienionym, Zamawiajgcy ma prawo
dokona¢ usunigcia materiatow i urzadzern wilasnymi $rodkami, a kosztami ich usuniecia obcigzy¢
Wykonawce, bez potrzeby uzyskiwania wyroku Sadu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy a
cigzacych na Wykonawcy lub w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien a takze
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary
umowne, ktorych wysoko$¢ ksztattuje sie nastepujgco:

a) zaopoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako
maksymalne w § 6 ust 1;
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b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1;

za kazdy dzien opéznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

¢) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub w zwiazku z razgcym naruszaniem zapisow
umowy przez Wykonawce - w wysokosci 10,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako maksymalne w § 6
ust 1;

2. Wykonawca w przypadku opbznienia Zamawiajacego w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia moze
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogéinych.

3. Jezeli kara pieniezna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktéra
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, dokumentujgc
swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkod oraz ich écistym zwigzkiem =z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.

4. Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie
postanowieri Umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.

5. Kara pieniezna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14
dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty.

6. Zamawiajacy w razie opéznienia w zaplacie kary moze potracié nalezng mu kare z nalezno$ci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§11.
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wniést w formie pienigznej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ktére peini takze
funkcje kaucji gwarancyjnej, w wysokosci 5% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie brutto za realizacje
przedmiotu Umowy (ceny brutto oferty) okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1, co stanowi kwote:
............. PLIN USIOWIIES cociscsvoiissnossmssiysiisns sismisiomssiniss smmamesnsras s smsmsinsesasasm e s sxassssts s e ssemmaees PLN).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy powola, nie wczesniej niz na 30 dni przed uplywem terminu gwarancji, komisje z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéra dokona oceny stanu technicznego wykonanych prac.
Jezeli nie zostang stwierdzone zadne wady w wykonanej pracy to Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w
ciggu 14 dni po okresie gwarancyjnym na wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy.

4. W przypadku zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia za wykonania przedmiotu Umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace
w oparciu o fakture koncowa.

§12.
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu
Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez wady przedmiotu Umowy, o ktérych
Zamawiajacy wiedziat w chwili jego odbioru koricowego.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasng w terminie
........................ liczgc od daty wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

3. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania wad, ktére wynikng z nieprawidiowego wykonania przedmiotu Umowy albo jego czesci, lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktére muszg uwzglednia¢ postanowienia
niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg Umowg zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Woykonawca udziela gwarancji na okres .................

9. W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, niemozliwych do wykrycia podczas czynnosci odbioru
robdt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad w terminie okreslonym przez strony w protokole,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni roboczych liczonych od dnia zgloszenia wad (usterek) przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
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11.

12.
13.

gotowosci do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystapienia do odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci okreslonej w § 10 ust 1 lit b umowy.
Gwarancje okreslone w niniejszym paragrafie nie obejmujg robot wykonanych przez podmiot zastepczy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia zgtoszonych wad
termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
remontowych wolnych od wad.
§13.
Klauzula salwatoryjna

. Strony oéwiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi, ktore wywolujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzyéci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§ 14.
Obowigzek informacyjny

Na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 . Zamawiajacy
informuje, a Wykonawca przyjmuje informacije, ze:

1.

10.

Administratorem danych osobowych jest Spoéidzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ~Jary” z siedzibg w
siedzibg w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12, nrtel. ..............email: ...

a) dane przetwarzane sg na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ RODO w celu:

- wykonania czynnosci niezbednych przed zawarciem umowy,

- zawarcia umowy,

- czynnosci zwigzanych z wykonywaniem umowy,

- archiwizowania po zakoriczeniu wykonania umowy przez administratora lub osobe trzecig;

Dane osobowe bedg przekazywane odbiorcom danych osobowych, ktérzy wskazg podstawe prawng i
interes prawny takim jak sady, prokuratura, Policja, oraz podmiotom $wiadczacym na rzecz Spotdzielni
ustugi na podstawie zawartych umow i uméw o powierzenie danych, fj.:

firmom zatrudniajgcym gospodarzy domow,

firmie $wiadczacej ustugi prawne: Kancelaria,

Administratorowi Systeméw Informatycznych,

dostawcy ustug internetowych,

obstudze urzadzen wielofunkcyjnych,

biegtemu rewidentowi;

Dane nie beda przekazywane do paristw trzecich ani organizacji miedzynarodowych;

Dane bedg przechowywane przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen wynikajgcych z niniejszej
umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie diuzej niz przez 6 lat od dnia zawarcia
umowy;

Kazdy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczgcych osoby, ktérej
dane dotyczg, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;

Podanie danych osobowych jest obowigzkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;,

Osoba, ktorej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania, gdyz konsekwencjg niepodania danych jest
brak mozliwosci zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym
wszystkim osobom reprezentujacym Wykonawce oraz wskazanym przez Wykonawce do kontaktu
informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa
powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie jego danych osobowych wskazanych w komparycji umowy na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Spotdzielni celem wykonania niniejszej umowy.
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§15
Postanowienia koricowe.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integraing czes¢
beda miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej Umowy i jej zalgcznikow wymagajg, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemnej w postaci aneksow.
Przesytke listowa dwukrotnie awizowang uwaza sig¢ za skutecznie doreczona.
Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesé:

a) Zat. Nr 1- KRS/ CEID Wykonawcy

b) Zal Nr 2- oferta

c) Zal. Nr3—-.. .. ..

d) Zat. Nr4-.... .. ...
Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zafgcznik nr 2

~ Pieczec wykonawey
FORMULARZ OFERTY

1. Oferta zlozona do postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
»Remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach przy ul. Dunikowskiego 10 i 12, ul. Puszczyka
15, ul. Sosnowskiego 1 i 2, ul. Wiolinowej 7.

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia (podana cyfrowo i stownie):

— Zadanie A — Dembowskiego 13 - netto ... PLN, nalezny podatek VAT ...........%,
brutto..........cccooceo.... PLN, (sfownre)

— Zadanie B -~ Dembowskiego 23 - netto ... ... PLN, nalezny podatek VAT ...........%,

brultoPLN(s{owme)

— Zadanie C - Pieciolinii 7 - netto ... ... . PLN, nalezny podatek VAT ...........%,
brutto.......cocovee PLN,(SIOWNIE.......coo oo )
— Zadanie D - Pieciolinii 8 - netto . PLN, nalezny podatek VAT ........... %,
Drutto:vemmnn PLN,(SIOWNIE. ......oooo e )
— Zadanie E - Puszczyka 17119 - netto ... PLN, nalezny podatek VAT ........... %,
51U |3 (o PR g e B0 ol R )

Powyzsze ceny ofertowe wynikaja z zataczonych kosztorysow ofertowych.

1. Termin realizacji zamoéwienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach):
— zadanie A — Dembowskiego 13 - ... ... tygodni
— zadanie B — Dembowskiego 23 - ....... tygodni
— zadanie C - Piecioli9nii 7 - ....... tygodni
— zadanie D — Pieciolinii 8 - ....... tygodni

— zadanie E — Puszczyka 17/19-....... tygodni
3. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ............................
4. Warunki pfatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych:

Ri=crmiia,.. zt./r-g

Koi= s % (R+8)
Koo S % (M)

LS g % (R+ S +Ko)

o

Niniejszym o$wiadczam, ze:
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- dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zafacznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zamoéwienia i
przyjmuje je bez zastrzezen;

- zapoznatem sig z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;

— przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zaméwienia:

- Jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia sktadania ofert podanego w SIWZ:

7. Oferta zostata ztozonana ........... zapisanych stronach (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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T Zalgcznik nr 3
Pieczec¢ wykonawcy N
OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n

Remont instalacji elektrycznych - WLZ w budynkach:
— zadanie A - Dembowskiego 13
— Zzadanie B — Dembowskiego 23
— zadanie C - Pieciolinii 7
— zadanie D — Pieciolinii 8

— zadanie E — Puszczyka 17/19

(zadanie ktérego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)

a takze w oparciu o Regulamin udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot,
$wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalnoéci i czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszego zaméwienia;

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

- znajduje sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia:

- Nie zalega* z opfacaniem podatkéw (urzad skarbowy) i skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

* - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zataczyc zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wezesnigj niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa:

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnijonej

do reprezentowania Oferenta
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Piecze¢ Oferenta

Zatgcznik nr 4

Wykaz oséb przewidywanych do wykonania zaméwienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem

wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy (imie i nazwisko kierownika robot - nalezy zafgczyé kserokopie potwierdzajgce

kwalifikacje i przynaleznosc¢ do wiasciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w tym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zaméwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):
Zawodd/podstawa do Przewidywana Zawod/podstawa do Przewidywana
dysponowania osobg ilos¢ dysponowania osobg ilos¢

Podpis wraz z pieczecig osoby

uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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Zatagcznik nr 5
Pieczec¢ Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robét budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom

budowlanym stanowiagcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania

; - Okres Wartosé¢
Nazwa przedsigewziecia Inwestor G . Lo
realizacji przedsiewziecia

Do wykazu wskazane jest dotaczenie referencii

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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R S R Zatgcznik nr 6
Pieczec Oferenta

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogfoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n
Remont instalacji elektrycznych — WLZ w budynkach:

— zadanie A — Dembowskiego 13
— zadanie B — Dembowskiego 23
— zadanie C — Pieciolinii 7
— zadanie D — Pieciolinii 8

— zadanie E — Puszczyka 17/19

(zadanie ktérego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)
o$wiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewzigcia, zapoznatem sie z

warunkami i faktycznym zakresem zamoéwienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do

przygotowania oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

23



Zatgcznik nr 7

Pieczec Oferenta

Spis dokumentéow skladajacych sie na oferte:

Podpis wraz z pieczecia osob y uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zacpcxr/A MG

Dembowskiego 13_ETAP |_Przedmiar Robét.ath OBMIAR
[_Lp. { Podstawa l Opis i wyliczenia { j.m. ' Poszcz. Razem
1] | Zestawienie podstawowych materialow- WLZ Piony i zasilanie Tabic Gidwnych i Administracyjnych
1|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kolki  |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podioze
pod wsporniki korytka
31 aparat 31,00
RAZEM 31,00
2|KNR-W 5-08 |MontaZ na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 scianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/1 00/0,75
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
3|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm E90 m
d.1|0705-07
31 m 31,00
RAZEM 31,00
4|KNR-W 5-08 | Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS E90 m
d.1/0705-09
31 m 31,00
RAZEM 31,00
5|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podioze
pod wsporniki korytka
7 aparat 7,00
RAZEM 7.00
6/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 Scianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/1 00/0,75
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7/ KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworow korytek '"U575' szerokosci 100 mm m
d.1(0705-07
7 m 7,00
RAZEM 7,00
8/KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS m
d.1|/0705-09
7 m 7,00
RAZEM 7,00
9/KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?
d.1(2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionow dla WLZ od TLM do TM w
PIONIE szeroko$é 50cm
0,5*95*1,5 m?2 71,25
RAZEM 71,25
10/KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
77+12,5+132+3 m 224,50
RAZEM 224,50
11|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 37 mm uktadane n.t. na golowych uchwytach - RL 25 - |m
d.1/0110-03 zasilanie TA2, TA4i TAS
30+24+23 m 77,00
RAZEM 77,00
12|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 50 mm ukladane p.t. w podiozu réznym od betonowego w'm
d.1/0107-04 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - ICE 32
1,5+1,5+1,5+8 m 12,50
RAZEM 12,50
13|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-04
8+30+8+24+23+21+10+8 m 132,00
RAZEM 132,00
14|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o §r. do 47 mm w betonie |m
d.1/1001-18
3 m 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.1/0705-07 giet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy
3 m 3,00
| RAZEM 3,00

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16177 Uzytkownik: AS Pariner Adam Skwarnicki



Dembowskiego 13_ETAP |_Przedmiar Robét.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - [ j-m. J Poszcz. Razem
16| KNR 5-10 Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 zej 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x50mm2

15+15+15 m 45,00
f RAZEM 45,00
17|KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrgj zyt do 50 mm2 szt
d.1/0814-03
(4+4+4)*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
18| Analiza wias- |Zabezpieczenie otwordw kablowych gazo- i wodoszczelnie szt
d.1|na
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
19| AW Zabezpieczenie pod wzgledem p/poz EI60 (przej$cia z komunikacji do pomiesz-  |m
d.1 czen)
10 m 10,00
RAZEM 10,00

20/KNR 5-10 Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 zej 110 kV w korytach kablowch NHXH 5x25mm2

8+30+8+24+21+8 m 99,00
RAZEM 99,00
21/KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrgj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0814-03
(4+4+4+4+4+4)*2 szt. 48,00
RAZEM 48,00

22/KNR 5-10 Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 Zej 110 kV w korytach kablowch NHXH 5x16mm2

23+10 m 33,00
RAZEM 33,00
23|KNR 5-08 Montaz koficdwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.1/0814-02
(4+4)*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
24|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mmz2) weiggane do rur - zasilanie TGA1, TGAZ2 i TGA3 - YnDYzo 5x8
(1,5)3*2 m 9,00
RAZEM 9,00

25/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) wciggane do rur - zasilanie TA2, TA4 i TA5 oraz TV - YnDYz0 3x6

30+24+23+8 m 85,00
RAZEM 85,00
26/KNR 5-08 Przewody kabelkowe NHXHFE180/90 5x1,5 (taczny przekrd zyl do 6-Cu/12-Al m
d.1/0216-07 mm2) ukladanie z mocowaniem do wytacznikia p.pozZ.
363 m 363,00
RAZEM 363,00
27/KNR 5-08 Montaz uchwytdw z atestem pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z m
d.1/0201-04 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych
363 m 363,00
RAZEM 363,00
28 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju Zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w go- |m
d.1/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym NHXHFE 180/90
5x1.,5
48 m 48,00
RAZEM 48,00
29|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych na styku elementdw beto-|m
d.1/1001-02 nowych
48 m 48,00
RAZEM 48,00
30| KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 ¢cm na murach z cegiet lub $cianach 'm
d.1/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
48 m 48,00
RAZEM 48,00
31|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1/0401-08 rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - pod-
toze pod PWP z sygnalizacjg $wieting
9 aparat 9,00
RAZEM 9,00
32|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.1/0403-02 braniem i zlozeniem bez podtaczenia - 4 otwory mocujgce - Montaz PWP komplet-
nego w obudowie
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
33 KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych o lokalizacji przycisku PWP szt.
d.1|0604-02
w8
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9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
34 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych p-poz. - PIP szt.
d.1(0303-08
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
35|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z be- | otw.
d.1/1209-1203  |tonu
38 otw. 38,00
RAZEM 38,00
36| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.1/286 cem.-wap.
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
37 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.1|0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na écianach
38 szt. 38,00
| RAZEM 38,00
2 Modernizacja TG1, TGA1, TG2, TGA2, TG3, TGA3 oraz wykonanie Rozdzielni Pomiarowych TLM na klatce
schodowej na poziomie "-1"
38 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.2/0401-12 kotwigce M10 w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - dla
TG1TGA1
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
39/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2|0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG1+TGA1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG1 wg. Rys. E-1 | E15 szt.
d.2(0403-02
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA1 wig rys. E-2 i E-15 szt.
d.2|/0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.2|0401-12 kotwiace M10 w podiozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - dia
TG2TGA2
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
43 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg [szt.
d.2|0404-10 = mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG2+TGA2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG2 wg. Rys. E-1 iE16 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA2 w/g rys. E-31 E-16 szt.
d.2|0403-02
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 [KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.2{0401-12 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - dla
TG3TGA3
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
47 |KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2|/0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG3+TGA3
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG3 wg. Rys. E-1 iE15 szt.
d.2|0403-02
L 1 szt. 1,00 N
o
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RAZEM 1,00
49/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA3 w/g rys. E-4 | E-15 szt.
d.2/0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50(KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod Sruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
82 aparat 16,00
RAZEM 16,00
51/KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10 o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2/0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10 na klatce 1, 6 szt.
d.2/0403-02
1*2 szt 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod Sruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w pod!. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
54/ KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na kiatce 2 - TLM8 o masie do 150kg wraz z kons- |szt.
d.2/0404-10 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM8 na klatce 3 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod Sruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w pod!. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
57 KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM5 o masie do 150kg wraz z kons- |szt.
d.2/0404-10 trukeja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
142 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM5 na klatce 5i 6 szt.
d.2|0403-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w podi. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
60|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM8+TA4 o masie do 150kg wraz z |szt.
d.2(0404-10 konstrukeja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM8+TA4 na klatce 4 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2 0401-20 wowe w pod!. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
63/ KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10+TA2 (TAS5) ( o masie do szt.
d.2|0404-10 150kg wraz z konstrukeja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10+TA2 (TAS5) aklatce 2 5 szt
d.2|0403-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyl Cu-24/A1-40 m
d.2|/0207-03 mm2) wciggane do rur - YnDYzo 3x2,5 - zasilanie gniazd 230V w Rozdzielniach
2'6 m 12,00
RAZEM 12,00
66(KNR 5-14 Uktadanie przewodow 6.0 mm2 w wiazkach w szafach i na tablicach - DY6 m
d.2{0517-04
663*1,5+3*1,5 m 301,50
RAZEM 301,50 |
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| 67|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 32 mm ukfadane w szafach w TP/TL m
d.2|0110-02
66*1,5 m | 99,00
| RAZEM | 99,00
3 Zasilanie mieszkar przewodami odbiorczymi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
68| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, puszka odgatezna, szt
d.3/0314-03 podioze betonowe
6*2*4 szt 48
RAZEM 48
69| KNR-W 5-08 Montaz listew elektrainstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $ciennych) |m
d.3/0114-05 mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym np. WDK40110
95 m 95,00
RAZEM 95,00
70| KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3/0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegty
198 m 198,00
RAZEM 198,00
71/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
198 m 198,00
RAZEM 198,00
72|KNR 2-02 Obudowa systemowa phytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dla WLZ przechodzacych
przez korytarze klatek schodowych
0,2*170*2 m2 68,00
RAZEM 68,00
73/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekrdj zyt Cu-30/A1-40 m
d.3/0207-03 mm2) wciggane do rur N2XHzo 5x6mm2
198 m 198,00
RAZEM 198,00
74|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-30/A1-40 m
d.3/0212-03 mm2) ukladane w gotowych korytkach - N2XHzo 5x6mm2
[ 75+570 m 645,00
RAZEM 645,00
75/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w cianach lub stropach z be- | otw.
d.3/1209-1001  [tonu
66 otw. 66,00
RAZEM 66,00
76/ TZKNBK IV - | Zamurowanie przebic o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.3/286 cem.-wap.
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
77|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.|ll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.3|0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na §cianach
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
78/KNR 5-08 Modernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 1-faz. z dzwonkiem |szt.
d.3|0404-01 modutowym
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
79/KNR 5-08 Tablica Ustugowa TU - 3-faz. bez aparatow (obecnie licznik zdjety) szt.
d.3/0404-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.3/1215-01 zZje z drzwiczkamii w zabudowie GK
80 szt. 80,00
| RAZEM 80,00
4 Instalacja dzwonkowa
81/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.4/1001-03
66*3 m 198,00
RAZEM 198,00
82|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj 2yt do 6-Cu/12-Al m
d.4/0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem N2XH 2x1,5
198 m 198,00
RAZEM 198,00
83|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt,
d.4/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
66 szt. 66,00 ]

2B
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i RAZEM 66,00
84| KNR 4-01 Wykon.pasdw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scianach 'm
d.4|0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
198 m 198,00
| RAZEM 198,00
5 Instalacja o$wietleniowa kl. schodowych, zewnetrzne
85/KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewodow do 2.5 [szt.
d.5/0401-03 mm2 - 4 odgalezienia - $r. 80mm
85 szt. 85,00
RAZEM 85,00
86/KNZ 2 03-01 |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.lll na murach na podfozu z cegiet lub betonowym po |szt.
d.5 obsadz.puszkach
85 szt. 85,00
RAZEM 85,00
87|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do Cu-6/A1-12 mm2 uktadane w go- |m
d.5/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym N2XHzo 3x1,5
mm2 - o$wietlenie klatek schodowych, oswietlenie zewnetrzne
185+32 m 217,00
RAZEM 217,00
88/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-30/Al-40 m
d.5|0207-03 mm2) weiagane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2
72+61+61 m 194,00
RAZEM 194,00
89 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrgj zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.5/0207-01 wciggane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2- o$wietlenie klatek schodowych w zabudowei
GK i ZELP
28 m 28,00
RAZEM 28,00
90|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 ukladane w go-|\m
d.5/0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym N2XHzo 3x2,5
mmz2 - zas.centralki domofonowej
32 m 32,00
RAZEM 32,00
91|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt Cu-30/A1-40 m
d.5/0207-03 mm2) weiggane do rur N2XHzo 3x2,5 mm2 - zas.centralki domofonowej i AZART
61+23+18+24 m 126,00
RAZEM 126,00
92|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.5/1001-03
217+32 m 249,00
RAZEM 249,00
93|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 ¢m na murach z cegiet lub $cianach |m
d.5/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
249 m 249,00
RAZEM 249,00
94|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegly
320 m 320,00
RAZEM 320,00
95|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - RL18 m
d.5/0110-01
194+126 m 320,00
RAZEM 320,00
96|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.5/0502-07 ne na kotkach wstrzeliwanych (iloé¢ mocowan 2)
94 kpl. 94,00
RAZEM 94,00
97|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowa LED 24W P54 wewnetrzna $cienna/sufitowa z czujnikiem |kpl.
d.5/0511-01 ruchu
85 kpl. 85,00
RAZEM 85,00
98|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa zewnetrzna typu 2000LM PC E IP65 kpl.
d.5/0511-01
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
99|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.5/1209-0901 |tonu
38 otw. 38,00
RAZEM 38,00
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100 TZKNBK IV - |Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.5(286 cem.-wap.
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
101/KNR 4-01 Wyken.tynku zwyk.kat. Il z zaprawy cement. w migjscach po zamurowanych prze- |szt.
d.5(0706-02 biciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach
38 szt 38,00
RAZEM | 38,00
6 Polaczenie wyréwnawcze w piwnicy
102 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach  |m
d.6|0602-02 $ciennych na podtozu innym niz drewno - FeZn 30x4
231 m 231,00
RAZEM 231,00
103/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w gruncie kat. Il m
d.6|0614-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
104/KNNR 0-05- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro- |szt.
d.6/0606-0600 |wa) - grunt kat.|ll za nastepne 1.5 m dlugosci
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
105 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym roze- |[szi.
d.6|0403-01 braniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujacych do 2) Lokalna szyna
wyréwnawcza GSW
3 szt. 3,00
RAZEM | 3,00
7 Instalacja niskopradowa orurowanie oraz przewody dia instalacji domofonowej
106/ KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-04
342 m 342,00
RAZEM 342,00
107 /KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-02
114 m 114,00
RAZEM 114,00
108 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7{0110-01
320 m 320,00
RAZEM 320,00
109 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7/0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
342+114+320 m 776,00
RAZEM 776,00
110/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetoéci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym dla "tt" |szt.
d.7/1010-11 = puszki lokatorskie
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
111/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa "tt" - 125x125x68 szt.
d.7/0303-08
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
112|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugoéci do 30 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.7|1209-1103  |tonu
38 otw. 38,00
RAZEM 38,00
113|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 em w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.7|1209-1001  |tonu
66*2 otw. 132,00
RAZEM 132,00
114| TZKNBK IV - |Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.7/286 cem.-wap.
38+132 szt. 170,00
RAZEM 170,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. [ Poszcz. Razem
115/KNR 4-01 Wykon tynku zwyk kat.Ill z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.7/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
170 szt. 170,00
RAZEM 170,00
116 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.7/1215-01 Zje z drzwiczkami R/TT
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
117 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat. 5 m
d.7|0207-01
572 m 572,00
RAZEM 572,00
8 demontaz instalacji i prace kontrolne i uzupelniajace budowlane
118|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.8/1129-03
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
119/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - TM szt.
d.8{1129-01
66 szi. 66,00
RAZEM 66,00
120 KNR 4-03 Demontaz tablic starych TP szt.
d.8|1129-01
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
121/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 1.0 m2 - TLM szt.
d.8|1129-02 Krotnos¢ = 4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
122|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TG, TGA szt
d.8|1129-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123|KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r. do 110 mm instalacji wtynkowej na podiozu be- |m
d.8/1107-04 tonowym
32 m 32,00
RAZEM 32,00
124/ KNR 4-03 Demontaz przewoddw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.8(1114-02
32*4 m 128,00
RAZEM 128,00
125/ KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wtynkowej na podiozu beto- |m
d.8/1107-03 nowym
120 m 120,00
RAZEM 120,00
126 KNR 4-03 Demontaz przewoddw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt do |m
d.8/1115-02 24 mmz2 z rur instalacyjnych
120 m 120,00
RAZEM 120,00
127|KNR 4-03 Demontaz przewoddw wiynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.8/1116-03
2600 m 2600,00
RAZEM 2600,00
128/ KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.8|1134-01
85 szt. 85,00
RAZEM 85,00
129|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylotowych szt
d.8/1120-06 uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 4 mm2
85 szt. 85,00
RAZEM 85,00
130/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.8/1216-01
66*2 m? 132,00
RAZEM 132,00
131/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.8/1215-08
290 m? 290,00
RAZEM 290,00
132/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.8/1204-02
290 m? 290,00 ]

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16177 Uzytkownik: AS Partner Adam Skwarnicki



Dembowskiego 13_ETAP |_Przedmiar Robét.ath

OBMIAR

FLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. { Razem
RAZEM 290,00
133|AW Udostepnienie Ztacza Kablowego odc.
d.8
3 odc. 3,00
| RAZEM 3,00
134/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.8/1304-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
135/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.8/1303-01 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
136/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.8/1303-02 pomiar)
65+12+12+11+11+10+10 pomiar 131,00
RAZEM 131,00
137/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.8/1303-03 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
138 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwad 3-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.8/1303-04 pomiar)
5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
139|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika réz- | pomiar
d.8/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
140/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proéby dziatania wylgcznika réz- | pomiar
d.8/0902-06 nicowopradowego - kazdy nastepny
23 pomiar 23,00
RAZEM 23,00
141/KNR 13-21 | Pomiary natezenia c$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na  [kpl.
d.8/0301-03 stanowisku pom.
85 kpl. 85,00
pom.
RAZEM 85,00
142|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.8/0108-13 nych na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
143 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za m3
d.8/0108-16 kazdy nast. 1 km
5'6 m3 30,00
RAZEM 30,00

=40
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Tp_ Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa T  Wartosé Jedn. mia- | llo§¢ jedn. | Wskaznik
na jednostke

3 4
Zestawienie podstawowych materialow- ’ 0,00

WLZ Piony i zasilanie Tabic Gldwnych i

Administracyjnych

Medernizacja TG1, TGA1, TG2, TGA2, 0,00
TG3, TGA3 oraz wykonanie Rozdzielni Po-

miarowych TLM na klatce schodowej na

poziomie "-1"

68 - 80 )Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczy- ) 0,00J 0,00%
mi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
81-84 |instalacja dzwonkowa ,00 0,00%)]

0 l
85-101 |Instalacja o$wietleniowa ki. schodowych, 0,00 ‘ J ‘ 0,00%
.00 F ] !

zewnetrzne
102 - 105 |Potaczenie wyréwnawcze w piwnicy

[
106 - 117 llnstalacja niskopradowa orurowanie oraz

r

[

przewody dla instalacji domofonowej

118 - 143 ]demomaz‘ instalacji i prace kontrolne i uzu-
peiniajgce budowlane
|RAZEM

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zeroi 00/100 zt

s fHs
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
[ | Zestawienie podstawowych materialéw- WLZ Piony i zasilanie Tabic Gléwnych i Administracyjnych
1|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegtly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podtoze
pod wsporniki korytka
13 ) aparat 13,00
RAZEM 13,00
2|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsperczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1{0701-02 $cianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
3|KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm E90 m
d.1/0705-07
13 m 13,00
RAZEM 13,00
4|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS E90 m
d.1|0705-09
13 m 13,00
RAZEM 13,00
5/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1|0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych - podioze
pod wsporniki korytka
10 aparat 10,00
RAZEM 10,00
6/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1|0701-02 Scianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
7|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1{0705-07
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS m
d.1({0705-09
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9 KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- [m?
d.1/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa piondw dla WLZ od TLM do TM w
PIONIE szeroko$¢ 50cm
0,5*30*1,5 m? 22,50
RAZEM 22,50
10/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkw plastykowych w podiozu z cegly
66+125 m 191,00
RAZEM 191,00
11|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - RL25- |m
d.1/0110-03 zasilanie TA1, TA3
27+39 m 66,00
RAZEM 66,00
12|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 50 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w|m
d.1/0107-04 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - ICE 32
1,5+6+3 m 10,50
RAZEM 10,50
13|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1|0110-04
27+8+10+39+41 m 125,00
RAZEM 125,00
14/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 0 ér. do 47 mm w betonie |m
d.1(1001-18
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
15/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokoéci do 10 cm na murach zce- |m
d.1/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50 |
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16 KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 2ej 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x70mm2
19 m 19,00
RAZEM 19,00
17/ KNR 5-08 Montaz koficowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 120 mm2 szt.
d.1/0814-04
(4)2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18| Analiza wias- | Zabezpieczenie otwordw kablowych gazo- i wodoszczelnie szt
d.1|na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
19/ AW Zabezpieczenie pod wzgledem p/poz EI60 (przejécia z komunikacji do pomiesz-  |m
d.1 czen)
[ m 6,00
RAZEM 6,00
20/ KNR 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 zej 110 kV w korytach kablowch NHXH 5x25mm2
27+10+41 m 78,00
RAZEM 78,00
21|KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0814-03
(4+4+4)*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
22|KNR 5-10 Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- 'm
d.1/0114-01 zej 110 kV w korytach kablowch NHXH 5x16mm2
8+39 m 47,00
RAZEM 47,00
23/KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.1|0814-02
(4+4)*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
24 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyl Cu-24/Al-40 m
d.1/0207-03 mm2) wciggane do rur - zasilanie TGA1 i TU - YnDYzo 5x6
(1,5)*3*2+6 m 15,00
RAZEM 15,00
25/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyl Cu-24/Al-40 m
d.1({0207-03 mm2) wciggane do rur - zasilanie TA1, TA3 ioraz TV - YnDYzo0 3x6
27+39+3 m 69,00
RAZEM 69,00
26|KNR 5-08 Przewody kabelkowe NHXHFE180/90 5x1,5 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al m
d.1/0216-07 mm2) ukfadanie z mocowaniem do wylacznikia p.poz.
73 m 73,00
RAZEM 73,00
27|KNR 5-08 Montaz uchwytdw z atestem pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
d.1/0201-04 przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw wstrzeliwanych
73 m 73,00
RAZEM 73,00
28|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do Cu-6/A1-12 mm2 ukfadane w go- |m
d.1/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym NHXHFE180/90
5x1,5
10 m 10,00
RAZEM 10,00
29/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych na styku elementdw beto-|m
d.1/1001-02 nowych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
30/KNR 4-01 Wykon. pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub scianach |m
d.1/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
10 m 10,00
RAZEM 10,00
31|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1/0401-08 rozporowe plastikowe w poditozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - pod-
foze pod PWP z sygnalizacja $wieting
9 aparat 9.00
RAZEM 9,00
32|KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatdw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.1/0403-02 braniem i zlozeniem bez podiaczenia - 4 otwory mocujgce - Montaz PWP komplet-
nego w obudowie
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33/ KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych o lokalizacji przycisku PWP szt.
d.1(0604-02
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P 5 ) ) szt 5,00 ]
RAZEM 5,00
34|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych p-poz. - PIP szt.
d.1(0303-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35/KNNR 5 Przebijanie otworéw ér. 80 mm o dlugosci do 40 cm w écianach lub stropach z be- |otw.
d.1{1209-1203  |tonu
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
36| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.1(286 cem.-wap.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
37 KNR 4-01 Wykon tynku zwyk kat.|Il z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.1|0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
2 Modernizacja TG1, TGA1 oraz wykonanie Rozdzielni Pomiarowych TLM na klatce schodowej na poziomie "-1"
38/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki aparat
d.2/0401-12 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - dla
TG1TGA1
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
39/ KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2|0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - dla TG1+TGA1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TG1 wg. Rys. E-1 i E12 szt.
d.2(0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw do TGA1 wig rys. E-2 i E-12 szt.
d.2/0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod sruby kot- |aparat i
d.2|0401-20 wowe w podi. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
43|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10 o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2|0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM10 na klatce 1, 6 szt.
d.2|0403-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM8 o masie do 150kg wraz z kons- |szt.
d.2|0404-10 trukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM8 na klatce 2 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod ruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
49|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM4 o masie do 150kg wraz z kons- |szt.
d.2|0404-10 trukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM4 na klatce 2i 3 szt.
d.2|0403-02
-4-
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1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod Sruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
82 aparat 16,00
RAZEM 16,00
52 KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM8+TA1 (TA3) o masie do 150kg |szt.
d.2|0404-10 wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM8+TA1 (TA3) naklatce 1i 3 szt.
d.2({0403-02
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 m
d.2/0207-03 mm2) weiggane do rur - YnDYZo 3x2,5 - zasilanie gniazd 230V w Rozdzielniach
2'3 m 6,00
RAZEM 6,00
55 KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 6.0 mm2 w wiazkach w szafach i na tablicach - DY6 m
d.2|0517-04
32*3*1,5+5"1,5 m 151,50
RAZEM 151,50
56| KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 32 mm uktadane w szafach w TP/TL m
d.2/0110-02
32*1,5 m 48,00
RAZEM 48,00
3 Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczymi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
57 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, puszka odgalezna, szt
d.3/0314-03 podioze betonowe
3'2°4 szt 24
RAZEM 24
58/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i sciennych) |m
d.3/0114-05 mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym np. WDK40110
35 m 35,00
RAZEM 35,00
59|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3/0101-09 podioZza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
132 m 132,00
RAZEM 132,00
B60/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
132 m 132,00
RAZEM 132,00
61|KNR 2-02 Obudowa systemowa phytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dla WLZ przechodzgcych
przez korytarze klatek schodowych
0,2*136*2 m? 54,40
RAZEM 54,40
62|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-30/A1-40 m
d.3/0207-03 mm2) wciagane do rur N2XHzo 5x6mm2
132 m 132,00
RAZEM 132,00
63/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrgj zyl Cu-30/A1-40 m
d.3/0212-03 mm2) uklfadane w gotowych korytkach - N2XHzo 5x6mm2
88+210 m 298,00
RAZEM 298,00
64/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.3{1209-1001 |tonu
32 otw. 32,00
RAZEM 32,00
65 TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.3/286 cem.-wap.
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
66 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement. w migjscach po zamurowanych prze- |szt.
d.3|0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na écianach
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. Poszcz. Razem
67/KNR 5-08 Medernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 1-faz. z dzwonkiem |szt.
d.3/0404-01 modulowym
32 B szt. 32,00
RAZEM 32,00
68/KNR 5-08 Tablica Ustugowa TU - 3-faz. bez aparatow (obecnie licznik zdjety) szt.
d.3|0404-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69(KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.3/1215-01 zje z drzwiczkamii w zabudowie GK
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
4 Instalacja dzwonkowa
70/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.4/1001-03
32*3 m 96,00
RAZEM 96,00
71/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtace polwinitowej (faczny przekrgj zyt do 6-Cu/12-Al m
d.4/0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem N2XH 2x1,5
96 m 96,00
RAZEM 96,00
72|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |[szt.
d.4|0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
73|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach |m
d.4|0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
96 m 96,00
RAZEM 96,00
5 Instalacja oswietleniowa kl. schodowych, zewnetrzne
74 KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewoddw do 2.5 [szt.
d.5(0401-03 mm2 - 4 odgatezienia - Sr. 80mm
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
75|KNZ 2 03-01 |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.lll na murach na podiozu z cegiet lub betonowym po |szt.
d.5 obsadz.puszkach
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
76/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane wgo- |m
d.5/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym N2XHzo 3x1,5
mm2 - owietlenie klatek schodowych, oéwietlenie zewnetrzne
99+15 m 114,00
RAZEM 114,00
77|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-30/Al1-40 m
d.5/0207-03 mm2) weiggane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2
36+19+32 m 87,00
RAZEM 87,00
78|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.5(0207-01 wciggane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2- oswietlenie klatek schodowych w zabudowei
GKiZELP
44 m 44,00
RAZEM 44,00
79|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane wgo-|m
d.5/0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym N2XHzo 3x2,5
mm2 - zas.centralki domofonowej
15 m 15,00
RAZEM 15,00
80|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-30/Al-40 m
d.5/0207-03 mm2)} weiggane do rur N2XHzo 3x2,5 mm2 - zas.centralki domofonowej | AZART
25+32 m 57,00
RAZEM 57,00
81|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.5(1001-03
114+15 m 129,00
RAZEM 129,00
82 KNR 4-01 Wykon.pasdw tynku zwyk kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach |m
d.5|0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
129 m 129,00
RAZEM 129,00
83 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegly
144 m 144,00
| RAZEM 144,00
-6-
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84 KNR 5-08 Rury winidurowe o §r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - RL18 m
d.5/0110-01
[ 87+57 m 144,00
[ RAZEM 144,00
85/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.5|0502-07 ne na kolkach wstrzeliwanych (ilo$¢ mocowan 2)
45 kpl. 45,00
RAZEM 45,00
86/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa LED 24W IP54 wewnetrzna $cienna/sufitowa z czujnikiem |kpl.
d.5/0511-01 ruchu
40 kpl. 40,00
RAZEM 40,00
87/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa zewnetrzna typu 2000LM PC E IP65 kpl.
d.5(0511-01
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
88|KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w §cianach lub stropach z be- |otw.
d.5[1209-0901 |tonu
12 ofw. 12,00
RAZEM 12,00
89 TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.5/286 cem.-wap.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
90 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.5/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na écianach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6 Polaczenie wyréwnawcze w piwnicy
91|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach  |m
d.6/0602-02 $ciennych na podiozu innym niz drewno - FeZn 30x4
114 m 114,00
RAZEM 114,00
92|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. 111 m
d.6/0614-02
] m 6,00
RAZEM 6,00
93|KNNR 0-05- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro- |szt.
d.6|0606-0600  |wa) - grunt kat.lli za nastepne 1.5 m diugosci
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
94|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.6/0403-01 braniem i zlozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujacych do 2) Lokalna szyna
wyrownawcza GSW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Instalacja niskopradowa orurowanie oraz przewody dla instalacji domofonowej
95/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach [m
d.7/0110-04
108 m 108,00
RAZEM 108,00
96|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-02
36 m 36,00
RAZEM 36,00
97/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-01
272 m 272,00
RAZEM 272,00
98/KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7/0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
108+36+272 m 416,00
RAZEM 416,00
99/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym dla "tt" |szt.
d.7/1010-11 = puszki lokatorskie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B j.m. Poszcz. Razem
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
100 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa "tt" - 125x125x68 szt.
d.7/0303-08
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
101|KNNR 5 Przebijanie otworow ér. 60 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.7/1209-1103  |tonu
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
102|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.7/1209-1001 |tonu
32*2 otw. 64,00
RAZEM 64,00
103| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.7/286 cem.-wap.
12+64 szt. 76,00
RAZEM 76,00
104/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lIl z zaprawy cement. w migjscach po zamurowanych prze- |szt.
d.7/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
76 szt. 76,00
RAZEM 76,00
105/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.7/1215-01 zje z drzwiczkami R/TT
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
106|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat. 5 m
d.7|0207-01
330 m 330,00
RAZEM 330,00
8 demontaz instalacji i prace kontrolne i uzupelniajace budowlane
107 |KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.8/1129-03
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
108/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - TM szt.
d.8({1129-01
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
109/KNR 4-03 Demontaz tablic starych TP szt.
d.8/1129-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
110|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TLM szt.
d.8[1129-02 Krotnos¢ = 4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
111|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TG, TGA szt.
d.8|1129-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112/KNR 4-03 Demontaz starych zabuddw metalowych w pionie na klatkach szt.
d.8(1105-08
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
113/KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r. do 110 mm instalacji wtynkowej na podiozu be- |m
d.8/1107-04 tonowym
19 m 19,00
RAZEM 19,00
114|KNR 4-03 Demontaz przewodéw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.8|1114-02
19*4 m 76,00
RAZEM 76,00
115/KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wiynkowej na podiozu beto- |m
d.8{1107-03 nowym
76 m 76,00
RAZEM 76,00
116/ KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt do |m
d.8/1115-02 24 mm2 z rur instalacyjnych
76 m 76,00
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RAZEM 76,00
117 |KNR 4-03 Demontaz przewoddw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.8/1116-03
1300 m 1300,00
RAZEM 1300,00
118/KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.8/1134-01
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
119|KNR 4-03 Dementaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylotowych  |szt.
d.8/1120-06 uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 4 mm2
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
120|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m?
d.8|1216-01
32*2 m? 64,00
RAZEM 64,00
121|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.8|1215-08
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.8|1204-02
120 m? 120,00
RAZEM 120,00
123| AW Udostepnienie Ztacza Kablowego odc.
d.g
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
124/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.8|1304-01
3 szl 3,00
RAZEM 3,00
125|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.8/1303-01 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
126/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny| pomiar
d.8/1303-02 pomiar)
32+12+12+11 pomiar 67,00
RAZEM 67,00
127|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej - obwad 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.8/1303-03 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.8/1303-04 pomiar)
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
129|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wylacznika réz- | pomiar
d.8/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
130 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytagcznika réz- | pomiar
d.8(0902-06 nicowopradowego - kazdy nastepny
11 pomiar 11,00
RAZEM 11,00
131/KNR 13-21  |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiardw dokonywanych na kpl.
d.8/0301-03 stanowisku pom.
40 kpl. 40,00
pom.
RAZEM 40,00
132 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m3
d.8/0108-13 nych na odleglos¢ do 1 km
1 m?3 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.8/0108-16 kazdy nast. 1 km
5*2 m3 10,00
| RAZEM 10,00
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Lp. |Pozycje kosz- Nazwa [ Wartosc Jedn. mia- | llo$é jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | { pro-
‘ cento-
wy
1 : | 3 i 4 | s 6 | 7 | 8
1-37 Zestawienie podstawowych materiatow- 0,00 0,00%
WLZ Piony i zasilanie Tabic Gléwnych i
Administracyjnych
38-56 Modernizacja TG1, TGA1 oraz wykonanie 0,00 0,00%
Rozdzielni Pomiarowych TLM na kiatce
schodowej na poziomie “-1"
57-69  |Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczy- ' 0,00 [ 0,00%
mi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
70-73 |Instalacja dzwonkowa l 0,00 | 0,00%
74 - 90 Instalacja o$wietleniowa kl. schodowych, ' 0,00 r 0,00%
zewnetrzne
91-94 Potaczenie wyréwnawcze w piwnicy | 0,00 | 0,00%
95-106  |Instalacja niskopradowa orurowanie oraz ' 0,00 ‘ 0,004%‘
przewody dla instalacji domofonowej
107 - 133 |demontaz instalacji i prace kontrolne i uzu- 0,00 ' 0,00%
peiniajace budowlane
RAZEM 0,00 ﬁ 0,00%
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 | |

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Zestawienie podstawowych materialéw- WLZ Piony i zasilanie Tabic Glownych i Administracyjnych
1/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych - podioze
pod wsporniki korytka
23 aparat 23,00
RAZEM 23,00
2|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 $cianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
3/ KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szerokos$ci 100 mm E9Q m
d.1|0705-07
23 m 23,00
RAZEM 23,00
4|KNR-W 5-08 | Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS E90 m
d.1|0705-09
23 m 23,00
RAZEM 23,00
5 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod kotki | aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych - podioze
pod wsporniki korytka
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
6| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 Scianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1/0705-07
2 m 2,00
RAZEM 2,00
8|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS m
d.1/0705-09
2 m 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1|2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionéw dla WLZ od TLM do TM w
PIONIE szerokos¢ 50cm
0,5*78*1,5 m? 58,50
RAZEM 58,50
10|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
122+47,5+150+3 m 322,50
RAZEM 322,50
11|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach-RL25- |m
d.1|/0110-03 zasilanie TA1, TA3, TAS i TA7
23+65+34 m 122,00
RAZEM 122,00
12|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 50 mm ukiadane p.t. w podtozu réznym od betonowego wjm
d.1/0107-04 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - ICE 32
1,5+1,6+1,5+8+35 m 47,50
RAZEM 47,50
13/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-04
23+9+25+9+40+10+34 m 150,00
RAZEM 150,00
14/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o §r. do 47 mm w betonie |m
d.1(1001-18
3 m 3,00
RAZEM 3,00
15/ KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. |1l o szerokosci do 10 cm na murach z ce- 'm
d.1/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
| 3 m 3,00
RAZEM 3,00
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16 KNR 5-10 Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1(0114-01 z&j 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x50mm2
9+9+20 m 38,00
RAZEM 38,00
17 |KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0814-03
(4+4+4)*2 szt 24,00
RAZEM 24,00
18| Analiza wlas- | Zabezpieczenie otwordw kablowych gazo- i wodoszczelnie szt
d.1{na
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
19/ AW Zabezpieczenie pod wzgledem p/poz EI60 (przejscia z komunikacji do pomiesz- |m
d.1 czen)
12 m 12,00
RAZEM 12,00

20/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 2ej 110 kV w korytach kablowch NHXH 5x25mm2

23+9+25+9+40+10+34 m 150,00
RAZEM 150,00
21|KNR 5-08 Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1(0814-03
(4+4+4+4+4+4+4)*2 szt. 56,00
RAZEM 56,00

22|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (taczny przekrgj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) wciggane do rur - zasilanie TGA1, TGA2 i TGA3 - YnDYzo 5x6
(1,5)"3"2+35 m 44,00
RAZEM 44,00

23/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekrdj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) weiagane do rur - zasilanie TA1, TA3, TA5i TA7 i TV - YnDYzo 3x6

23+65+34+8 m 130,00
RAZEM 130,00
24/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe NHXHFE180/90 5x1,5 (faczny przekrgj zyl do 6-Cu/12-Al m
d.1/0216-07 mm2) ukfadanie z mocowaniem do wylacznikia p.poz.
387 m 387,00
RAZEM 387,00
25/KNR 5-08 Montaz uchwytow z atestem pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z m
d.1/0201-04 przygotowaniem podicza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw wstrzeliwanych
387 m 387,00
RAZEM 387,00
26|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w go- |m
d.1(0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym NHXHFE 180/90
5x1,5
72 m 72,00
RAZEM 72,00
27/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych na styku elementéw beto-/m
d.1{1001-02 nowych
72 m 72,00
RAZEM 72,00
28|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk kat.|Il o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub scianach [m
d.1(0705-07 Z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
72 m 72,00
RAZEM 72,00
29| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1|0401-08 rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - pod-
foze pod PWP z sygnalizacjg $wieting
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
30|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatdw o masie do 2.5 kg z czesSciowym roze- |szt.
d.1|0403-02 braniem i zlozeniem bez podiaczenia - 4 otwory mocujace - Montaz PWP komplet-
nego w obudowie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych o lokalizacji przycisku PWP szi.
d.1|0604-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek instalacyjnych p-poz. - PIP szt.
d.1|0303-08
| 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00 |
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33|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.1/1209-1203  |tonu
3 otw. 31,00
RAZEM 31,00
34| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.1/286 cem.-wap.
3 szi. 31,00
RAZEM 31,00
35/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.|ll z zaprawy cement. w migjscach po zamurowanych prze- |szt.
d.1/0706-02 biciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na écianach
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
2 Modernizacja TG1, TGA1, TG2, TGA2, TG3, TGA3 oraz wykonanie Rozdzielni Pomiarowych TLM na klatce
schodowej na poziomie "-1"
36|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki |aparat
d.2/0401-12 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - dia
TG1TGA1
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
37|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2/0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG1+TGA1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatdw w TG1 wg. Rys. E-1 i E15 szt.
d.2|0403-02
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
39/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA1 w/g rys. E-2 i E-15 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki | aparat
d.2(0401-12 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - dla
TG2TGA2
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
41/ KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2|0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza - dla TG2+TGA2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG2 wg. Rys. E-1 i E16 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 5-08 Maocowanie na gotowym aparatow do TGA2 w/g rys. E-3i E-16 szt.
d.2(0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki | aparat
d.2/0401-12 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - dla
TG3TGA3
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
45/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg szt
d.2/0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG3+TGA3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG3 wg. Rys. E-1 i E15 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 |KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA3 w/g rys. E-4 i E-15 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w podi. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych

-4-
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8 N aparat 8,00
RAZEM 8,00
49/KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10 o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2/0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50(KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10 na klatce 4 szt,
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
52|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na kiatce 2 - TLM8 o masie do 150kg wraz z kons- |szt.
d.2/0404-10 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM8 na klatce 2 i 6 szt.
d.2|0403-02
12 szt 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w pod. z betonu - aparat o 3-4 otwerach mocujgcych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
55|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM8+TA1 (TA7) o masie do 150kg |szt.
d.2|0404-10 wraz z konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM8+TA1 (TA7) na klatce 1 7 szt.
d.2|0403-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan, pod sruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8*2 aparat 16,00
. RAZEM 16,00
58 KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10+TA3 (TA5) ( 0 masie do szt.
d.2|0404-10 150kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10+TA3 (TA5) aklatce 31 5 szt.
d.2/0403-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyl Cu-24/A1-40 m
d.2|/0207-03 mm2) weiggane do rur - YnDYzo 3x2,5 - zasilanie gniazd 230V w Rozdzielniach
2*6 m 12,00
RAZEM 12,00
61|KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 6.0 mm2 w wiazkach w szafach i na tablicach - DY6 m
d.2|0517-04
61*3*1,5+2*5"1,5 m 289,50
RAZEM 289,50
62 |KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 32 mm uktadane w szafach w TP/TL m
d.2|0110-02
62*1,5 m 93,00
RAZEM 93,00
3 Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczymi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
63/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, puszka odgatezna, |szt
d.3/0314-03 podioze betonowe
5'2*4 szt 40
RAZEM 40
64 KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i §ciennych) |m
d.3/0114-05 mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym np. WDK40110
93 m 93,00
RAZEM 93,00
65|KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3/0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
140 m 140,00
RAZEM 140,00
66| KNR 5-08 Rury winidurowe o §r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
140 m 140,00 J
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RAZEM 140,00
67 |[KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa poziomdw dla WLZ przechodzacych
przez korytarze klatek schodowych
0,2*(180+11)*2 m?2 76,40
RAZEM 76,40
68 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-30/Al-40 m
d.3/0207-03 mm2) wciggane do rur N2XHzo 5x6mm2
140 m 140,00
RAZEM 140,00
69 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-30/A1-40 m
d.3/0212-03 mm2) ukfadane w gotowych korytkach - N2XHzo 5x6mm2
104510 m 520,00
RAZEM 520,00
70 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.3/1209-1001 |tonu
62 ofw. 62,00
RAZEM 62,00
71/ TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.3/286 cem.-wap.
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
72/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cement. w migjscach po zamurowanych prze- [szt.
d.3/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
73/KNR 5-08 Modernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 1-faz. z dzwonkiem |szt.
d.3/0404-01 modulowym
61 szt. 61,00 |
RAZEM 61,00
74|KNR 5-08 Modernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 3-faz. wg. Rys. E-6 |szt.
d.3|0404-01 z dzwonkiem modutowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/ KNR 5-08 Tablica Ustugowa TU1 - 3-faz. bez aparatéw szi.
d.3|0404-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76/ KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.3/1215-01 zje z drzwiczkamii w zabudowie GK
62 szt 62,00
RAZEM 62,00
& Instalacja dzwonkowa
77|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.4/1001-03
62*3 m 186,00
RAZEM 186,00
78|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyi do 6-Cu/12-Al m
d.4|0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem N2XH 2x1,5
186 m 186,00
RAZEM 186,00
79 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.4|0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
80 KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach |m
d.4/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
186 m 186,00
RAZEM 186,00
5 Instalacja o$wietleniowa kl. schodowych, zewnetrzne
81|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewodéw do 2.5 | szt.
d.5/0401-03 mm2 - 4 odgatezienia - Sr. 80mm
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
82|KNZ 2 03-01 |Wykon.tynku uzupef.zwyk kat.lll na murach na podiozu z cegiel lub betonowym po |szt.
di5 obsadz.puszkach
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
83/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w go- |m
d.5/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pediozu betonowym N2XHzo 3x1,5




Pigciolinii 7_ETAP |_Przedmiar Rob¢t.ath OBMIAR

P_p. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
181+24 B m 205,00
- RAZEM 205,00
84 /KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-30/A1-40 m
d.5/0207-03 mm2) wciagane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2
93+56+64 m 213,00
RAZEM 213,00
85/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj 2yl Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.5/0207-01 wciggane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2- owietlenie klatek schodowych w zabudowei
GKi ZELP
7 m 7,00
RAZEM 7,00
86 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do Cu-12/Al-20 mm2 ukladane w go- [m
d.5(0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym N2XHzo 3x2,5
mm2 - zas.centralki domofonowej
24 m 24,00
RAZEM 24,00
87 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (faczny przekrdj zyi Cu-30/A1-40 m
d.5/0207-03 mm2) weiggane do rur N2XHzo 3x2,5 mm2 - zas.centralki domofonowej | AZART
64+20+23+20 m 127,00
RAZEM 127,00
88 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.5/1001-03
205+24 m 229,00
RAZEM 229,00
89/KNR 4-01 Wykon.pasdw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach |m
d.5/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
229 m 229,00
RAZEM 229,00
90/KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-03 podioza mechanicznie - przykregcenie do kotkdw plastykowych w podiozu z cegtly
320 m 320,00
RAZEM 320,00
91|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - RL18 m
d.5/0110-01
213+127 m 340,00
RAZEM 340,00
92 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.5/0502-07 ne na kotkach wstrzeliwanych (ilo$¢ mocowarn 2)
71 kpl. 71,00
RAZEM 71,00
93|KNNR 5 Oprawy oswietleniowa LED 24W IP54 wewnetrzna $cienna/sufitowa z czujnikiem kpl.
d.5(0511-01 ruchu
63 kpl. 63,00
RAZEM 63,00
94 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa zewnetrzna typu 2000LM PC E IP65 kpl.
d.5/0511-01
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
95 KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o diugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.5/1209-0901 |tonu
32 otw. 32,00
RAZEM 32,00
96| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.5/286 cem.-wap.
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
97 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lIl z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.5/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
6 Polaczenie wyréwnawcze w piwnicy
98/ KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach  |m
d.6/0602-02 $ciennych na podlozu innym niz drewno - FeZn 30x4
226 m 226,00
RAZEM 226,00
99/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. 11 m
d.6/0614-02

i,
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8 m 8,00
RAZEM 8,00
100/ KNNR 0-05- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro- [szt.
d.6|0606-0600 |wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m diugosci
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym roze- |szt.
d.6/0403-01 braniem i ziozeniem bez podtgczenia (il. otwordw mocujgcych do 2) Lokalna szyna
wyrownawcza GSW
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 Instalacja niskopradowa orurowanie oraz przewody dla instalacji domofonowej
102|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7|0110-04
300 m 300,00
RAZEM 300,00
103 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-02
100 m 100,00
RAZEM 100,00
104 KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-01
280 m 280,00
RAZEM 280,00
105 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7/0101-09 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
300+100+280 m 680,00
RAZEM 680,00
106 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym dia "tt" |szt.
d.7/1010-11 = puszki lokatorskie
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
107 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa "tt" - 125x125x68 szt.
d.7/0303-08
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
108/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dlugosci do 30 cm w §cianach lub stropach z be- | otw.
d.7/1209-1103  [tonu
31 otw. 31,00
RAZEM 31,00
109/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugoéci do 20 cm w écianach lub stropach z be- [otw.
d.7/1209-1001  |tonu
62*2 otw. 124,00
RAZEM 124,00
110| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.7|286 cem.-wap.
31+124 szt. 155,00
RAZEM 155,00
111|KNR 4-01 Wykon tynku zwyk kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.7/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na §cianach
155 szt. 155,00
RAZEM 155,00
112|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.7|1215-01 Zje z drzwiczkami R/TT
31 szi. 31,00
RAZEM 31,00
113|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP 4x2x0.5 kat. 5 m
d.7|0207-01
500 m 500,00
RAZEM 500,00
8 demontaz instalacji i prace kontrolne i uzupetniajace budowlane
114/ KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.8(1129-03
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00 |
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115|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - TM szt.
d.8/1129-01
52 B szt. 52,00
RAZEM 52,00
116 KNR 4-03 Demontaz tablic starych TP szt.
d.8(1129-01
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
117/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 1.0 m2 - TLM szt.
d.8(1129-02 Krotnosé = 4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
118/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 1.0 m2 - TG, TGA szt.
d.8/1129-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
119|KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r. do 110 mm instalacji wtynkowej na podiozu be- |m
d.8/1107-04 tonowym
38 m 38,00
RAZEM 38,00
120 KNR 4-03 Demontaz przewoddw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.8/1114-02
38*4 m 152,00
RAZEM 152,00
121/KNR 4-03 Demontaz rur plaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wtynkowej na podiozu beto- |m
d.8/1107-03 nowym
100 m 100,00
RAZEM 100,00
122|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o facznym przekroju zyt do 'm
d.8|1115-02 24 mm2 z rur instalacyjnych
100 m 100,00
RAZEM 100,00
123|KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.8/1116-03
2500 m 2500,00
RAZEM 2500,00
124 KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.8|1134-01
71 szt. 71,00
RAZEM 71,00
125/ KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylotowych  |szt.
d.8/1120-06 uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 4 mm2
71 szt. 71,00
RAZEM 71,00
126 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.8/1216-01
62°2 m? 124,00
RAZEM 124,00
127 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
d.8|1215-08
260 m? 260,00
RAZEM 260,00
128 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych écian  |m?2
d.8|{1204-02
260 m? 260,00
RAZEM 260,00
129|AW Udostepnienie Zlacza Kablowego odc.
d.8
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
130/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.8|1304-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
131/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.8/1303-01 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
132|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elektrycznej - obwed 1-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.8|1303-02 pomiar)
61+12+12+11+11+10+10+12 pomiar 139,00
RAZEM 139,00
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133/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar |
d.8/1303-03 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
134/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.8|{1303-04 pomiar)
5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
135 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz- |pomiar
d.8/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
136 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz- | pomiar
d.8/0902-06 nicowopradowego - kazdy nastepny
23 pomiar 23,00
RAZEM 23,00
137|KNR 13-21  |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na | kpl.
d.8/0301-03 stanowisku pom.
63 kpl. 63,00
pom.
RAZEM 63,00
138|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m?3
d.8/0108-13 nych na odleglo$¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
139/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m?3
d.8/0108-16 kazdy nast. 1 km
5'6 m? 30,00
RAZEM 30,00

-10-
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er. Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik | Udzia }
torysowe ry na jednostke | tpro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-35 Zestawienie podstawowych materialow- 0,00 0,00%
WLZ Piony i zasilanie Tabic Gtéwnych i
Administracyjnych

2 36-62 Modernizacja TG1, TGA1, TG2, TGAZ, 0,00 0,00%
TG3, TGA3 oraz wykonanie Rozdzielni Po-
miarowych TLM na klatce schodowej na
poziomie "-1"

3 63-76 Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczy- 0,00 0,00%
mi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM

4 77 - 80 Instalacja dzwonkowa 0,00 0,00%

5 81-97 Instalacja o$wietleniowa kl. schodowych, 0,00 0,00%
zewnetrzne

6 98 - 101 Polaczenie wyréwnawcze w piwnicy 0,00 0,00%

7/ 102-113 |Instalacja niskopradowa orurowanie oraz 0,00 0,00%
przewody dla instalacji domofonowej

8| 114-139 |demontaz instalacji i prace kontrolne i uzu- 0,00 0,00%
petniajgce budowlane
RAZEM 0,00 0,00%

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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’L_p. \ Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. { Poszcz. Razem
1 Zestawienie podstawowych materialéw- WLZ Piony i zasilanie Tabic Gléwnych i Administracyjnych e
1|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podioze
pod wsporniki korytka
20 |aparat 20,00
RAZEM 20,00
2|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 $cianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3|KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm EQ0 m
d.1/0705-07
20 m 20,00
RAZEM 20,00
4|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS ES0 m
d.1|0705-09
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.1|0401-11 kotwiace M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podioze
pod wsporniki korytka
51 aparat 51,00
RAZEM 51,00
6 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1|0701-02 $cianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/150/0,75
51 szt. 51,00
RAZEM 51,00
7/KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 150 mm E9Q0 m
d.1/0705-07
51 m 51,00
RAZEM 51,00
8/KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 615FS E90 m
d.1|0705-09
51 m 51,00
RAZEM 51,00
9/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podioze
pod wsporniki korytka
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
10/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 $cianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1|0705-07
6 m 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS m
d.1|0705-09
6 m 6,00
RAZEM 6,00
13/ KNR 2-02 Obudowa systemowa piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa piondw dla WLZ od TLM do TM w
PIONIE szeroko$¢ 50cm
0,5*38*1,5 m? 28,50
RAZEM 28,50
14/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podiozu z cegly
3+8+90+133+6+169 m 409,00
RAZEM 409,00
15/KNR 5-08 Rury winidurowe o §r. do 50 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - zasilanie |m
d.1/0110-04 ADM- ICA 50
3 m 3,00
RAZEM 3.040(
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16| KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - zasilanie |m
d.1/0110-04 licznikéw ADM- ICA 40
8 m 8,00
: RAZEM 8,00
17|KNR 5-08 Rury winidurowe o §r. do 47 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - zasilanie |m
d.1/0110-04 dzwigéw i ADM- RL 40
90 m 90,00
RAZEM 90,00
18 KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - RL 25- |m
d.1/0110-03 zasilanie do tabliy maszynowni dzwigéw, TU1, TA2 i TV
90+11+27+5 m 133,00
RAZEM 133,00
19/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach ICE 32 za- |m
d.1/0110-03 silanie TGA1 TGA4
343 m 6,00
RAZEM 6,00
20/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 50 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-04
8+27+39+27+25+37+6 m 169,00
RAZEM 169,00
21/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm w betonie |m
d.1{1001-18
2 m 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 4-01 Wykonanie pasdw tynku zwyklego kat. lll o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.1/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
2 m 2,00
RAZEM 2,00
23|/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 120 mm2 wciggane do koryta [m
d.1/0205-10 z.0. |kablowego - Instalacje w budynkach powyzej 12 kondygnacji - NHXH 120 mm2
3.1. 9901
(14)*4 m 56,00
RAZEM 56,00
24 KNR 5-08 Montaz koricdwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 120 mm2 szt.
d.1/0814-04
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zylty do 120 mm2 weiagane do koryta |m
d.1/0205-10 z.0. |kablowego - Instalacje w budynkach powyzej 12 kondygnacji - NHXH 95 mm2
3.1. 9901
(45)*4 m 180,00
RAZEM 180,00
26|KNR 5-08 Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 120 mm2 szt
d.1)0814-04
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
27 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciagane do koryta |m
d.1/0205-06 z.0. |kablowego. Instalacje w budynkach ed 9 do 12 kondygnaciji - NHXH 35 mm2
3.1. 9901
(14)14 m 56,00
RAZEM 56,00
28/KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mmz2 szt.
d.1/0814-03
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane do koryta |m
d.1/0205-06 z.0. |kablowego. Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji - NHXH 25 mm2
3.1. 9901
(45)*4 m 180,00
RAZEM 180,00
30/KNR 5-08 Montaz koricdwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0814-03
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1|0114-01 2ej 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x50mm2
14+13 m 27,00
RAZEM 27,00
32|KNR 5-08 Montaz koncdwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0814-03
(4+4)*2 szt. 16,00
I RAZEM 16,00 |
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33| Analiza wtas- | Zabezpieczenie otwordw kablowych gazo- i wodoszczelnie szt
d.1[na
| 8 szt 8,00
RAZEM 8,00
34| AW Zabezpieczenie pod wzgledem p/poz EI60 (przejcia z komunikacji do pomiesz- |m
d.1 czen)
14 m 14,00
RAZEM 14,00
35/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 Zej 110 kV w korytach kablowch N2HX 5x35mm2
39+27+25+37 m 128,00
RAZEM 128,00
36/ KNR 5-08 Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1)0814-03
(4+4)*4 szt. 32,00
RAZEM 32,00
37|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 zej 110 kV w korytach kablowch N2HX 5x25mm2
8+27+6 m 41,00
RAZEM 41,00
38/KNR 5-08 Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm?2 szt.
d.1/0814-03
(4+4)*3 szi. 24,00
RAZEM 24,00
39|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- (m
d.1/0114-01 Zej 110 kV w rurach N2HX 5x10mm?2 - zasilanie do wyt. Dzwigow
90 m 90,00
RAZEM 90,00
40|KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.1/0814-02
(5+5) szt. 10,00
RAZEM 10,00
41|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozyiowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0204-06 LgY 25 mm2
6*2 m 12,00
RAZEM 12,00
42|KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mmz2 szt.
d.1|0814-03
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
43 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciggane do rur - m
d.1|0204-05 SZR - LgYzo 16 mm2
16+32+12 m 60,00
RAZEM 60,00
44 KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj zyl do 16 mm2 szt.
d.1/0814-02
3*4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
45/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrgj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) weiggane do rur - zasilanie TU1, TGA1, TGA4 - YnDYzo 5x6
11+3+3 m 17,00
RAZEM 17,00
46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) wciggane do rur - zasilanie TA2 - YnDYzo 3x6
27 m 27,00
RAZEM 27,00
47|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) weiagane do rur - zasilanie tablicy maszynowni dzwigu - N2XHzo 3x4
m 90,00
RAZEM 90,00
48|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/A1-40 m
d.1/0207-03 mm2) wciggane do rur - zasilanie TV - YnDYzo 3x4
m 5,00
RAZEM 5,00
49 KNR 5-08 Przewody kabelkowe NHXHFE180/90 5x1,5 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al m
d.1/0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem do wytgcznikia p.poz.
364 m 364,00
RAZEM 364,00
50/KNR 5-08 Montaz uchwytdw z atestem pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
d.1/0201-04 przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw wstrzeliwanych
364 m 364,00
RAZEM 364,00
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51/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do Cu-6/A1-12 mm2 ukladane w go- 'm
d.1/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym NHXHFE180/90
5x1,5
[ 132 m 132,00
RAZEM 132,00
52|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych na styku elementéw beto-|m
d.1/1001-02 nowych
132 m 132,00
RAZEM 132,00
53|KNR 4-01 Wykon pasdw tynku zwyk.kat.ill o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach |m
d.1/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
132 m 132,00
RAZEM 132,00
54|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.1/0401-08 rozporowe plastikowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - pod-
foze pod PWP z sygnalizacjg $wieting
7 aparat 7,00
RAZEM 7,00
55|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym roze- |szt.
d.1|0403-02 braniem i ztozeniem bez podtaczenia - 4 otwory mocujace - Montaz PWP komplet-
nego w obudowie
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
56|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych o lokalizacji przycisku PWP szt.
d.1|0604-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7,00
57|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w écianach lub stropach z be- | otw.
d.1(1209-1203  |tonu
24+16 otw. 40,00
RAZEM 40,00
58| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebic o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.1/286 cem.-wap.
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
59/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.|ll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.1/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
2 Modernizacja Tablic Gléwnych i Administracyjnych oraz wykonanie Rozdzielni Pomiarowych na klatkach
schodowych na pigtrach oraz TLM na klatce schodowej I, I, V na poziomie "-1"
60/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki  |aparat (
d.2|0401-12 kotwiace M10 w podlozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - dla
TG1TGA1
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
61/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2|0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG1+TGA1
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG1 wg. Rys. E-1 i E17 szt.
d.2(0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw do TGA1 wi/g rys. E-3 i E-17 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.2/0401-14 kotwigce M10 w pediozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
12 aparat 12,00
RAZEM 12,00
65/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2 0404-10 z.0. |- mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w budynkach od
3.1. 9901 9 do 12 kondygnacii. skrzynki lub rozdzielnice dla TG2/SZR/TGA2/TL3 na zamd-
wienie w/g rysunkow projektowych
1 szt. 1,00 4{
RAZEM 1,00
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66|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG-2/SZR/TGA2/TL3 wg. Rys. E-1 iE18  |szt.
d.2|0403-02
1 ) szi. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw do TGA2 wg. Rys. E-3 i E18 szt,
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.2|0401-14 kotwigce M10 w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
12 aparat 12,00
RAZEM 12,00
69|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcja |szt.
d.2/0404-10 z.0. |- mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w budynkach od
3.1. 9901 9 do 12 kondygnacji. skrzynki lub rozdzielnice dla TG3/SZR/TGA3/TL3 na zamé-
wienie w/g rysunkow projektowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG-3/SZR/TGA3/TL3 wg. Rys. E-1 i E18  |szt.
d.2|{0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA3 wg. Rys. E-4 i E18 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.2/0401-12 kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - dla
TG4TGA4
5] aparat 6,00
RAZEM 6,00
73|/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2/0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG4+ TGA4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TG4 wg. Rys. E-1 i E17 szt.
d.2/0403-02
1 szi. 1.00
RAZEM 1,00
75|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow do TGA4 w/g rys. E-3 i E-17 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2|0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
77 KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10+TA2 ( o masie do 150kg wraz |szt.
d.2|0404-10 z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
szt. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10+TA2 a klatce 2 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechan. pod Sruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w pod!. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8*2 aparat 16,00
RAZEM 16,00
80|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 2 - TLM10 o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2|0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1#2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10 na klatce 1i 5 szt.
d.2|0403-02
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki aparat
d.2|0401-14 kotwigce M10 w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
4*13 aparat 52,00
RAZEM 52,00 |
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83 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2|0404-09 z.0. |mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w budynkach od 9
3.1. 9901 do 12 kondygnacji TP+TL3+TT
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
84 KNR 5-08 Wykonanie Rozdzielnicy Pomiarowej TP+TL3+TT - aparaty szt.
d.2|0404-01
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
85 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod kotki aparat
d.2|0401-14 kotwigce M10 w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
4*3 aparat 12,00
RAZEM 12,00
86|KNR 5-08 Mantaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2/0404-09 z.0. |mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w budynkach od 9
3.1. 9901 do 12 kondygnacji TP+TL2+TT
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87 KNR 5-08 Wykonanie Rozdzielnicy Pomiarowej TP+TL2+TT - aparaty szt.
d.2|0404-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 m
d.2/0207-03 mm2) wciggane do rur - YnDYzo 3x2,5 - zasilanie gniazd 230V w Rozdzielniach i
ZELP
64+10 m 74,00
RAZEM 74,00
89/KNR 5-14 Ukfadanie przewoddw 6.0 mm2 w wiazkach w szafach i na tablicach - DY6 m
d.2|0517-04
75%3*1,5+2*5*1,5 m 352,50
RAZEM 352,50
90 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 32 mm uktadane w szafach w TP/TL m
d.2{0110-02
77*1.5 m 115,50
RAZEM 115,50
3 Zasilanie mieszkar przewodami odbiorczymi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
91 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, puszka odgatezna, |szt
d.3/0314-03 podioze betonowe
5'3 szt 15
RAZEM 15
92|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $ciennych) |[m
d.3/0114-05 mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym np. WDK40110
45 m 45,00
RAZEM 45,00
93|KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3/0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
213 m 213,00
RAZEM 213,00
94 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
213 m 213,00
RAZEM 213,00
95/KNR 2-02 Obudowa systemowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dla WLZ przechodzacych
przez korytarze klatek schodowych
0,2*(230)*2 m? 92,00
RAZEM 92,00
96 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-30/A1-40 m
d.3/0207-03 mm2) wciggane do rur N2XHzo 5x6mm2
213 m 213,00
RAZEM 213,00
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-30/Al1-40 m
d.3/0212-03 mm2) uktadane w gotowych korytkach - N2XHzo 5x6mm2
60+270+225 m 555,00
RAZEM 555,00
98/KNNR 5 Przebijanie otwordw §r. 60 mm o diugosci do 30 cm w écianach lub stropach z be- |otw.
d.3/1209-1103  |tonu
15 otw. 15,00
RAZEM 15,00
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99 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- [otw.
d.3/1209-1001  |tonu
75 otw. 75,00
RAZEM 75,00
100| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.3(286 cem.-wap.
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
101 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.3/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
102|KNR 5-08 Modernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 1-faz. z dzwonkiem |szt.
d.3/0404-01 modutowym
73 szt. 73,00
RAZEM 73,00
103|KNR 5-08 Medernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 3-faz. z dzwonkiem |szt.
d.3/0404-01 modufowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104 KNR 5-08 Tablica Ustugowa TU1 - 3-faz. bez aparatow szt.
d.3|0404-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.3[1215-01 zje z drzwiczkamii w zabudowie GK
81 szt. 81,00
RAZEM 81,00
4 Instalacja dzwonkowa
106| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.4/1001-03
753 m 225,00
RAZEM 225,00
107 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrd zyl do 6-Cu/12-Al m
d.4/0216-07 mmz2) ukfadanie z mocowaniem N2XH 2x1,5
225 m 225,00
RAZEM 225,00
108|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.4|/0307-02 nowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
5 szt. 75,00
RAZEM 75,00
109 KNR 4-01 Wykon.pasdw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub Scianach |m
d.4/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
225 m 225,00
RAZEM 225,00
5 Instalacja oswietleniowa kl. schodowych, zewnetrzne
110[KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o §r. powyzej 60 mm - przekrdj przewoddw do 2.5 |szt.
d.5/0401-03 mm2 - 4 odgatezienia - Sr. 80mm
88 szt. 88,00
RAZEM 88,00
111|KNZ 2 03-01 |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.|ll na murach na podiozu z cegiet lub betonowym po [szt.
d.5 obsadz.puszkach
a8 szt. 88,00
RAZEM 88,00
112|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w go- |m
d.5/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym N2XHzo 3x1,5
mm2 - o$wietlenie klatek schodowych, o$wietienie zewnetrzne
275+193+8+20 m 496,00
RAZEM 496,00
113|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrgj zyt Cu-30/Al-40 m
d.5/0207-03 mm2) wciagane do rur N2XHzo 3x1,5 mm2
141+80+70+72+78+60+16+71 m 588,00
RAZEM 588,00
114 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 uktadane w go- |m
d.5/0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym N2XHzo 3x2,5
mmz2 - zas.centralki domofonowej
26 m 26,00
RAZEM 26,00
115/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtace polwinitowej (1aczny przekrd zyl Cu-30/A1-40 m
d.5/0207-03 mm2) weiggane do rur N2XHzo 3x2,5 mm2 - zas.centralki domofonowej i AZART
71+25+42+42+22 m 202,00
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) B RAZEM 202,00
116 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.5/1001-03
496+26 m 522,00
RAZEM 522,00
117 KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach |m
d.5/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewadami elektrycznymi
522 m 522,00
RAZEM 522,00
118/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
588+202 m 790,00
RAZEM 790,00
119/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - RL18 m
d.5/0110-01
790 m 790,00
RAZEM 790,00
120/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.5|0502-07 ne na kotkach wstrzeliwanych (ilo§¢ mocowar 2)
84+4+7+52+4 kpl. 151,00
RAZEM 151,00
121/KNNR 5 Oprawy oswietleniowa LED 24W IP54 wewnetrzna $cienna/sufitowa z czujnikiem |kpl.
d.5/0511-01 ruchu i zmierzchu
84 kpl. 84,00
RAZEM 84,00
122/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowa LED 12W IP54 wewnetrzna $cienna/sufitowa - pom. gos- | kpl.
d.5/0511-01 podarcze
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
123|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa zewnetrzna typu 2000LM PC E IP65 kpl.
d.5/0511-01
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
124|KNNR 5 AW 1 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - LED - oprawy przelotowe kpl.
d.5/0502-01 z.sz. | oswietlenia awaryjnego z 1Th modulem awaryjnym -2W - z Certyfikatem CNBOP
2:3.
52 kpl. 52,00
RAZEM 52,00
125/KNNR 5 AW 30prawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED - oprawy przelotowe kpl.
d.5/0502-01 z.sz. | o$wietlenia awaryjnego z 1h modutem awaryjnym - IP 20 - z Certyfikatem CNBOP
2.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
126 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- | szt.
d.5/0308-01 gunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem - Wytacz-
nik IP44
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylo-  [szt.
d.5/0303-01 tow 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych bez§rubowo
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128/ KNNR 5 Przebijanie otwordw §r. 25 mm o diugoéci do 10 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.5/1209-0901 |tonu
81 ofw. 81,00
RAZEM 81,00
129/ TZKNBK IV - |Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.5/286 cem.-wap.
81 szt. 81,00
RAZEM 81,00
130(KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.|ll z zaprawy cement. w migjscach po zamurowanych prze- [szt.
d.5/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
81 szt. 81,00
RAZEM 81,00
6 Polaczenie wyréwnawcze w piwnicy
131|KNNR 5 Przewody uziemiajgce | wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach  |m
d.6/0602-02 $ciennych na podiozu innym niz drewno - FeZn 30x4
| 219 m 219,00
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RAZEM 219,00
132 KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w gruncie kat. 11 m
d.6/0614-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
133|KNNR 0-05- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro- |szt.
d.6/0606-0600 |wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m diugosci
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
134|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szi.
d.6|0403-01 braniem i ztoZzeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) Lokalna szyna
wyrownawcza GSW
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 Instalacja niskopradowa orurowanie oraz przewody dla instalacji domofonowej
135/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7(0110-04
279 m 279,00
RAZEM 279,00
136 KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7[0110-02
93 m 93,00
RAZEM 93,00
137|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7|0110-01
430 m 430,00
RAZEM 430,00
138/ KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7/0101-09 podtoza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
279+93+430 m 802,00
RAZEM 802,00
139/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym dla "tt" |szt.
d.7[1010-11 = puszki lokatorskie
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
140|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa "tt" - 125x125x68 szt
d.7(0303-08
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
141/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.7/1209-1103 |tonu
31 otw. 31,00
RAZEM 31,00
142|[KNNR 5 Przebijanie otwordw §r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.7|1209-1001  |tonu
752 otw. 150,00
RAZEM 150,00
143| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.7|286 cem.-wap.
31+150 szt. 181,00
RAZEM 181,00
144 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.|ll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.7/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
151 szt. 151,00
RAZEM 151,00
145/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.7/1215-01 zje z drzwiczkami R/TT
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
146|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat. 5 m
d.7/0207-01
630 m 630,00
RAZEM 630,00
8 demontaz instalacji i prace kontrolne i uzupeiniajace budowlane
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[L_p. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
147 KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.8(1129-03
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
148|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - TM szt.
d.8/1129-01
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
149/KNR 4-03 Demontaz tablic starych TP szt.
d.8/1129-01
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
150 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TLM szt.
d.8/1129-02 Krotno$¢ = 4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
151 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TG, TGA szt
d.8/1129-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
152/KNR 4-03 Demontaz tablic starych ZELP-ow szt.
d.8/1129-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
153/KNR 4-03 Demontaz tablic starych zabudéw metalowych w pionie na klatkach (ok. 0,5x2,5m) |szt.
d.8/1129-01
15 szi. 15,00
RAZEM 15,00
154/ KNR 4-03 Demontaz rur plaszczowych o ér. do 110 mm instalacji wiynkowej na podiozu be- |m
d.8{1107-04 tonowym
14+45 m 59,00
RAZEM 59,00
155/KNR 4-03 Demontaz przewoddw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.8/1114-02
59*4 m 236,00
RAZEM 236,00
156 KNR 4-03 Demontaz rur plaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wtynkowej na podtozu beto- |m
d.8(1107-03 nowym
140 m 140,00
RAZEM 140,00
157|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyl do |m
d.8/1115-02 24 mm2 z rur instalacyjnych
140 m 140,00
RAZEM 140,00
158 KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.8/1116-03
3800 m 3800,00
RAZEM 3800,00
159|KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.8|1134-01
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
160|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylotowych  |szt.
d.8/1120-06 uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 4 mm2
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
161|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi folig m?
d.8/1216-01
752 m? 150,00
RAZEM 150,00
162 | KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
d.8/1215-08
320 m? 320,00
RAZEM 320,00
163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych écian  |m?2
d.8/1204-02
320 m? 320,00
RAZEM 320,00
164 AW Udostepnienie Ztgcza Kablowego odc.
d.8
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
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165|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt
d.8/1304-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
166 [ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.8|1303-01 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
167 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elektrycznej - obwad 1-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.8/1303-02 pomiar)
74+11+22+22+11 pomiar 140,00
RAZEM 140,00
168|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwadd 3-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.8/1303-03 szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
169|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastepny| pomiar
d.8/1303-04 pomiar)
11 pomiar 11,00
RAZEM 11,00
170/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz- | pomiar
d.8|0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
171|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika réz- |pomiar
d.8(0902-06 nicowopradowego - kazdy nastepny
15 pomiar 15,00
RAZEM 15,00
172|KNR 13-21  |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywanych na  |kpl.
d.8/0301-03 stanowisku pom.
88 kpl. 88,00
pom.
RAZEM 88,00
173/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji cegla- |m?
d.8/0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km
1 m? 1,00
RAZEM 1,00
174|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za m3
d.8/0108-16 kazdy nast. 1 km
5*7 m3 35,00
RAZEM 35,00
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Wskaznik | Udzia

’Tp. | Pozycje kosz- [ Nazwa Wartosc Jedn. mia- | llosé jedn.
torysowe ry na jednostke | tpro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-59 Zestawienie podstawowych materiatéw- 0,00 0,00%
WLZ Piony i zasilanie Tabic Glownych i
Administracyjnych

2 60 - 90 Modernizacja Tablic Giéwnych i Adminis- 0,00 0,00%
tracyjnych oraz wykonanie Rozdzielni Po-
miarowych na klatkach schodowych na pie-
trach oraz TLM na klatce schodowej |, I, V
na poziomie "-1"

3 91-105 Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczy- 0,00 0,00%
mi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM

4, 106-109 |Instalacja dzwonkowa 0,00 0,00%

5| 110-130 |Instalacja o$wietleniowa kl. schodowych, 0,00 0,00%
zewnetrzne

6] 131-134 |Potaczenie wyrdwnawcze w piwnicy 0,00 0,00%

7/ 135-146 | Instalacja niskopradowa orurowanie oraz 0,00 0,00%
przewody dla instalacji domofonowej

8| 147 -174 |demontaz instalacji i prace kontrolne i uzu- 0,00 0,00%
petniajace budowlane
RAZEM 0,00 0,00%

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 1

Slownie: zero i 00/100 zi

.
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Lp [ Podstawa Opis i wyliczenia [im T Poszcz | Razem
Zestawienie materialow- WLZ Piony i zasilanie 1G i 1A

]
1{KNNR 5 Kuwkaoswnkmcdozmmmecmedom:wmm-Em-Kw m
1

d 1110508 to kablowe LKS 607200075 3M-K. i ll
30 m 30.000,
RAZEM 30.000
2/[KNR-W £-08 [Przykrecanse pokryw do karytek DRLU 200 FS m
d 1|0705-08
a0 m 30 000,
RAZEM 30.000
IKNNR 5 Kmmmwm:mmmomemﬁm s
d.1[1102-09 - do 4 mocovaan
30 szt 30000
RAZEM 30.000
41KNNR § Kmnmthmmemmm-EOO—Kw m
d. 1 1105-D8 to kabloves LIKS 60/1000,75 3M -k 11, IV iV
E m £ 000
RAZEM 8.000
KNR-W 508 |Przykrecane pokryw 0o korytek DRLU 100 F5 m
d.1|0705-08
8 m £.000f
RAZEM 2.000

KNNR 5 Konstcse wsporcze csadzane w otworach z zabetonovanem o mase 0o 15 bg |52
d. 1110202 - do 4 mocowan

g szt £.000
RAZEM 8.000

T|KNR 508 Wmmwmmmmzm m
d.1{0101-10z0. mm‘m-mbnmmmmmwbw

31 9001  {od ©do 12 kondygnacj do RB 50
5443644343047 44426 m 220 000)
RAZEM 220.000
KNR 508 Rwﬁwéxmoir.mﬁﬁmd&ﬂnn,tmmmwwm-%ﬁo- m
d 1|0110-D4 w.lz -ty meszaniowe
54+36+43+304 2744426 m 220.000
RAZEM 220000
BIKNR 508  |Rury winidurowe o r. do 47 mm ukladane nt na gotowych ucwatach - RL30 - |m
d 1011004  [zasidanie cawigu
(45+40724{26+34)"2 m 225 000}
RAZEM 328.000
10[KNR 5-08 Rury winidurowe o £r. 6o 37 mm ukiadane nt na potowych uowytach - RL 2%, |m
d.1]0110-03 id.n -zasimnmzww5 i oraz w.c oraz Tablic Administracyinych TA-1 i TA-3 Jp—
£+36+8+430+30+ m q
RAZEM 157 000
11|KNR 508 Rury winidurowe o Sr. do 20 mm ukladane nt na gotowych uchwytach - RL 16~ |m
d.1)0110-01 zasilanie Tablicy AZART oraz istnisiacych centradi domafondvss Multimedia
48438+ 1343+243+3 m 113.000 |
RAZEM 113.000
12/KNR 508  |Montaz crabinek w ponie przez provikecenie 0o gotowych Chworaw - Szerchose |m
d. 1070501 200 mm dia Matek 11, IV i V - piony
15+15+18 m 48 000
RAZEM 4E000
13 KNR 202 Obudona listew instalacyionych plytami gpsowo-kartonowym na rusetach maao. |
d.lgﬂh-mzsz wych pojedynczych jednowarstwown 55-01 - cbudowa piondw
1.
0.4'48 m 10.200
RAZEM 18.200
T4|KNR 508 |Przewody kabelkowe w powloce poiwiniowe (taczny prosing; oy Cu 24 A40 |m
d. 1020702 mm2) wciagane do rur - - cziery windy YOY 2o 5x10
[45+4B)"24{36+34)72 m _328 0004
RAZEM 325 000
15(KNR 503 |Przewody kabelkowse w powloce pawinitows (laczy proshis ov Co-04/AIS0 m
d.1{020703 mm2) weiagane do nur - zaslanie razdzieni we. YDY2o 58 w0
5 m 5.
RAZEM 5.000
wimasm Przewody kabeliowe w powdoce palwinitowss (taczny proskrs) 2y Cu24/AI40 m
d.1{0207-02 mm2) weiagane do rur - zasianie rozdzieini maszynowni oraz Mutmedia ore Tab-
Iic Administracyirech TA-11 TA-3 YDY2o 268
48+38+48+430+30+2 m 154 000/
RAZEM 154 000
17)KNR 508 Praewody kabeliovse w powioce palwinitowss (laczy przskrs) o Co-12A1-20 m
d 020702 mm2) weiagane do rur - zaslanie rozdzieini AZART YDYze 32 5
18+48+38 m 102 000
RAZEM 102 000
18{KNR 5-08 wammonmh'damm%mﬁwmdom m
d.1(0205-02 20 |kablowego Instalacje w bucynkach od © do 12 kondygnag - NHXH 05 mm2
31 o)
(224224 m 176.




zedmar Rocd Puszenka 17_12 3 OB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz. Razem
RAZEM 176 000
18/KNR 508 |Przewocy zolowane jednogylovse © praekron Zvly 0 35 ML waagane 0o kanta |m
d.1]0205-08 z 0. |kablowego Instalacie w budyniach od 2 de 12 kondygracyi - NHXH 35 mm2
31 el
(22+221'4 m 176.000
RAZEM 178.000
20|KNR 508 |Przewody kabelkowe w povdoce powinitows (faczny proskrd) 2y Cu-24/A-40 m
d.1/0208-D% mm2) woiagane do korvta kabloveago - NHXH 4x70 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
ZI[KNR 508 |Prz=wody olowane jednodyiowe o praekroru Zvly 00 35 mm2 woagane oo konta |m
d.1|0205-05 z.0. |kablowego. Instalacie w budyniach od @ do 12 kondygracji - NHXH 18 mm2
31 gedn
(3+3+3)°4 m 36.000
RAZEM 32.000
Z2IKNR 508  [Przewocy zolowane jednaylowe o przelroru 2yl 00 35 M2 woagane donr - |m
d. 1020405 LaYy 35
(54436443305 m 815.000
RAZEM 815 .000|
KNR 508 |Przewocy zolowane jednozviowe o Drzekroi Zyly G0 35 M2 woagane dorur - |m
d.110204-06 LaY 25
(T7+4428)°8 m 235000}
RAZEM 285000
24/KNR 508  |Przewody molowane jednodviows o przekrom 2yvly 60 15 Mm2 waagane go nur - pom
d. 1|0204-05 taczenia wewnatrz ADM i RG
24 m 24 000
RAZEM 24.000]
KNR 50€  |Przewod wtynkowy laczny przekro 2l do 7 5mm (podioze betonowe) uiadany na|m
d. 1020201 tynbu - NFHDH 2¢1.5
112 m 112.000
RAZEM 112.000
26|KNR5-08  |Montaz uchwytow z @estemn pod proewody kabalkowe ukiadane poedynczo 2 m
d.1)0201-D4 pr2ygotovianem podioza mechanicznie - przvirecanie do kolkow wstrzsivanych
100 m 100.000|
RAZEM 100.000;
ﬂxgm Mechaniczne wyluce bruad dia praswodow wiynkowych w betonie m
d.1]1001-03
12410 m 22 000
RAZEM 22000
28(KNR 4-01  [Wykon pasow tynku 2wyl kat Ill 0 szer. do 10 om na murach z cegel lub Scianach |m
d. 11070507 Z betonu poknyw bnedy z przewodami eskiryeznym
12410 m 22 000
RAZEM 22000
Z{KNNR 5 Montaz wytacznika PWP kompletnego w obudowie sz
d. 1| 040501
g szt __©.000
| EN £.000
30{KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach betonowych o dugosci |obw.
d 1100413 przebicia do 30 em - srnry do €3 mm
42+4+2+14 otw 62000
RAZEM €2.000
31[AW Zabezpieczene przehic pod wegisdem pipoz od ZK-22 00 RG oraz meedzy piers |53
d1 mi
42+442+14 s 62000 .
- RAZEM 62000
I TZKNBK IV - | Zamurowaniz przebic o pow.do 0.05 m2 w scanach gnb ponad 172 cegz cegly  |sa.
d. 1285 budovdane] na zaprawie cem.-wap.
62 szt 62 000
RAZEM 62000
BYKNR 401 Wkon.tynlou 2wk kat 11l z zaprawy cement. w meesscach po zamurowanych prze- szt
d. 1070302 biciach o pow. 1 migsca do 010 m2 na scanach
62 szt 62000
RAZEM 62000/
2 ik WG, Tablice Glowne TG oraz Rozdzielnice ing ine, skrzynki licznikowe
MKNR 508  |Montaz skrzynek | razdzieinic skrzynkowych o masie do 150kg vz z konstnkcia |2,
d.20404-10z.c |- mocovianie przez przvivecene do potoweno podiaza Instalacie w budynkach od
3.1 0001 8 do 12 kondvgnadii. skrzynki lub reedzidnice da TG1/SZRTGATLA oraz TG/
SZRTGATLA na zamowienie wigrys E14 nakiatce | i B
2 s 2.0004
RAZEM 2.000
B(KNR 502 |Mocowanie na gotowym aparatow w TG 1/SZRVTLA - (GZR 0o wykorzysiana st-  [sai.
d.2| 040302 nigacy) andogicznie TG2'SZRTLA
2 L 2.000f
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszez Razem
AKNR 502 [Mocowane na gotowym 3paratow do TGANa K. | szt
d. 2040302
1 sz 1.000
RAZEM 1.000
J7|KNR 503 [Mocowane na gotowym aparatow do TGA na k. |l (31
d.2) 040302
1 sz 1.000]
RAZEM 1.000
BKNR 508  [Montaz skrzynek | rezdzignic skrzynkowych o masie oo 50kg wraz z konstrukdia - [szt
d. 21040402 mocowanie praez provkrecenie do gotoweqo podiaza - TG-ITGA win rys E-18
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000
30[KNR 508  [Mocowarie na gotowym apaatow w 1G3 na k. 1V 2t
d.2{0<0302
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40{KNR 503  [Mocowanie na gotowym aparatow do TGA na k. IV sz
d. 2} 040302
1 s 1.000,
RAZEM 1.000
41[KNR 508  |Montaz skrzynek i razdzieimc skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukoia - szt
d.20404-02 z 0. |mocowanie przez provicecenie do gotoweno podiaga Instalacie w budynkach od £
3.1 9001 |do 12 kondygnaci TP+TL4+TT
17 st __17.000
RAZEM 17.000]
42/KNR 508  |Wykonanie Rozdreinicy Pomiarovej TP+TL4+TT - aparaty szt
d.2) 040401
17 52 17.000
RAZEM 17.000
43(KNR 508  |Montaz skrzynek | raedzieinic skrzynkowych o masie do 50kn wrae 2 kanstrukgia - [szt
d.2{0404-02 z 0. |mocowanie przez provirecenie do gotoweno podiaZa Instaacks w budynkach od ©
3.1 8801 |do 12 koncygnaci TP+TL2+TT
Z sz 2.000
RAZEM 2.000)
451KNR 508 |Wykonanie Rozazeinicy Pomiaroveej TP+ TL2+T1 - aparaty [3.3
d.2| 040401
2 szt 2.000
RAZEM 2000
45(KNR 508  |Montaz skrzynek | razdzieinic skrzynkowych o masie do 150kg wraz 2 konstnukga [szt.
d.2{0404-10 - mocowanie przez przyirecense do gotoweno podioza TA3 + TL10- K. 1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 508  [Mocowarie na gotowym aparatow w TA3+ TL10 -k Ml 52
d.2| 040302
1 Ll 1.000]
RAZEM 1.000
47[KNR 508  [Montaz skrzynek | razdziginic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstndga szt
d.2{0£04-10 - mMocowane praez previrecens: do gotoweno podioza TLE - ki IV
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000
48(KNR 5028  [Mocowanie na gotowym aparatoww TL8 - K. IV sz
d. 2040302
1 sz 1.000}
_ RAZEM 1.000
40{KNR 508 [Montaz skrzynek | razdzieinic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstnikgjy [szt
d.2)0404-10 - mocovianis przez przydrecene do gotowego podioza TAS + TL12- K. V
1 s 1.000]
RAZEM 1.000
S50{KNR 508 |Mocowanie na gotowym aparatoww TAS+ TL12-K V szt
d.2 040302
1 sz 1.000}
RAZEM 1.000
5;:}({1:'\7'3-‘14 Ukiadanie przewodow 6.0 mm2 w wiazkach w szach i natablcach m
(17+2)°8+30"2 m 212.000f
RAZEM 212.000
Zasilanie mieszkan 1 od rozdzeiini i do TM
E2IKNR 508  |Rury wansdurowve o <r. ¢o 20 mm ukladane w ZELP m
d. 3011001
12°4 m 76 000!
76.000
EIKNR 4-03  [Mechaniczne wwiucss brues da praewocow whynkowach w betone w meeszia=  |m
d.3100103 niach
2*103 m 2080004
RAZEM 208 000
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Lp. [ Podstawa Opis | wyliczenia im Poszez. Razem
4 KNA-W E-08 [Montaz istew eleiroinstalacyinych (nasciennych, przypodiogownch | scennych] |m
d 3011405 1 pr2ez proykrecanie na podiozu betonowyrm - WDK40110RW + pree
groda
510 m £ 10.000]
RAZEM £10.000
SEIKNR 202 [ Obudowa listew instalacyicnyeh phvtam giosowo-kartonowymi na rusztach metao- |y
d.3 2004-01 z.sz.|wych pojedynezych jednovwarstwowo 5501 - cbudowa paziomow
211
0.3'510 me 153.000
RAZEM 153.000
56| KNR-W 5-06 | Przawocy kabelkowse o tacznym przekroiv 2v! do 30 mm2 ukfadane w notowyeh lis- |m
dY0280%  [twachi kanalach delranstalacymych - YOY 56
2615+ 14" 24{6+ 0105 1204 124 15)4{ 15+ 18)+ {1842 1)+{B+2)+{0+12)+{12415p  |m 240,000
(15+38}+-(IB+21)+{2|+24M§+7+12H8+19+!5}+{11+13+15}4{14+1B+21}+{|7+
18+21)
RAZEM £40 000
5?5KNNR5 Przebianse otworow £r. 25 mm o dhugosci do 10 om w scianach b stropach z be- |otw.
d. 312000001  |tonu
103 otwi. 103.000f
RAZEM _ 103 000
TZKNBK IV - |Zamurowanie przebic 0 pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawe | |s2.
d. 3288 CEM-Wap
1m sz 103.000
103.000
SO KNR 4-01  |Wkon.tynku 2wk kat 1l z zaprawy cement. w misiscach po zamurowamych proe- |szt
d.3 070802 biciach o pow. 1 migisca do 0.10 m2 na scianach
1m s _103.000
103.000
E0JKNR 508  |Modemizacia tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniam TM (33
d.3 0404-01
103 sz 103 .000,
RAZEM 103.000
E1/KNR 401  |Wykon.pasow tynku zwyk kat Ill o szer. do 10 cm na murach z cege lub scianadth |m
d.3 070507 2 betonu pokoyw bnuedy z przeweodami éektryezym
208 m 2082.000
RAZEM 206 000
€AW Przygotovanis dokumentacy nnogy Stoen plombowanie beznikaw, odbiory szt
d.3
1 szt ___1.000)
RAZEM 1.000
%__M
KNR 508  |Monta na gotovwwm podindu puszek z tworzywa S22 © 1. wylotow 4 | przekrois 3
d.40303-08 przswodow do 4 mm2 - mocowanych przez przyknecenie
1m sz 103.000
RAZEM 103.000
ﬁKg{m Mechanicone wykuce bned da przewodow wiynkowch w betonie m
d4100102
1035 m £15.000)
RAZEM 515.000
KNR 508 IMWMHWWﬁM(@uM#&G@*!Z& 1m
d.4 021607 mim2) ukiadanie z mocowaniem
515 m 515.000
| RAZEM 515.000
EO/KNR 508 |Montaz na gotowym podiafu facznikow mstdacyjych podtynkowych jeancbiegu- |52
d.4 030702 nowych, przvciskow w puszoe mstalacyinel z podtaczeniem
108 E2.4 1030008
RAZEM 103.000
&7[KNR 4-01 Wﬁm.pa&ntykumumosw.domannanuz:hzceg'e?hbédm m
d 4070507 z betonu pokryw bnedy z przewodami dakirycanym
jluc] m 103.000]
\Z] 103.000
I ia oswietleniowa ki ch, z
ﬁmﬁn VﬁmmmMo& 0080 mm - przekrdj przewodow do 2 5 mm2 sz
T+15+1474 szt 97.000
RAZEM £7.000
COIKNR 403  |[Wymiana puszek podtykowych o Sr. powy2s) 60 mm - przekmd; preewodow 0o 2.5 [s2
d. 5040103 mim2 - 4 adg3egienia - Sr. 80mm
125 szt 125.000)
RAZEM 125 000
TO[KNZ 2 03-01 [Wvkon. tyniou uzupe! zvwk kat Jil na murach na podia2u z cegpel Iub betonowym pe |szt
d.5 obsadz pusziach
97+125 szt 222 000)
RAZEM 222 000
T1[KNR-W 5-08 |Przewocy kabelkowe 0 facznym przekrau 2yl 6o 7.5 mml ukladane w potowych  |m
d.50226-01 listerach | kanalach elektranstalacyinych - YDYp 3x1.5
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Lp | Podstawa Opis | wyficzen:a j-m Poszcz Razem
620 m 820 (00
RAZEM 620 000,
TAAWMR 508 Przewooy kabelkove w powiacs polwiniowes (13cony prossrs) oy oo 6-ou 1.4 m
d 5021607 rmmd 1 uktadanie Z mocowanem - YO YR 4x1 8
430 m 430 000
RAZEM 430 000
TYKNNR 5 Opravey oswietieniona LED 17W wewnetizna scenna'saitowa 200° bide o usts kpl
d. 5051101 wiongj cauloscl amierzchowe 2 czufka ruchu
125 kpt 125.000
125000
T4 KNNR 5 Oprawy oswisteniona IP 65 zewnetzna 2 1h moculem avaryinym oz Caryba kpl
d.50511-01 tem CNBOP.
7 kp 7.000)
RAZEM 7.000
T5[KNNR 5 Oprawy oswietieniona LED BW P54 wevinetrzna sciemna'sufitona bez czunika |kpl
d 5051101 ruchu
15 hgg 15.000
RAZEM 15,000
TB{KNNR & Opravy oswietianiona LED 12W IP54 wewnetrzna scienna/sufitowa bez czuinka |kpi
d.§051101 ruchu
1 fkpi __ 1000
| RAZEM 1.000
TI[KNNR 5 Oprawy oswietieniona awarvinego np. prod. Inteight typ Starlet 5W z 1h modudam |kp!
d.50511-01 avargnym oraz Certyfikatemn CNBOP.
74 kpl 74 000
RAZEM 74.000
T8(KNR 403 |Wymiana wytaczrika lub przycsku 1-bieg. poctynkowego w puszce szt
d 5030701
18 sz 16.000
RAZEM 16.000
TO[KNR 403 |Mechaniczne wykucie bruzd da przewooow wiynkowych w betone m
d 5100103
(125+7+15+1+74)'3 L ___688.000
660.000
EO[KNR 401 | Wykon oasow tynku ik kat il o szer. do 10 cmna murach z cegiel lub scianach [m
d.50705-07 2 betonu polryw bruzdy z przewwodami eiskryeznym
668 m _868.000]
666.000)
3  |Oswietlenie piwnic. poméeszczen aospodarczvch w Diwnicy )
92][KNNRS  [Przewody uziemiajace | wyrownawcze w budynkach mocowane na wspomikach  [m o
d.6]0602-02 $ciennych na podiaZu innym niz drewno
220 m 220.000
RAZEM 220.000
93|KNR 5-08  |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. il m
d.6/0614-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
94]KNNR 0-05- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4” (metoda wykonania udaro- |szt.
d.6|0606-0600 |wa) - grunt kat lll za nastepne 1.5 m dlugosci
6 szt 6.000
RAZEM 6.000;
7 Instalacja niskopradowa
95(KNR 5-08 MaontaZ uchwytow pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.710101-10 z.0. |podiaza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym Instaiacje w budynkach
3.1. 9801 od 9 do 12 kendygnaciji
(19°3.5+13°3)*4 m 422 000
RAZEM 422.000
96|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r_ do 50 mm ukiadane n t na gotowych uchwytach- RL47 - |m
d.7/0110-04 piony nisk i
{19'3.5+13*3)*3 m 316.500
RAZEM 316.500
97|KNR 508 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t_na gotowych uchwytach m
d.7{0110-02
(19°3.5+13*3) m 105.500
RAZEM 105.500
98|KNR 5-08 MontaZ na gotowym podiazu puszek z tworzywa szt o il. wylotow 4 | przekroju szt
d.7/0303-08 przewodow do 4 mm2 - mocowanych przez przykrecenie - TT
103 szt. 103.000
RAZEM 103.000
99|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiazu betonowym dla szt
d.7(1010-17 AL
103 sZt. 103.000
RAZEM 103.000
100|KNNR 5 Przebijanie otwordw §r. 25 mm o dlugoéci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.7]1209-05 cegly
1032 otw. 206.000
RAZEM 206.000]




8 demontaz instalacji
101[KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0 5 m2 sz
0 B|1125-01
103 s 103 000
RAZEM 103.000
102|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 s
d.8[1126-02
5 sz 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR 4-03 DemontaZ rur ptaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wiynkowej na podiozu beto- |m
d8|1107-03 nowym
32+48+433+42+32 m 147 000
RAZEM 147.000
104 [KNR 4-03 DemontaZ przewodow kabelkowych nieopancerzonych o facznym przekroiu zyt do |m
dg/1115-02 24 mm2 z rur instalacyjnych
147 m 147.000
RAZEM 147.000,
105|KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym sz.
d.811134-01
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
106/KNR 4-03 | Demoantaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o nateZeniu pradudo 10 A- 1 szt
d.8[1124-02 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
107 |KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylotowych szt
d.8{1120-06 uszczelnionych z odtaczeniem przewoddw o przekroju do 4 mm2
83 sz $3.000
RAZEM 83.000
108|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folia m?
d.8/1216-01
1032 m? 206.000
RAZEM 206.000
109/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
d.8|1215-08
580 m? 580.000
RAZEM 580.000)]
110[KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i [m?
d.8|0108-14 ZuZlobetonowych na odlegios¢ do 1 km
1 m? 1.000
RAZEM 1.000]
111{KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m?
d.8|0108-16 kazdy nastepny 1 km
4 m? 4.000
RAZEM 4.000,
112(AW Udostepnienie Ztacza kablowego odc.
ds
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000)]
113[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- pomiar
d.8(1303-01 5Zy)
103 pomiar 103.000
RAZEM 103.000]
114|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny [pomiar
d.8(1303-02 pomiiar)
1032 iar 206.000
RAZEM 206.000]
115|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- pomiar
d 81130303 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000]
116|KNNR 5 Pomiar rezystancii izdacji instalacji elektryczne; - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.8|1303-04 pomiar)
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000;
117|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych écian  |m?
d.8(1204-02
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
118{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji cegla-  [m?
d.8(/0108-13 nych na odlegio$c do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
119(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m?
d.8]0108-16 kazdy nast. 1 km
45 m? 20.000
RAZEM 20.000;




